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RESUMEN 
El prese_nte informe de tesis presenta el comportamiento del turbo generador 
de 21,7 MW en la repotenciación de la central de cogeneración de 
agroindustrias San Jacinto S.A.A, mediante la factibilidad técnica y económica 
de la central de cogeneración, del cual tiene por finalidad de autoabastecerse 
en un 100% de energía eléctrica y vender el exceso de energía generada al 
SEIN (sistema eléctrico interconectado nacional); teniendo en cuenta el 
Reglamento de Cogeneración del Perú D.S No 037-2006 EM, normativa que 
menciona las pautas para la calificación de estas centrales de cogeneración 
según el tipo de tecnología que tengan. 
Esta empresa está ubicada en la provincia del Santa, distrito de Nepeña y está 
dedicada al procesamiento de caña de azúcar. 
Se aplicaron métodos experimentales, considerando datos existentes de planta 
a máxima capacidad de producción, así como los límites que pueda tener el 
nuevo turbo generador; también se tomara en cuenta los criterios de 
calificación para plantas de cogeneración según la norma, en este caso de 
biomasa; se plantearan casos de solución procurando de no alterar el proceso 
de productivo básico, para esto se analizaran 2 modelos de estudio con sus 
respectivos 4 casos de estudio para sistemas de cogeneración y 
posteriormente brindar alternativas de solución viables técnicamente. 
Se determinaron parámetros tal como el Calor Útil, Calor Suministrado y la 
Potencia Efectiva a generar, teniendo en cuenta las condiciones de operación, 
obteniendo precios de generación y un excedente de potencia el cual se 
cuantifica para su posterior venta a la red de energía y para producir una 
rentabilidad a la empresa al convertirse en Empresa de Cogeneración 
Calificada. 
Se determinaron los indicadores técnicos óptimos, obteniéndose 18,44 MW 
eléctricos en generación de potencia, flujo de calor suministrado igual a 133,94 
MW térmicos y 71 ,3 MW térmicos. 
Palabra Clave: Cogeneración en Empresas Azucareras. 
ABSTRACT 
This thesis report presents the behavior of turbo generator of 21,7 MW in the 
repowering of the cogeneration plant San Jacinto S.A.A agribusiness, through technical 
and economic feasibility of the cogeneration plant, which aims to feed itself 1 00 % of 
electricity and sell excess power generated at SEIN (national electricity grid); taking 
into account Regulation Cogeneration of Peru Supreme Decree No. 037- 2006 EM, 
regulations to mention the guidelines for the classification of these cogeneration 
according to type of technology they have. 
This company is Jocated in the province of Santa, Nepeña district and is dedicated to 
sugar cane processing. 
Experimental methods were applied , considering existing plant data at full production 
capacity and limits likely to have the new turbo generator ; the qualification criteria for 
cogeneration plants are also taken into account as the standard, in this case biomass; 
settlement cases were raised trying not to alter the basic productive process for this 
study analyzed 2 models with their respective four case studies for cogeneration 
systems and then provide technically feasible alternative solution. 
Parameters were determined as useful heat, heat supplied and the effective power to 
generate, taking into account operating conditions, obtaining generation prices and a 
surplus of power which is quantified for subsequent sale to the power grid and produce 
a return to the company to become Qualified Cogeneration Company. 
Optimal technical indicators were identified and obtained 18,44 MW electric power 
generation, heat flow supplied equal to 133,94 MW thermal and 71 ,3 MW thermal. 
Keyword: Cogeneration in Sugar Companies. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 
1 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
La empresa agroindustrial San Jacinto S.A.A, empresa dedicada al 
proceso de elaboración de azúcar y alcohol etílico, cuenta con turbo 
generador General Electric de 3 MW, el cual genera 2,57 MW , con una 
molienda de 3500 toneladas de caña diaria para la extracción de jugo y 
la obtención de bagazo como uso de combustible para los calderos 
acuotubulares de marca FOSTER WHELEER de 50 Tn/h aproximada de 
capacidad para la producción de vapor sobre calentado para uso de 
turbinas a vapor acopladas a bombas, machetes, molinos, ventiladores , 
generador eléctrico, etc. 
La actual demanda de energía eléctrica en la planta es de 4,13 MW 
eléctricos, lo cual implica la compra de energía eléctrica restante de 1 ,56 
MW eléctricos a la empresa Hidrandina S.A.; es por ello que la empresa 
San Jacinto S.A.A tiene como reto cubrir la demanda eléctrica requerida 
en planta y así no depender de la compra de energía eléctrica restante 
por parte de Hidrandina S.A. 
Con la implementación del Turbogenerador General Electric de 21,7 MW 
eléctricos al sistema de cogeneración, el aumento de la molienda dado 
en toneladas de caña al día (TCD) pasara de 3500 TCD a un rango entre 
4000 a 5300 (TCD); existe la posibilidad de vender los excedentes de 
energía eléctrica al sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) 
mediante su clasificación según las condiciones del D.S 037-2006 EM. 
1.2. FOMULACION DE PROBLEMA. 
¿En qué medida influirá la instalación del turbo generador de 21,7 MW 
en la repotenciación de la Central de Cogeneración de Agroindustrias 
San Jacinto S.A.A? 
2 
1.3. JUSTIFICACIÓN. 
El agotamiento de las fuentes primarias de energía y los elevados 
índices de contaminación debido a los gases de combustión en las 
centrales termoeléctricas. 
Permitir el desarrollo de la tecnología de cogeneración en el país y 
demostrar los beneficios al implementar esta tecnología para incentivar 
el cumplimiento del D.S. 037-2006 E.M. 
1.4. HIPÓTESIS. 
Aumentará la generación de energía eléctrica en un 10% con la 
instalación del turbo generador de 21 , 7 MW en la repotenciación de la 
Central de Cogeneración de Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 
1.5. OBJETIVOS. 
1.5.1. Objetivos Generales. 
Determinar en qué medida influirá la instalación del turbo 
generador de 21,7 MW en la repotenciación de la Central de 
Cogeneración de Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 
1.5.2. Objetivos Específicos. 
- Balance de energía en el Sistema de Cogeneración Actual. 
- Dimensionamiento de condiciones de Cogeneración con el 
Turbo Generador de 21,7 MW. 
- Establecer las condiciones de ventas de energía según D.S 
037-2006 E.M. 
- Determinación de rentabilidad del Turbo Generador de 21,7 
MW. 
3 
1.6. LUGAR DONDE SE REALIZO. 
El trabajo se desarrolló en las instalaciones del complejo Agro Industrial 
San Jacinto. 
Ubicación: Sector Solidex Alto S/N Pueblo. San Jacinto 
Departamento: Ancash. 
Provincia: Santa. 
Distrito: Nepeña. 
Donde se encuentra instalada actualmente la planta fuerza y generación 
de energía eléctrica, así como el sistema de recepción de energía 
eléctrica (Casa de transformación y suministro de energía eléctrica). 
4 
CAPITULO 11 
MARCO REFERENCIAL 
S 
2.1. MARCO TEÓRICO. 
2.1.1. Cogeneración. 
La cogeneración es la producción simultánea de calor útil y 
electricidad a partir de un mismo combustible o fuente de 
energía primaria. Estos combustibles pueden ser de origen fósil 
(por ejemplo, gas natural, combustóleo, etc.), renovable (por 
ejemplo, residuos agrícolas y forestales, biogás, etc.) o incluso 
hidrógeno. 
La producción simultánea supone que puede ser utilizada 
simultáneamente, lo que implica proximidad de la planta 
generadora a los consumos, en contraposición al sistema 
convencional de producción de electricidad en centrales 
termoeléctricas independientes, donde también se desprende 
calor, pero éste no es aprovechado y ha de ser eliminado al 
ambiente. Recordemos que la termodinámica obliga a la 
evacuación de una cierta cantidad de calor en todo proceso 
térmico de producción de electricidad, ya que todo el calor 
absorbido no puede transformarse en trabajo. El objetivo de la 
cogeneración es que no se pierda esta gran cantidad de energía. 
Hoy día es una alternativa como método de conservación de 
energía para la industria orientadas ya que es un proceso muy 
eficiente. 
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~ 
Generación convencional 
Eficiencia Total= 58% 
EF=40% 
Sistema de cogeneración 
Eficiencia Total= 85.3% 
~ 
Electricidad Yo 
Electricidad 
~ Calor 10 u 
6 u (Pérdidas) (Pérdidas) 
Figura N° 1: Sistema convencional generación de 
energía/Sistema Cogeneración. 
Fuente: PUCP. 
Si se requiere energía térmica en un proceso industrial (secado, 
cocción, etc.) para la obtención de un producto, es nec~sario 
quemar combustible y de esa forma se obtiene el calor 
necesario. También se requiere la electricidad para el 
funcionamiento de motores y maquinarias que forman parte del 
proceso de la elaboración del mismo producto. 
Con lo mencionado en el párrafo anterior es posible comparar el 
combustible y la electricidad por separado en la generación 
convencional tal como se observa en la Figura No 1. 
Al quemar el combustible en la caldera se obtiene 34 unidades 
de calor y se vende 24 unidades de electricidad, para la 
obtención se ha utilizado 100 unidades de combustible (40 
unidades usadas en el generador de vapor y 60 unidades en la 
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planta de generación eléctrica), debido a ello la eficiencia total 
del sistema convencional es 58%. 
En el Sistema de Cogeneración {Parte derecha de la Figura No 
1) se producen las mismas cantidades de calor y electricidad, el 
cual requiere solamente 68 unidades de combustible y se 
obtiene una eficiencia global de 85,3%, el cual se observa mayor 
eficiencia que el sistema convencional y mejor utilización del 
combustible. 
2.1.2. Beneficios de la cogeneración. 
• En los sistemas de cogeneración la energía empleada para 
generar la energía eléctrica y térmica es mucho menor a la 
utilizada en los sistemas convencionales de generación de 
energía eléctrica y térmica por separado. 
• En los sistemas de cogeneración se llega aprovechar 85 % de 
la energía contenida en el combustible para la generación de 
energía eléctrica y calor. 
• Este proceso permite que el combustible que se agregue a un 
proceso, para generar energía eléctrica por cogeneración, sea 
mucho menor que el usado en las plantas convencionales de 
generación de energía eléctrica para la misma generación, lo 
cual evidencia ahorro en cuanto a la energía primaria, 
reducción de emisiones contaminantes, en particular los 
gases de efecto invernadero. 
• Además, el uso eficaz de la energía mediante la cogeneración 
puede también contribuir positivamente a la seguridad del 
abastecimiento energético. 
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• El uso cada vez mayor de la cogeneración orientada al ahorro 
de energía primaria podría constituir una parte importante del 
paquete de medidas necesarias para cumplir el Protocolo de 
Kyoto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático, y de cualquier otro paquete de políticas 
para cumplir nuevos compromisos. 
2.1.3. Clasificación. 
La siguiente clasificación se basa en la producción de energía 
eléctrica y energía térmica, donde hay dos tipos básicos de 
sistemas de cogeneración; su clasificación depende de que se 
produzca primero la energía térmica luego energía eléctrica. 
En uno, el sistema de cogeneración de ciclo superior o sistema 
superior, el calor de desecho de la producción de electricidad se 
utiliza para proporcionar calentamiento de espacios, 
calentamiento de un proceso industrial, acondicionamiento de 
aire por absorción u otras necesidades térmicas relacionadas. 
Un sistema de cogeneración de ciclo inferior, o sistema inferior, 
en cambio, utiliza el calor expulsado por un proceso industrial 
para producir electricidad. 
Dada la alta calidad del vapor (vapor a suficiente temperatura y 
presión) que se necesita para la generación de electricidad, los 
sistemas inferiores o de fondo no son de aplicación tan 
apropiada como los sistemas superiores. 
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a. Sistemas Superiores o Topping Cycles. 
Son muy frecuentes y se emplea una turbina de vapor o un 
motor de combustión interna para mover un generador y 
producir electricidad como se muestra en las Figura No 2 y 
Figura No 3. El recurso de calor de desecho ya sea vapor 
procedente del escape de la turbina o gases de escape o 
calor de chaquetas recuperado de los motores de combustión 
interna. Estos recursos de calor se utilizan directamente para 
procesos tales como los siguientes: 
• Secado de madera u otros materiales de construcción. 
• Recalentamiento de metales. 
• Calentamiento de agua, aire u otros medios de 
transferencia de calor, como por ejemplo, petróleo. 
• Cocinado de alguna fruta o productos. 
Este tipo de sistemas se utiliza principalmente en la industria 
textil, petrolera, celulosa y papel, cervecera, alimenticia, 
azucarera, entre otras, donde sus requerimientos de calor son 
moderados o bajos con temperaturas de 250 oc a 600 °C. 
En los sistemas superiores pueden emplearse turbinas de 
gas, motores Diésel, motores de encendido a chispa y 
distintos tipos de turbinas de vapor. Con algunas limitaciones, 
en combinación con turbinas de gas. 
Si se produce la energía motriz por medio de una turbina de 
gas y los gases de escape tienen un contenido de oxígeno 
bastante alto, los gases de escape pueden usarse también 
para precalentar el aire de combustión en calderas y bajar las 
necesidades de combustible. 
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Aire 
Calentador 
o secador 
de proceso 
Descarga 
Caldera de 
Agua recuperación 
de calor 
Electricidad 
Vapor al 
,__ ... proceso 
Descarga 
Figura N° 2: Sistema Superior trabajando con turbina de 
combustión. 
Fuente: Elaboración propia. 
Gases de 
Escape 
Caldera 
Electricidad 
Agua --~1 
' 
l Aire '-----• Vapor al proceso 
Combustible 
Figura N° 3: Sistema Superior trabajando con Turbina de 
vapor. 
Fuente: Elaboración propia. 
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b. Sistemas Inferiores o Bottoming Cycles. 
En los sistemas inferiores la energía primaria se utiliza 
directamente para satisfacer las necesidades térmicas y el 
calor de desecho puede obtenerse del escape de hornos, 
estufas, reacciones químicas y otros procesos tales como 
prensas de vapor de alta presión. 
Probablemente el sistema inferior más común utiliza el calor 
de desecho para generar vapor en una caldera de 
recuperación con el objetivo de mover una turbina o un 
generador de energía eléctrica como se muestra en la Figura 
No 4 (La generación de energía eléctrica queda en 2° 
termino), pero es limitada la experiencia comercial con esta 
clase de sistemas. 
Uno de estos sistemas tiene la ventaja de no requerir 
combustible adicional alguno para generar la electricidad y 
debe ser de alta confiabilidad porque trabaja quedando igual 
todo lo demás a temperaturas más bajas que los sistemas 
superiores. 
Además tiene la ventaja de ser adaptable a varias 
aplicaciones de reconversión. 
Los ciclos inferiores están asociados con procesos 
industriales en los que se presentan altas temperaturas tales 
como el cemento, la siderúrgica, vidriera y química. En tales 
procesos resultan calores residuales del orden de 900 oc que 
pueden ser utilizados para la producción de vapor y 
electricidad. 
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AirP 
...... 
Combustible 
Equipo 
de 
proceso Vapora 
baja presión 
Vapor a alta 
Caldera .... ... Descarga 
Agua 
Electricidad 
Vapor a proceso o a 
precalentamiento de agua 
Figura N° 4: Sistema inferior trabajando con turbina de vapor. 
Fuente: Elaboración propia. 
2.1.4. Configuraciones de las Centrales de Cogeneración. 
Para cada tipo de sistema de cogeneración, pueden diseñarse 
muchas configuraciones diferentes con el equipo que se tenga 
disponible. La configuración del sistema necesario depende de 
las características específicas de la instalación, como por 
ejemplo, las siguientes: 
• Tamaño de la planta. 
• Tipo de combustible. 
• Calor del proceso o temperatura del vapor y requisitos del 
proceso. 
• Limitaciones de emisión. 
• Factores económicos. 
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2.1.5. Sistemas de cogeneración según el tipo de motor primario. 
Generalmente los sistemas de cogeneración están clasificados 
de acuerdo con el tipo de motor primario que utiliza para generar 
energía, según lo siguiente: 
• Cogeneración con motor alterno. 
• Cogeneración con turbina de gas. 
• Cogeneración con turbina de vapor. 
• Cogeneración en ciclo combinado. 
a. Cogeneración con Motor Alterno. 
Los motores Diésel industriales ofrecen una variedad de 
posibilidades en la cogeneración sea grandes o baja 
velocidad con capacidad para producir hasta 30 MW de 
electricidad y los más pequeños de alta velocidad que 
queman grados más altos de petróleo combustible tienen la 
capacidad para producir menos de 5 MW, en cualquier 
configuración puede recuperarse calor tanto los gases de 
escape como del sistema interno de enfriamiento del motor. 
La temperatura de los gases de escape liberados por estos 
motores es inferior a la de las turbinas de gas. Como 
consecuencia, los motores Diésel ofrecen posibilidades para 
el secado de materias primas, calefacción de espacios o en 
aplicaciones que requieran vapor de baja calidad, en conjunto 
con una caldera de calor recuperado. Si el contenido de 
oxígeno es suficientemente alto en el escape de estos 
motores también puede usarse para calentar el aire de 
combustión de calderas, no obstante, si se utiliza el 
precalentamiento suplementario de la caldera de recuperación 
en aplicaciones que requieran mayores presiones o 
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temperaturas del vapor, habrá un decrecimiento 
correspondiente en la eficiencia global del sistema. 
No debe dejarse de contar el calor recuperado de los 
sistemas de enfriamiento, que aunque de una temperatura 
mucho más baja, puede usarse a menudo para calefacción de 
espacios o en aplicaciones de procesos de baja temperatura, 
como los de procesamiento de alimentos o la fabricación de 
papel y textiles. 
Los motores Diésel no son tan sensibles a la temperatura 
ambiente como las turbinas de gas pero a diferencia de estas 
turbinas, la cantidad de calor producido suele ser proporcional 
a la carga del motor. 
Caldera de 
recuperación 
de calor 
1 
Gases de 
escape 
Suministro 
de agua 
Consumo de 
vapor 
Agua caliente Consumo de 
agua caliente 
lntercambiador 
de calor 
"------<=== Agua 
Figura N° 5: Esquema de sistema de cogeneración con motor 
alterno. 
Fuente: Elaboración propia. 
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a.1. Ventajas. 
• Alta eficiencia de producción de energía eléctrica 
(hasta 40%). 
• Eficiencia global del sistema del orden del 70% (40% 
eléctrica, 30% térmica). 
• Bajo costo de inversión. 
• Vida útil (25 años). 
• Alta eficiencia a baja carga. 
• Consumo medio de agua de enfriamiento. 
• Requiere de poco espacio para su instalación. 
a.2. Inconvenientes. 
• Alto costo de mantenimiento. 
• La energía calorífica se dispersa en grandes 
cantidades, y a baja temperatura. 
• Baja temperatura de la energía térmica producida. 
b. Cogeneración con turbina de gas. 
En este sistema el combustible es quemado en una cámara 
de combustión de la cual los gases generados son 
introducidos a la turbina para convertirse en energía 
mecánica, la que podrá ser transformada en energía eléctrica 
usando un alternador. 
Los gases de escape tienen un rango de temperatura de 500 
oc a 650 oc, son gases relativamente limpios y por lo tanto se 
pueden aplicar directamente a los procesos de combustión 
posteriores ya que tienen un contenido de oxígeno de 
alrededor del 15% al 16% y debido a su alta temperatura 
suelen ser empleados a su vez para producir otro fluido 
16 
caliente como vapor, aire, o agua, su esquema se muestra en 
la Figura No 6. 
Filtros 
~ Combustible 
c. c. 
Gases de escape a 
alta temperatura 
(Ta) 
Agua--+ 
Caldera de 
recuperación 
de calor 
Electricidad 
Gases de 
t--+ escapea 
Tb <Ta 
t--+ Vapor 
'--------' 
Figura N° 6: Sistema de cogeneración con turbina de gas. 
Fuente: Elaboración propia. 
b.1. Ventajas. 
• Amplio rango de aplicaciones. 
• Gran confiabilidad. 
• Calor de alta temperatura. 
• Gases con un alto contenido en oxígeno. 
• Altas eficiencias de conversión de energía térmica. 
• Alta seguridad de operación. 
• Bajo costo relativo de inversión. 
• Tiempo corto de arranque. 
• Requiere de poco espacio. 
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b.2. Inconvenientes. 
• Período de vida relativamente corto. 
• Baja eficiencia en carga parcial. 
c. Cogeneración con turbina de vapor. 
La turbina de vapor es una turbo máquina motora, que 
transforma la energía de un flujo de vapor en energía 
mecánica a través de un intercambio de cantidad de 
movimiento entre el fluido de trabajo (el vapor) y el rodete, 
órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o álabes 
los cuales tienen una forma particular para poder realizar el 
intercambio energético. 
En este sistema la energía mecánica se produce por la turbina 
mediante la expansión del vapor de alta presión, generado en 
una caldera convencional. 
Bajo este sistema la generación de energía eléctrica por 
unidad de combustible es menor que en la turbina de gas, 
aunque la eficiencia global del sistema es muy alta con 
respecto al sistema con turbina de gas. 
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Combustible 
Suministro 
deag·!l!lua~--
l Gases de escape 
Caldera 
de Alta 
presión 
Vapor de alta 
presion 
Vapor de 
baja presión 
Consumo de 
vapor 
Electricidad 
Figura N° 7: Esquema de cogeneración con turbina de vapor. 
Fuente: Elaboración propia. 
El uso de la turbina de vapor fue el primero en la 
cogeneración. Actualmente su aplicación ha quedado 
prácticamente limitada como complemento para ciclos 
combinados o en instalaciones que utilizan combustibles 
residuales como biomasa, subproductos residuales que se 
generan en la industria principal a la que está asociada la 
planta de cogeneración. 
Dependiendo de la presión de salida del vapor de la turbina, 
se clasifican en: 
c.1. Turbinas de contrapresión. 
El vapor de escape tiene una presión superior a la 
atmosférica, se utiliza para aprovechar su energía 
térmica remanente en procesos. 
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No ofrece flexibilidad en el proceso, por lo que al vapor 
no utilizado mientras se encuentran a su máxima 
capacidad de generación eléctrica es arrojado a la 
atmósfera, reduciendo la eficiencia global del ciclo 
considerablemente. 
c.2. Turbinas de condensación. 
El vapor sale a una presión inferior a la atmosférica, el 
cual es llevado a un condensador donde el fluido de 
trabajo, generalmente agua, pasa de la fase de vapor a 
la fase líquida. Sin embargo, el calor cedido al ambiente 
en el condensador no se recupera, pese a ello existe 
mayor aprovechamiento energético que a contrapresión, 
Este diseño se utiliza en turbinas de gran potencia que 
buscan un alto rendimiento. 
También se realiza extracción en etapas de alta presión, 
enviando parte del vapor de vuelta a la caldera para 
sobrecalentarlo y reenviarlo a etapas intermedias. En 
algunas ocasiones el vapor también puede ser extraído 
de alguna etapa para derivarlo a otros procesos 
industriales. 
c.2.1. Ventajas. 
• Eficiencia global del sistema es alta, 85%. 
• Alta seguridad operativa. 
• Amplio rango de potencia. 
• Vida útil (25 años). 
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c.2.2. Inconvenientes. 
• Los sistemas de cogeneración con turbinas de 
vapor producen considerablemente menos 
electricidad por libra de vapor de proceso, que 
las turbinas de combustión. 
• Elevado costo económico. 
• Tiempo de arranque muy lento. 
d. Cogeneración en Ciclo Combinado. 
Un ciclo combinado hace referencia a un sistema que trabaja 
en conjunto con una turbina de gas y otra de vapor. Su modo 
de operación consiste en que la caldera de recuperación de 
calor de la cogeneración con turbina de gas, cumpla al mismo 
tiempo la función de la caldera en un ciclo de vapor, es decir, 
que la salida de vapor de dicho intercambiador de calor 
ingrese a la turbinas de vapor. La forma como se acoplan 
ambos sistemas está esquematizada en la Figura 8. Se puede 
apreciar que la generación de energía eléctrica es mucho 
mayor, ya que cada turbina aporta una parte. También hay 
que indicar que este sistema combinado es posible ya que los 
ciclos simples trabajan en distintos rangos de temperatura y 
permiten operar al generador de vapor. 
Además aumenta significativamente el rendimiento 
termodinámico, porque con la misma cantidad de combustible 
se produce vapor y energía eléctrica en 2 generadores. La 
eficiencia térmica de esta combinación supera el 50%. 
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Gase.sde 
Escape 
1\1\;¡"-"'....¡-....,._ .Agua de 
.,..,....;.,;-.;.;..;..~li--·Enúiamiento 
Figura No 8: Sistema de cogeneración con ciclo combinado. 
Fuente: Fundamentos de Termodinámica Técnica 2 da Edición-
Michael J. Morán, Howard N. Shapiro. 
d.1. Ventajas. 
• Alta eficiencia de generación tanto eléctrica como 
térmica. 
• Máximo aprovechamiento de los combustibles 
utilizados. 
• Alta seguridad de operación. 
• Bajos costos de mantenimiento. 
• Menos contaminación por unidad de combustible. 
• Su construcción puede realizarse en dos etapas, 
siendo primero la turbina de gas y posteriormente 
terminar la construcción de la unidad de vapor y 
completarse así el ciclo combinado. 
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d.2. Inconvenientes. 
• Alto costo económico en inversión inicial. 
• Tiempo de arranque muy lento. 
2.1.6. Parámetros relevantes de las Centrales de Cogeneración. 
Según el D.S No 037 - 2006-EM, artículo so: Valores Mínimos de 
Rendimiento Eléctrico Efectivo (REE). 
El siguiente esquema (Figura No 9) permite la identificación de 
los parámetros de una Central de cogeneración. 
PLANTA CONSUMIDORA DE ENERGÍA 
r------------------------------
Generador 
de vapor 
Flujo de 
-----combustible 
Vapor 
Vapor 
para 
consumo 
Consumo de 
vªpºr V 
E 
..... (*) 
Energía 
Eléctrica 
------------------------------~ 
Figura N° 9: Planta de cogeneración. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el esquema mostrado, las letras azules son los parámetros, 
donde: 
Q: Calor suministrado por el combustible utilizado en los 
generadores de vapor, [MW]. 
V: Calor útil proporcionado, en este caso por el vapor en los 
centros de consumo, [MW]. 
E: Energía eléctrica generada y medida en los bornes del 
generador, [MW]. 
Relación de los parámetros: 
a. Relación de Cogeneración: Tomando como referencia a la 
Figura 9, la relación de cogeneración es el cociente entre la 
Energía Eléctrica generada en los bornes del Generador 
Eléctrico (E) y el Calor Útil (V) aprovechado en los procesos 
térmicos de la planta consumidora de energía. 
Expresión: 
e E V ... (1) 
b. Rendimiento Eléctrico Efectivo: Tomando como referencia 
a la Figura 9, el rendimiento eléctrico efectivo es la inversa a 
la tasa de calor que expresa la cantidad de Energía Eléctrica 
Generada (E) en relación a la diferencia entre el calor 
suministrado (Q) al Sistema de Cogeneración con el calor 
suministrado para generar calor útil (V). Se asume que el 
rendimiento térmico del generador de vapor en la que se 
produjera el Calor Útil (V) es de 90%. 
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Expresión: 
REE E ... (2) 
- V Q--0.9 
2.1.7. Cogeneración en la empresa Agro Industrias San Jacinto 
S.A. A. 
a) Proceso de Generación de Vapor. 
Se inicia en el área de calderas en donde actualmente cuenta 
con el uso de dos calderas acuotubulares, las cuales 
evaporan agua tratada con Oppm de dureza total. 
Las calderas acuotubulares usan como combustible 
primordialmente el bagazo que es un residual del proceso de 
la molienda de la caña de azúcar del cual se extrae el jugo 
para luego ser procesado en fábrica de elaboración para la 
obtención del producto final de azúcar granulada rubia o 
blanca; también como sub producto del jugo de caña ya 
procesada en fabrica entra a al área de destilería la melaza 
del cual como producto final se obtiene el alcohol etílico. 
Estas calderas producen vapor para los procesos de 
generación eléctrica en el ingenio, para el accionamiento de 
equipos mecánico acoplados a turbinas de vapor para uso 
mecánico del cual se encuentran en las áreas de trapiche, 
generación de vapor (alimentación de agua en calderas, 
ventiladores inducidos); también el vapor es utilizado para 
procesos térmicos como calentamiento de agua en el 
desaireador, calentamiento de jugo clarificado en el pre 
evaporador, servicios auxiliares y destilería. 
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Las calderas son de tipo acuotubular de marca Foster 
Wheeler 1 que aprovecha la energía que entrega la 
combustión del bagazo para la generación de vapor 
sobrecalentado a presión de 41 Bar y 400 oc de temperatura; 
debido a la gran antigüedad de las dos calderas las dos juntas 
pueden producir 99 179 Tn de vapor 1 h 1 aproximadamente. 
Cuadro N° 1: Calderas en área de generación de vapor. 
CALDERAS UNIDADES 
DATO 
CALDERA01 CALDERA03 
MARCA FOSTER FOSTER - WHELEER WHELEER 
TIPO - ACUOTUBULAR ACUOTUBULAR 
lb 1 h 110 000100 110 000100 CAPACIDAD 
kg 1 h 49 895,16 49 895,16 
TOTAL lb 1 h 
220 000,00 
kg 1 h 99 790132 
EFICIENCIA 
QUEMADO BAGAZO % 64,26 64,26 
QUEMADO % 72,89 72,89 PETROLEO 
SUPERFICIE DE pie 2 13 143,00 17 622100 
QUEMADO m2 1 221102 1 637,14 
CODIGO DE DISEÑO ASME 
PRESION DE Psi 600100 600,00 
TRABAJO Bar 41,37 41,37 
TEMPERATURA DE OF 752,00 752,00 
OPERACIÓN oc 400100 400,00 
TEMPERATURA DE OF 248,00 248,00 
AGUA ALIMENTACION oc 120 120 
NUMEROS DE 2 2 DOMOS -
NUMERO DE 1 1 HORNOS -
Fuente: Elaboración propia. 
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b) Sistema de Alimentación de Bagazo en Calderas. 
~~ 
El bagazo es llevado directamente a través de 
transportadores de arrastre con tablillas que suministran de 
bagazo a las dos calderas, estos transportadores son 
accionadas por motores eléctricos, este sistema de 
conductores son: 
- Conductor 01: Parte del último molino de trapiche (molino 
05) con una inclinación de 55° el cual mide cerca de los 20 
metros de largo y culmina en el conductor 02. 
- Conductor 02: Con inclinación de o o, es el que suministra 
de bagazo a los calderos y tiene una longitud de 65 metros 
y culmina en el conductor 03. 
- Conductor 03: Con inclinación de 0°, transporta el bagazo 
no utilizado al conductor 05 o a los camiones para venta; 
tiene una longitud de 35 metros. 
- Conductor 04: Con inclinación de 45° es el que suministra 
de bagazo al conductor 01 cuando hay paradas de 
molienda en área de trapiche, es cargado de bagazo de 
forma manual; tiene una longitud de 35 metros. 
- Conductor 05: Con inclinación de oo es el que suministra 
bagazo a almacén temporal de bagazo (lado trapiche), esta 
perpendicular al conductor de bagazo 03; tiene una 
longitud de 65 metros. 
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e) Sistema de alimentación de agua en calderas. 
Está conformado por una serie de bombas multietapa de alta 
presión de los cuales para el proceso de cálculo tomaremos 
en cuenta las dos turbo bombas siguientes: 
- Turbo bomba Warren. 
- Turbo bomba Workintong. 
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Cuadro N° 2: Bombas de alimentación de calderos 
accionados por turbinas de vapor. 
BOMBAS DE UNIDADES 
DATO 
AGUA CALDEROS WARREN WORKINTONG 
MARCA - WARREN WORKINTONG 
TIPO - MULTI ETAPA MULTI ETAPA 
PRESION Psi 660 660 
Bar 45,51 45,51 
POTENCIA 
Hp 350 371 
kW 260,99 276,65 
TOTAL 
Hp 721,00 
kW 537,65 
VELOCIDAD rpm 3550 3550 
CAPACIDAD gpm 450 450 
[T = 120 °C] m3 /h 102,21 102,21 [P = 660 psi g 
tn/h 96,60 96,60 
=45.51 bar] 
EQUIPOS AUXILIAR 
TURBINA . DATO 
SIN SIN 
. 
MARCA REFERENCIA REFERENCIA 
Hp 350 371 
POTENCIA kW 260,99 276,65 
VELOCIDAD rpm 3 550 3 550 
CONDICION DATO VAPOR 
. 
PRESION DE Psi 594,65 594,65 
ENTRADA Bar 41 41 
PRESION DE Psi 32,63 32,63 
SALIDA Bar 2,25 2,25 
TEMPERATURA OF 662,00 699,80 
DE ENTRADA oc 350 371 
TEMPERATURA OF 437 437 
DE SALIDA oc 225 225 
Fuente: Elaboración Propia. 
29 
Para el calentamiento de agua de alimentación para caldero 
se cuenta con el siguiente torre desaireador. 
Cuadro N° 3: Bombas de alimentación de calderos accionados 
por turbinas de vapor. 
TORRE DESAIREADOR UNIDADES DATO 
PRESION Psi 5 
MINIMA OPERACIÓN Bar 0,34 
PRESION Psi 30 
MAXIMA OPERACIÓN Bar 2,07 
TEMPERATURA SALIDA oc 120 
AGUA OF 248 
VOLUMEN m3 312,26 
gal 82 500 
CAPACIDAD gpm 580,21 
[T = 120 °C] aprox. m3/ h 131,78 
[P = 28.9 psi 
tn/h 124,20 
= 1.985 bar] 
FLUJO DE VAPOR lb/h 5 000 
CONSUMIDO tn/h 2,27 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.8. Balance de energía en turbina de vapor 
Para la obtención del balance de energía, es indispensable 
realizar en primer lugar el desarrollo del balance de materia en 
un volumen de control. 
a. Desarrollo del balance de materia. 
El principio de conservación de la masa para un volumen de 
control se introduce mediante la Figura 1 O, que muestra un 
sistema constituido por una cantidad fija de materia m que se 
desplaza de una posición en el espacio en el instante t a otra 
en el instante posterior t+llt. 
En dicho instante t, la cantidad de masa estudiada es la suma. 
m = mvc (t) + me ... (3) 
Donde mvc (t) es la masa contenida en el volumen de control 
y me la masa contenida en la pequeña región etiquetada e 
adyacente al volumen de control, como muestra la Figura 10 
a. 
Se estudia la cantidad prefijada de materia m en el transcurso 
del tiempo. 
·»a de Ingreso:--.._ __ -/ 
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Región e 
(a) 
del volumen 
control 
mvc(f +Llt) 
(b) 
Figura N° 10: Esquema utilizado para desarrollar el balance 
de materia para un volumen de control. (a) 
Tiempo t. (b) Tiempo t +Llt. 
Fuente: Fundamentos de Termodinámica Técnica 2 da Edición-
Michael J. Morán, Howard N. Shapiro. 
En el intervalo de tiempo Llt toda la masa presente en la 
región e atraviesa la frontera del volumen de control, mientras 
que una parte de la masa, ms, inicialmente en el volumen de 
control, sale de él ocupando el volumen adyacente, s, como 
muestra la Figura 1 O b. En el tiempo t + Llt, la cantidad de 
masa considerada puede expresarse como. 
m == mvc (t + Llt) ... (4) 
Obsérvese que las cantidades de masa en las regiones e y s 
no son necesariamente iguales y que la cantidad de masa 
contenida en el volumen de control puede haber cambiado. 
Aunque el sistema en estudio ocupara diferentes regiones del 
espacio en diferentes instantes de tiempo, siempre consiste 
en la misma cantidad de materia. De acuerdo con esto. 
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mvc (t) + me = mvc (t + L\t) + ms 
y reordenando términos. 
mvc (t + L\t) - mvc (t) = me - m5 •.. {5) 
La ecuación 5 es un balance contable para la masa. Indica 
que el cambio en la cantidad de masa contenida en el 
volumen de control durante el intervalo de tiempo .Llt es igual a 
la masa que entra menos la masa que sale. 
b. Balance por unidad de tiempo. 
La ecuación 5 puede expresarse respecto a la unidad de 
tiempo. Primero se divide por .Llt para obtener. 
mvc (t+ Llt )-m ve 
Llt 
me m 
Llt Llt 
... {6) 
El primer miembro de esta ecuación representa la variación 
media de masa por unidad de tiempo en el volumen de control 
durante el intervalo de tiempo .Llt. Los términos del segundo 
miembro representan a la masa que atraviesa la frontera del 
volumen de control y son los valores medios del flujo másico 
en dicho intervalo. La velocidad instantánea puede obtenerse 
con la ecuación 6, calculando el límite cuando .Llt tiende a 
cero. En este límite el sistema coincide con el volumen de 
control. 
El límite del primer miembro de la ecuación 6 es: 
. [mvc (t + Llt) - mvc (t) _ me _ ms ]- d mvc hm~t~o .Llt - Llt Llt - d t 
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Donde dmvc /dt expresa la velocidad de variación de la masa 
contenida dentro del volumen de control en el tiempo Al En el 
límite, cuando t se aproxima a O, los términos del segundo 
miembro resultan, respectivamente. 
me 
lim Llt~o ~t y 
ms 
lim Llt~o ~t 
En estas expresiones rile y rh5 son los flujos másicos 
instantáneos a la entrada y a la salida respectivamente y 
denotan velocidad de transferencia. 
En resumen, el límite de la ecuación 6 cuando t tiende a cero 
es: 
dmvc 
dt rile- nis ... (7) 
En general, podrán existir distintas zonas de la frontera a 
través de las cuales la masa entra o sale. Esto puede tenerse 
en cuenta sumando todas ellas, como sigue. 
dmvc ~ . ~ . 
d t - L.., e me - L..,s ms ... (8) 
La ecuación 8 es el balance del flujo para volúmenes de 
control con varias entradas y salidas. Esta es la formulación 
general del principio de conservación de la masa, la cual 
expresada en palabras es: 
Velocidad de variación 
de la masa contenida 
en el volumen de 
control en el instante t 
= 
Flujo másico total 
que entra al 
volumen de control 
en el instante t 
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Flujo másico total 
que sale del 
volumen de control 
en el instante t 
la siguiente ecuación contabiliza el cambio de masa 
contenida en un volumen de control con varias entradas y 
salidas a lo largo de un intervalo de tiempo. 
fj, m ve 
e S 
Donde me y ms denotan, respectivamente, la cantidad de 
masa que entra por e y sale por s durante dicho intervalo de 
tiempo. 
c. Sistema en estado estacionario. 
En ingeniería muchos sistemas pueden idealizarse como si se 
encontraran en estado estacionario, significando esto que 
todas las propiedades son invariables en el tiempo. Para un 
volumen de control en situación estacionaria la identidad de la 
materia que contiene cambia continuamente, pero la cantidad 
total presente en cualquier instante es constante, entonces 
dmvc /dt =O y la ecuación 8 se reduce a 
e s 
d. Desarrollo del balance de energía para un volumen de 
control 
El principio de conservación de la energía para un volumen de 
control puede introducirse usando la Figura 11 , donde 
muestra un sistema constituido por una cantidad prefijada de 
materia m que ocupa un espacio en el instante t y otro 
diferente en un instante de tiempo posterior t+.Llt. En el 
instante t, la energía del sistema bajo consideración es. 
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E (t) = Evc (t) +me (ue + C~/ 2 + gze) ... (9) 
Donde Evc(t) es la suma de las energías interna, cinética y 
potencial de la masa contenida por el _volumen de control en el 
tiempo t. El segundo término del segundo miembro de la 
ecuación 9 contabiliza la energía asociada con la masa me 
contenida en la región e adyacente al volumen de control. La 
energía especifica de la masa me es (ue + Ce2 /2 + gZe). 
En el tiempo lit pueden existir 
transferencias de energía por calor 
, ,:t(~-<rabajo ,?"'~:-\ 
- r ín6 __ :jf-Evc (t) \.¡ q r E" (1 +lll) l u, + C,' 12 + gz, 
r. 
l----=!\ ~ \ 4J.,-==~~ll \ . / ·~ Jl -~ 
Ue + C/ /2 + gze'>.~ .. !.."-·-- _,./ · 11.~ !1. 
-- :--...,,..,., ____ ...... .., Región s 
í L-----La línea discontinua define--~~ í 
~ 1::1 frnntP.r::l rlAI vnh 1mP.n nA ~ 
¡¡~-~~--·~ ··-· .. --lllll'f!lll"'-----, @!! _________ · -- ~ -u 1 
Figura N° 11: Esquema empleado para calcular el balance de 
energía para un volumen de control. (a) 
Instante t. (b) Instante t +~t. 
Fuente: Fundamentos de Termodinámica Técnica 2 da Edición-
Michael J. Morán, Howard N. Shapiro. 
De manera análoga a la sección anterior, se obtiene que en el 
instante t +.Llt, la energía del sistema es. 
E (t + .1t) = Evc (t + .1t) + ms (Us + e; /2 + DZs) ... (10) 
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De lo estudiado anteriormente, se aplica balance de energía 
para un sistema cerrado. 
hE = Q- W ... (11) 
Introduciendo en la ecuación 11 las ecuaciones 10 y 9. 
E(t + ht) - E(t) = Q - W 
Ordenando la ecuación. 
EvcCt + dt) - Evc(t) = Q- W + me ( Ue +; + gze) - ms ( U5 + e; + gzs) ... (12) 
e. Balance por unidad de tiempo. 
Dividiendo la ecuación 12 entre .Llt. 
( e~ ) ( e~ ) Eve(t+ilt)-Eve(t) = _g_- W +me Ue+z-+gze - ms Us+z-+gzs ... 13 
ilt ilt ilt ilt ilt ( ) 
Aplicando límite cuando .Llt tiende a cero a cada término de la 
ecuación, resulta lo siguiente: 
. E vc(t + 4t)- E vc(t) hm ---------
il t -+0 !::.. t 
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d Evc(t) 
!::..t 
)" Q Q tm-
-L\t~o d t 
w w lim-
- L\ t~o A t 
cz 
w me (Ue + 2e + gze) cz 
lim- nie (Ue + 2e + gze) L\ t~o d t dt 
cz 
w ms (Us + 2 + gzs) cz 
lim- nis S (Us +-z+ gzs) L\t~od t dt 
Donde: 
nie y nis son los flujos de masa_ 
Los términos (Ue + Ce2 12 + gze) y (us + Ci 12 + gzs) son 
las energías específicas de la materia fluyente evaluadas 
a la entrada y salida del volumen de control. 
En resumen la ecuación del balance de energía para la Figura 
11, es: 
f. Evaluación del trabajo para sistemas abiertos. 
Al tratarse de sistemas abiertos puede haber trabajo de 
cambio de volumen al igual que en sistemas cerrados. 
En este caso el volumen de control siempre intercambia 
trabajo a través de las partes de su frontera atravesadas por 
flujos de materia, resulta conveniente separar el término de 
trabajo W en dos contribuciones_ 
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Una corresponde al trabajo asociado con la presión del fluido 
cuya masa se introduce en las entradas y se evacua en las 
salidas (Es decir trabajo hecho en la frontera correspondiente 
a las entradas y salidas). 
La otra contribución, denominada Wvc , incluye todos los otros 
efectos del trabajo, como los asociados con ejes rotativos, 
desplazamiento de la frontera, efectos eléctricos, magnéticos 
y de tensión superficial. 
W = Wvc + Wpuerto .... (15) 
Nuevamente se toma en cuenta a la Figura 11 para calcular el 
trabajo hecho por el entorno sobre el sistema en el puerto de 
entrada. La presión en el puerto de entrada es Pe, y el 
volumen del sistema cerrado se reduce aquí en L1 V= -Ve. Por 
tanto, en el puerto de entrada el trabajo del sistema es: 
... (16) 
Del mismo modo, el trabajo en el puerto de salida es: 
... (17) 
De acuerdo con el convenio de signos establecido para el 
trabajo, el término de la entrada tiene signo negativo porque 
corresponde a trabajo realizado allí sobre el volumen de 
control. El signo positivo precede al término de trabajo a la 
salida porque en este caso la energía se transfiere al exterior 
desde el volumen de control, la expresión anterior para el 
trabajo puede escribirse como: 
W = Wvc + IÍ15 (Ps Vs)- IÍle (Pe Ve) ... (18) 
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Donde ms y me son los flujos másicos y Vs y Ve los 
volúmenes específicos evaluados a la salida y a la entrada, 
respectivamente. En la ecuación 18, los términos rile (Pe 
V e ) y rhs (P s V s )contabilizan el trabajo asociado con la 
presión a la entrada y a la salida, respectivamente. 
Normalmente reciben el nombre de trabajo de flujo. El termino 
Wvc engloba todas las demás transferencias de energía en 
forma de trabajo a través de la frontera del volumen de 
control. 
g. Expresión del balance de energía para sistemas abiertos. 
Sustituyendo la ecuación 18 en la ecuación 14 y reuniendo 
todos los términos referidos a la entrada y a la salida en 
expresiones separadas, resulta la siguiente forma del balance 
de energía para un volumen de control. 
Se ha añadido el subíndice "ve" a Q para resaltar que este 
coincide con la velocidad de transferencia de calor a través de 
la frontera (superficie de control) del volumen de control. 
Los dos últimos términos de la ecuación 19 pueden 
reescribirse usando la entalpía específica h con h = u + Pv. 
La aparición de la suma u + Pv en la ecuación del balance de 
energía para un volumen de control es la razón fundamental 
para haber introducido previamente la propiedad entalpia. 
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h. Análisis de volúmenes de control en estado estacionario. 
h.1. Balances de materia y energía en estado estacionario. 
Para un volumen de control en situación estacionaria, la 
condición de la masa contenida en el volumen de control y 
en la frontera no varía con el tiempo. Los flujos de masa y 
los flujos de energía transferida mediante calor y trabajo 
son también constantes en el tiempo. No puede 
producirse una acumulación de masa dentro del volumen 
de control, por tanto dmvddt = O y el balance de masa, 
ecuación 8, toma la forma: 
Le IÍle = Ls IÍls · · .(20) 
(Flujo másico entrante) (Flujo másico saliente) 
La ecuación 20 establece que en estado estacionario se 
igualan la velocidad con que la masa entra y abandona el 
volumen de control. 
Además, en estado estacionario dEvc~dt = O y en la 
práctica pueden existir distintas zonas de la frontera a 
través de las cuales entra o sale materia, esto puede 
tenerse en cuenta introduciendo sumatorios como en el 
balance de masa. 
Por lo que la ecuación 19 puede escribirse como. 
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Alternativamente 
Qvc + Le rile (he + e; + gze) = Wvc + Ls rils ( hs + ~ + gzs) ... (22) 
(Flujo de energía entrante) (Flujo de energía saliente) 
La ecuación 22 representa un balance contable de la 
energía de un volumen de control. Establece que el 
incremento o disminución de la energía dentro del 
volumen de control es igual a la diferencia entre la energía 
que entra y sale del mismo a través de su frontera. 
El balance de materia se reducirá simplemente a rile = rils 
esto es el flujo másico en la salida s debe ser igual a la 
entrada e. A este flujo másico común se le denominará m. 
A continuación, si en el balance de energía se obtiene el 
factor común para el flujo de masa, resulta. 
. .. (23) 
O dividiendo por el flujo másico. 
. . 2 2 
O = Qvc _ Wvc + (h _ h ) + Ce -Cs + g(z _ z ) (24) m m es 2 es··· 
Los términos de entalpía, energía cinética y energía 
potencial aparecen todos ellos en la ecuación 24 como 
diferencias entre sus valores a la entrada y salida. Esto 
indica que por las referencias utilizadas para asignar 
valores, las diferencias de la entalpía específica, la 
velocidad y la altura se anulan, a condición de que se 
empleen las mismas para la entrada y la salida. 
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En la misma ecuación, los cocientes Qvc/lil y Wvcflil son 
las transferencias de energía por unidad de masa que 
circula a través del volumen de control. 
Las formas precedentes del balance de energía para 
estado estacionario relacionan únicamente las cantidades 
de energía transferida evaluadas en la frontera del 
volumen de control. 
Las propiedades relativas a la masa contenida en el 
volumen de control no son requeridas ni pueden 
obtenerse a partir de dichas ecuaciones. Cuando se 
aplica el balance de energía en cualquiera de sus formas 
es necesario utilizar las mismas unidades para todos los 
términos presentes en la ecuación. Por ejemplo, en el SI 
todos y cada uno de los términos de la ecuación 24 
deberán expresarse en kJ/kg. 
2.1.9. Calculo de potencia en turbina de vapor. 
Se toma como transferencias positivas de energía las indicadas 
por la dirección de las flechas en la Figura 12. Las pérdidas 
inevitables de calor y su entorno se ignoran para simplificar. Los 
efectos de las energías cinética y potencial se consideran 
también despreciables. El componente se analiza en estado 
estacionario. 
o o o 
gJ_ Wt ~ 'r. ~ o == 7h - m + Che - hs) +  + +gcy Zs) ... (25) 
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Estado e 
(Entrada) 
e .. ---T¡· ... ~-,:: 
·r .. ·.· , . 
--· : L~URBINA' ,~:::JMilHlr. Wt --~~: .... _ 
-- J 
5 1 Estados 
(Salida) 
Figura N° 12: Potencia en turbina de vapor. 
Fuente: Elaboración propia. 
El vapor que ingresa en el estado e (Entrada), con presión y 
temperatura elevadas, se expande a través de la turbina para 
producir trabajo, saliendo de la misma en estado s a menor 
temperatura y presión que el estado e. 
Despreciando el calor transferido al ambiente, los balances de 
masa y energía en términos de potencia para el volumen de 
control de la turbina se reducen en estado estacionario a la 
ecuación 26. 
Simplificando: 
(he - hs) ... (26) 
Donde m es el flujo másico del fluido de trabajo y wtfm es el 
trabajo desarrollado, por unidad de masa que circula por la 
turbina. 
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2.1.10 Pérdidas y potencia en turbina de vapor real. 
a. Perdidas en turbina de vapor real. 
Perdidas internas: 
• Pérdidas en la corona fija o toberas por fricción 
y remolinos. 
• Pérdidas en la corona móvil por fricción, remolinos y 
choque. 
• Pérdidas por rozamiento de disco. 
• Pérdidas por ventilación. 
Exclusivamente en los escalonamientos de admisión parcial 
(los alabes no activos se llenan de fluido también y lo agitan, 
robando energía el fluido al rodete, en lugar de suministrarla 
al mismo). 
a.1. Pérdidas intersticiales internas. 
Estas pérdidas son debidas a que parte del vapor no 
sigue su camino normal a través de los alabes, donde 
cede su energía, sino que se escapa por los intersticios 
necesarios entre el rotor y el estator de la máquina, 
gracias al gradiente de presión existente. 
a.2. Pérdidas externas. 
Pérdidas en los cojinetes, que soportan el rotor de la 
turbina evitando el desplazamiento radial (cojinetes de 
apoyo) y el axial (cojinetes de empuje). Los cojinetes 
mantienen los juegos axiales entre el rotor y el estator. 
Su número depende del tamaño de la turbina. 
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Pérdidas en la transmisión, en las turbinas en que la 
potencia de la turbina es transmitida al eje de la 
máquina conducida a través de un engranaje 
generalmente reductor. 
Pérdidas por accionamiento de aparatos auxiliares 
(bomba de presión de aceite del regulador, motor 
síncrono, etc.). 
Perdidas de calor por conducción y radiación al 
exterior. 
b. Potencia de turbina de vapor real. 
En la realidad la energía que contiene el vapor que recibe al 
ingresar a la turbina no se transforma totalmente en potencia 
debido a la existencia de las perdidas internas y externas de 
la turbina de vapor, estas pérdidas hacen que el rendimiento 
total de la turbina disminuya junto con la potencia que puede 
generar, resultando de la siguiente manera: 
Per = rit(he- hs)lJTotal ··· (27) 
Dónde: 
P ef : Potencia Efectiva Eléctrica Generada (E). 
m : Flujo masico de vapor. 
he : Entalpía del vapor en condiciones de entrada a la 
turbina. 
hs : Entalpía del vapor en condiciones de salida de la 
turbina. 
1Jtotat : Eficiencia global del turbogenerador. 
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c. Determinación del Costo de Energía. 
c.1. Determinación de los Costos de Generación de 
Vapor. 
Para determinar los costos de generación de vapor se 
hace uso de la siguiente ecuación: 
CTvapor = CFvapor + CVvapor ··· (28) 
Dónde: 
CTvapor : Costo total por generar un kilogramo de 
vapor por hora en la caldera acuotubular. 
CFvapor : Costo fijo por generar un kilogramo de 
vapor por hora. 
CVvapor : Costo variable por generar un kilogramo de 
vapor por hora. 
• Para la determinación del Costo Fijo de vapor se tiene 
el siguiente procedimiento de cálculo: 
CFvapor = 
1
*;n: + OMF ... (29) 
Dónde: 
: Costo de sistema de generación de vapor 
(Caldera, tanques, planta de tratamiento 
de agua, equipos de potencia, etc.). 
frc : Factor de recuperación de capital. 
OMF: Costos fijos de operación y mantenimiento. 
T : Periodo de funcionamiento. 
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Además: 
(h(1+i)n 
frc = ((1+i)n-1) ... (30) 
Dónde: 
i: Interés. 
n: Número de años de vida útil. 
Se considera lo siguiente: 
Inversión o Precio actual del Caldero Acuotubular, mas 
planta de tratamiento de agua y equipos auxiliares (1). 
• Interés de la empresa: i = 12%. 
• Vida útil de las calderas: n = 20 años. 
• Días de zafra (operación) al año: 300. 
Costos de mantenimiento y de planillas al mes: 
OMF = US$ 2 000 a 2 500. 
Vapor generado: niv En función a los requerimientos de 
generación de vapor total. 
Para la determinación del Costo Variable del vapor se 
tiene en cuenta lo siguiente: 
El costo variable esta dado en función del costo del 
combustible, en este caso el bagazo, el cual es un 
subproducto de la molienda de la caña de azúcar en el 
área del trapiche, el cual ha tomado un valor agregado 
cuando se vende a las empresas externas dedicadas a la 
industria papelera, en este· caso el combustible por ser un 
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subproducto de la misma empresa, toma un costo variable 
igual a cero. 
c.2. Determinación de los Costos de Generación de 
Energía Eléctrica en el Turbogenerador. 
Para determinar el costo total de Generación de Energía 
Eléctrica se hace uso de la siguiente ecuación: 
CTee = CFee + CVee ... (31) 
Dónde: 
CTee : Costo total por generar 1 kWh en el 
Turbogenerador. 
CFee : Costo fijo por generar 1 kWh en el 
Turbogenerador. 
CVee : Costo variable por generar 1 kWh en el 
Turbogenerador. 
• Para la determinación del Costo Fijo de generación de 
energía eléctrica se tiene el siguiente procedimiento de 
cálculo. 
CF ee = 1*~rc + OMF ... (32) 
Dónde: 
1 : Costo del turbogenerador. 
frc: Factor de recuperación de capital. 
OMF: Costos fijos de operación y mantenimiento. 
T : Periodo de funcionamiento. 
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Además: Aplicando la ecuación (30). 
(i * (1 + i)n 
frc = -------((1 + i)n- 1) 
Dónde: 
i: Interés. 
n: Número de años de vida útil. 
Se considera lo siguiente: 
Inversión o Precio actual del Turbogenerador, incluye 
turbina de contrapresión y generador eléctrico (1). 
• Interés de la empresa: i = 12%. 
• Vida útil de las calderas: n = 20 años. 
• Días de zafra (operación) al año: 300. 
• Costos de mantenimiento y de planillas al mes: 
OMF = US$ 3000. 
• Para la determinación del Costo Variable de generación 
de energía eléctrica se tiene en cuenta lo siguiente: 
El costo variable está relacionado al costo de vapor que 
se utiliza para generar un kWh (análogo al HEAT RATEo 
Tasa de Calor de las Centrales Termoeléctricas). 
H R _ mv Tndevapor 
. . - h MW ... (33) E ora* 
US$ 
CVee = CTvapor * H. R. MWh ... (34) 
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• Con la sumatoria de las ecuaciones 32 y 34 
obtendremos el Costo Total de la Energía Eléctrica 
generada. 
c.3. Determinación de los Ingresos por despacho de 
energía y potencia al SEIN. 
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Teniendo en cuentas las consideraciones de despacho de 
energía, la retribución económica será función del costo 
de la energía de la central que opere al 100% cubriendo la 
punta de demanda del sistema interconectado nacional. 
En este caso tenemos el siguiente diagrama de carga del 
SE IN 
DESPACHO POR TIPO Df c:tiMBUSTIBlE Y TEC410I.OGIA EH EL 
olA DE MÁlUWI OEMAUOA OEL ARO 20!4 
( 12 IJE lfOV!t::MS!!E DE 20!4) 
·~ON eOOJR 
•BA1:1J>.ztmER II!IOCif.SP.ER 
aHrDR:)I::I'i{!Qfca P.~UU •!.At~ 
•!IGUAvriA 
S131,;3MW 
•HimtOO.AER 
•lflm!C)flEG.JUIO<tf 
··~ 
Figura No 13: Despacho de generación para el día de 
máxima demanda 2014. 
Fuente: COES. 
51 
La máxima demanda del 2014 fue de 5 737,27 MW y se 
registró a las 19:00 horas del miércoles 12 de noviembre 
de 2014. 
Los recursos energéticos que tuvieron mayor participación 
en la cobertura de la máxima demanda en el 2014 fueron 
el recurso hídrico y el gas natural. 
Así mismo se tiene el siguiente cuadro de potencia 
despachada y máxima demanda satisfecha. En el cual se 
presenta la potencia firme despachada el cual es siempre 
mayor a la demanda para poder compensar las pérdidas 
marginales de transmisión. 
Cuadro N° 4: Potencias despachadas y máximas 
demandas en el SEIN-2014. 
Meses Máxima Potencia Potencia Firme Varo/o 
Demanda Firme Despachada PF/MD-1 
(MW) (MW) (MWJrl 
Enero . 5 564,8 6 805,4 5 635,8 22,3% 
Febrero 5 637,9 6 792,5 5 668,4 20,5% 
Marzo 5 677,4 6 861,1 5 680,8 20,8% 
Abril 5 628,5 7 080,1 5 972,6 25,8% 
Mayo 5 660,7 7 087,1 5 731,9 25,2% 
Junio 5 630,7 7 198,6 5 907,6 27,8% 
Julio 5 577,7 7 088,5 6 160,3 27,1% 
Agosto 5 523,8 7 092,3 5 958,0 28,4% 
Septiembre 5 614,5 7 000,5 5 869,9 24,7% 
Octubre 5 655,9 7 001,8 5 860,6 23,8% 
Noviembre 5 737,3 7 010,1 5 855,1 22,2% 
Diciembre 5 717,7 7 833,0 5 978,1 37,0% 
Fuente: OSINERGMIN. 
(*) Corresponde a la sumatoria de las Potencias 
Firmes de las Centrales que participaron en la 
hora de máxima demanda. 
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Así mismo se presenta el cuadro de costos marginales en 
función al valor de las centrales que cubrieron la punta de 
demanda para el año 2013-2014 
Cuadro N° 5: Costo marginal promedio 2013-2014 
(USD/MWh). 
Meses 2013 2014 Variación 
2013-
2014 
Enero 19,35 21,39 10,56 
Febrero 31,41 23,91 -23,85 
Marzo 19,72 34,31 74,03 
Abril 18,78 28,10 49,62 
Mayo 27,14 25,42 -6,35 
Junio 26,61 30,96 16,36 
Julio 44,86 24,91 -44,47 
Agosto 34,73 27,42 -21,05 
Septiembre 28,27 23,86 15,60 
Octubre 19,45 17,97 7,58 
Noviembre 23,00 21,32 -7,31 
Diciembre 24,90 15,16 -39,10 
promedio 26,52 24,56 7,37 
Fuente: COES. 
El costo marginal ponderado es 24,56 US$/MWh. 
Para determinar el monto a retribuir a la Empresa 
Agroindustrial San Jacinto por concepto de energía se 
determina para un periodo de 300 días de zafra (día 
efectivo de molienda), la generación de energía 
excedente suministrada a la red del SEIN y se multiplicara 
por el costo marginal ponderado del sistema. 
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Así mismo la diferencia entre la retribución por 
excedentes de energía y el costo anual por generación de 
energía eléctrica, será el ingreso económico a la empresa 
por concepto de adecuación y calificación según el 
Reglamento de Cogeneración. 
lEE= IVEESEIN- CTAGE ... (35) 
Donde: 
lEE: Ingresos Económicos por Cogeneración de 
Energía. 
IVEESEIN: Ingresos por venta de excedentes de 
energía eléctrica al SEIN. 
CTAGE: Costo Total por Generación de Energía 
Eléctrica. 
Así mismo para la retribución por concepto de potencia se 
tendrá en cuenta la barra de referencia más cercana a la 
Central de Cogeneración, en este caso es la barra 
Chimbote N° 1-220 kV, en donde los precios según el 
Informe N° 039-2014-0S/CD es 17.94 SI kW-mes. 
La determinación de los ingresos por potencia se 
determinara según la siguiente ecuación: 
IP = Exced. de Pot. * Precio de Pot. Barra de Referencia ... (36) 
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Dónde: 
IP: Ingreso por Potencia 
Exced. de Pot: Es la Potencia que resulta de restar a 
la Potencia total Generada (E) la potencia para su 
propio autoabastecimiento. 
Exced. de Pot = E - Potencia para autoconsumo ... (37) 
Precio de potencia en barra de referencia, según los 
precios en la barra Chimbote 1. 
Finalmente los Ingresos por venta de energía y potencia 
(IVEESEIN) a la red es igual a: 
IVEESEIN = Ingreso De Energía Eléctrica + IP ... (38) 
2.1.11 Operación y despacho de energía 
a. Teoría de despacho económico. 
El despacho económico analiza al sistema nacional de 
producción de energía eléctrica combinada, esto es un 
sistema hidrotérmico. Aquí las restricciones del sistema de 
ecuaciones a optimizarse (minimizar los costes) incluyen la 
parte hidráulica (energía eléctrica producida por agua) y la 
parte térmica (energía eléctrica producida por combustibles 
fósiles) y la solución del sistema busca el precio óptimo para 
una demanda dada. Así entonces el valor del agua, es en 
realidad el costo de oportunidad de uso del agua en la 
operación y para calcularla se considera el peor escenario 
(cuando el embalsa miento de agua en la represa está en su 
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nivel operativo más bajo) y el coste futuro (cuando se 
considera que el embalse está totalmente lleno de agua). 
El objetivo del despacho económico clásico es asignar la 
generación total entre las unidades generadoras en servicio, 
de modo que se minimice el costo de abastecer la demanda 
total, incluyendo perdidas y respetando restricciones 
operativas de las unidades del SEIN. Modela funciones de 
producción de las unidades de generación, perdidas de 
transmisión, típicamente asume tensiones y factores de 
potencia constantes en cada barra. 
b. Ordenamiento de la operación y despacho del SEIN en el 
Perú. 
La operación y despacho del Sistema Eléctrico Interconectado 
Peruano está a cargo del Comité de Operación Económica del 
Sistema (COES) y se basa en lo siguiente: 
b.1. Despacho teórico. 
Se toma el criterio de la teoría de costos marginales, en la 
cual se da un ordenamiento de las centrales de 
generación de energía en función de sus costos 
marginales de corto plazo o costos variables totales 
(CVT), según el siguiente ordenamiento: 
• Centrales hidroeléctricas de pasada. 
• Centrales hidroeléctricas de embalse o de regulación 
horaria, semanal, etc. 
• Centrales termoeléctricas con carbón. 
• Centrales termoeléctricas con ciclo combinado con gas 
natural. 
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• Centrales termoeléctricas de ciclo Joule Brayton simple 
Abierto a Gas Natural. 
• Centrales termoeléctricas con petróleo residual (Ciclo 
Rankine). 
• Centrales termoeléctricas con M.C.I con petróleo diésel 
2. 
• Centrales termoeléctricas con ciclo Joule Brayton 
simple abierto con petróleo diésel 2. 
b.2. Despacho real. 
Debido a las imperfecciones del sistema de generación y 
transmisión eléctricas, la disponibilidad del recurso 
energético agua y combustible , el despacho del Sistema 
sufre alteraciones , los cuales para una operación real se 
toma en cuenta el Procedimiento N° 9 "coordinación de la 
operación a tiempo real del SEIN", para la ejecución de la 
operación en tiempo real, las actividades del Coordinador 
se limitarán a seguir el programa de operación en función 
a la disponibilidad de las Centrales de Generación 
disponibles ordenadas en función a sus costos variables 
de operación (costos marginales de corto plazo) llamado 
PDO o su reprogramación, dando origen a los despachos 
en tiempo real con la aplicación de las acciones 
correctivas del caso, para mantener el sistema en estado 
normal, pero expuestos permanentemente a la presencia 
de las desviaciones significativas al programa tal como: 
• La desviación de la demanda proyectada la cual origina 
un cambio en el programa de operación. 
• La indisponibilidad forzada de las centrales de energía 
en el despacho económico del sistema en función a 
actividades de mantenimiento. 
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• Las variaciones de los caudales naturales de los ríos y 
el estado de los embalses, que afecten la capacidad de 
generación de las centrales hidráulicas de pasada o 
con regulación diaria y semanal. 
• La variación de los niveles de tensión y frecuencia 
cuando se prevé exceder los límites permisibles 
considerados en la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos NTCSE o la Norma Técnica de 
Operación a Tiempo Real NTOTR. 
• Exceder el límite de capacidad de transporte de los 
sistemas de transmisión y de sus componentes 
principales. 
• lndisponibilidad o restricción total o parcial del 
suministro de combustible para las plantas 
termoeléctricas. 
2.1.12. Evaluación económica. 
Fundamentos. 
La evaluación económica de proyectos tiene por objetivo 
identificar las ventajas y desventajas asociadas a la inversión 
en un proyecto antes de la implementación del mismo 
aplicando métodos de análisis útil para adoptar decisiones 
racionales ante diferentes alternativas. 
El análisis comparativo de las acciones alternativas se realiza 
tanto en términos de costes como beneficios. 
La aplicación consiste en un plan de reemplazo de activos 
físicos, ya que es de vital importancia en todo el proceso 
económico, porque un reemplazo apresurado causa una 
disminución de liquidez y un reemplazo tardío causa pérdida; 
esto ocurre por los aumentos de costo de operación y 
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mantenimiento, por lo tanto debe establecerse el momento 
oportuno de reemplazo, a fin de obtener las mayores ventajas 
económicas. La necesidad de llevar a cabo un análisis de 
reemplazo surge a partir de diversas fuentes, tales como: 
• Rendimiento Disminuido. 
Debido al deterioro físico, capacidad esperada del 
rendimiento a un nivel de confiabilidad o productividad no 
está presente. 
• Requisitos Alterados. 
El equipo o sistema (activo físico) existente no puede cumplir 
con los nuevos requisitos de exactitud, velocidad u otras 
especificaciones. A menudo las opciones son reemplazar 
por completo o reforzarlo. 
• Obsolescencia. 
Como consecuencia de 1~ competencia internacional y del 
rápido avance tecnológico, los sistemas y activos actuales 
instalados funcionan aceptablemente, aunque con menor 
productividad que el equipo que se comprara en breve. 
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a. Método de análisis para evaluación económica. 
a.1. Valor Actual Neto (VAN). 
El VAN es el valor presente de los beneficios netos que 
genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados 
a la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad 
que para el inversionista tiene el capital que piensa invertir 
en el proyecto. 
Es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente 
Neto permite determinar si una inversión cumple con el 
objetivo básico financiero: maximizar la inversión. El VAN 
depende de las siguientes variables: 
a.1.1. La Inversión Inicial (1). 
Corresponde al monto o valor del desembolso que 
la empresa hará en el momento de contraer la 
inversión. En este monto se pueden encontrar: El 
valor de los activos fijos, la inversión diferida y el 
capital de trabajo. 
a.1.2. Los Flujos de Caja. 
Corresponde a los flujos de caja futuro en la que la 
empresa incurre anualmente u en otro periodo de 
tiempo. 
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a.1.3. La tasa de descuento. 
Es la tasa de retorno requerida sobre una inversión. 
La tasa de descuento refleja la oportunidad perdida 
de gastar o invertir en el presente por lo que 
también se le conoce como tasa de oportunidad del 
capital (COK). 
b. Metodología del VAN. 
La metodología de obtención del VAN consiste en descontar 
al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 
todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 
resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es 
el valor actual neto del proyecto. 
Al evaluar el VAN puede ocurrir tres posibilidades: 
• VAN >0, La Inversión producidora ganancias por encima de 
la rentabilidad exigida, por lo tanto el Proyecto puede 
aceptarse. 
• VAN < O, entonces la Inversión producirá ganancias por 
debajo de la rentabilidad exigida, por lo tanto el proyecto 
deberá rechazarse. 
• VAN= O, entonces la Inversión no producirá ganancias ni 
perdidas, por lo tanto dado que el proyecto no aporta valor 
monetario por encima de la rentabilidad exigida, la decisión 
debería basarse en otros criterios, como la obtención de un 
mejor posicionamiento en el mercado u otros factores. 
61 
El Valor del VAN se obtiene en función a la siguiente 
ecuación: 
Dónde: 
Vt: Flujo de caja anual para cada periodo de análisis 
(US$/año). 
i: Tasa de interés(%). 
1: Inversión inicial realizada (US$). 
t : Periodos de tiempo en años. 
Para la determinación del Vtse tiene la siguiente ecuación: 
Vt= At - COt ... (44) 
Dónde: 
At : Ingresos, ahorro o ganancia obtenida en cada 
periodo de tiempo analizado. (Para cada año). 
COt: Egresos por Costos de Operación y Mantenimiento 
anual. 
c. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
La Tasa Interna de Retorno de un proyecto mide la 
rentabilidad promedio anual que genera el capital que 
permanece invertido en él. Se define como aquella tasa de 
descuento que iguala a cero el Valor Actual Neto, es decir, se 
efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 
consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y 
obtengamos un VAN positivo y uno negativo. 
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Es un valor que remite a un determinado tipo de interés para 
el cual realizar o no la inversión sería indiferente. 
d. Metodología de laTIR. 
Cuanta más alta sea la TIR más alta será la rentabilidad 
esperada del negocio y al revés, cuanto más baja la TIR más 
riesgo corremos al realizar la inversión. 
Si la TIR es mayor que el coste de oportunidad del capital 
(COK), entonces el capital del proyecto evaluado genera una 
rentabilidad mayor que la que puede ser generada por la 
mejor alternativa de inversión. En ese caso es recomendable 
apostar por el proyecto. 
Al realizar la evaluación del TIR se tienen tres posibilidades 
de solución. 
• Cuando laTIR> tasa de descuento (i): El proyecto es 
aceptable. 
• Cuando la TIR = i: El proyecto es postergado. 
• Cuando la TIR < tasa de descuento (i): El proyecto no es 
aceptable. 
La TIR se evalúa según la siguiente ecuación: 
VAN= o= -1 + Lf=t (1+~~R)' ... (45) 
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e. Periodo de Retorno de la Inversión (PRI). 
Para evaluar la conveniencia de invertir en determinado 
proyecto se debe tener un Indicador de rentabilidad. 
La peculiaridad de las inversiones en Cambio Tecnológica de 
Equipos debido la búsqueda o motivada por la Eficiencia 
Energética es que la Inversión se paga con los Ahorros o 
Egresos que se obtienen al ejecutar el Proyecto. 
f. Metodología del PRI. 
La aplicación determina el tiempo en que se tarda en 
recuperar una inversión, también es conocido como Pay-Back 
y se define como el cociente entre la Inversión realizada, con 
respecto a los ahorros mensuales o en un periodo de tiempo 
definido, según la siguiente ecuación: 
1 PRI = co ... (46) 
At- t 
Donde: 
1: Inversión inicial realizada. (US$). 
At: Ingreso o Ahorro Anual (US$/anual). 
co,: Egresos por Costos de Operación y Mantenimiento 
anual (US$/anual). 
Normalmente si el valor del Periodo de Retorno de la 
Inversión (PRI) es menor que la mitad de la vida útil estimada 
del Proyecto o Sistema que forma parte de la mejora, la 
inversión es rentable. 
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2.1.13. Mecanismos del desarrollo limpio. 
a. Fundamentos. 
El cambio climático es uno de los mayores riesgos 
ambientales que afecta la economía, la infraestructura, los 
recursos naturales y los modos de vida en el planeta. Frente a 
esta problemática de carácter global, la mayoría de los países 
del mundo se han comprometido a contribuir a la mitigación 
de dicho fenómeno mediante la negociación y firma de 
acuerdos internacionales que facilitan el trabajo en conjunto. 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio es un procedimiento 
contemplado en el Protocolo de Kyoto en donde países 
desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) dentro de 
países en desarrollo. 
El propósito del Mecanismo de Desarrollo Limpio es, de 
acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Kyoto, ayudar a la 
limitación y reducción de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEl). 
Mientras que el Mecanismo de Desarrollo Limpio reduce el 
costo de cumplimiento de compromisos ante el Protocolo para 
países desarrollados, las economías en desarrollo se 
benefician del incremento en los flujos de capital de inversión 
para proyectos de mitigación y los resultados que estos 
ofrecen para las políticas de desarrollo sustentable. 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio es regulado y supervisado 
por el Consejo Ejecutivo de MOL de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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b. Mercado del Carbono. 
El Mercado del Carbono es un sistema de comercio a través 
del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden vender 
o adquirir certificados de reducción de Gases Efecto 
Invernadero (GEl). Funciona de manera similar a un mercado 
financiero con la diferencia de que los activos negociados son 
los bonos de carbono. 
El mercado de carbono surge en el mundo como una vía 
complementaria, alternativa y económicamente viable al 
compromiso asumido por los países mediante el Protocolo de 
Kyoto de disminuir los GEl, principales causantes del 
calentamiento global. 
Los bonos de carbono (también llamados "créditos de 
carbono") conforman uno de los tres mecanismos 
internacionales propuestos en el Protocolo de Kyoto para 
reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. 
c. Procedimiento para calificar en Proyectos de MOL. 
c.1. Principales organismos y entidades. 
c.1.1. Junta Ejecutiva (JE). 
Ente de las Naciones Unidas, encargado de la 
supervisión de toda actividad de proyecto MOL. 
Dentro de sus funciones esta: 
66 
• Poner a disposición pública la información 
relevante sobre actividades de proyectos de 
MDL propuestas que necesiten financiamiento y 
sobre inversores con objeto de ayudar al 
financiamiento de dichas actividades de 
proyectos. 
• Desarrollar y mantener el Registro de proyectos 
MDL. 
• Emisión de Certificados de Reducción de 
Emisión - CERs. 
c.1.2. Entidades Operacionales Designadas (DOE). 
Entidad acreditada ante la Junta Ejecutiva, cuya 
función es: 
• Validar las actividades de proyecto MDL. 
• Verificar y certificar reducciones en las 
emisiones GEl. 
Son pocas las DOEs a nivel mundial, dado que 
tienen que ser autorizadas por las Naciones 
Unidas, en el Perú no hay DOEs; pero, operan 
varias como AENOR, TUV SUD, SQS, entre otras. 
c.1.3. Autoridad Nacional Designada (ANO). 
Organismo designado por un país que ha ratificado 
el Protocolo de Kyoto, que en el caso del Perú es el 
Ministerio del Ambiente, con la responsabilidad de 
supervisar y aprobar toda actividad relacionada con 
el MDL que sea llevada a cabo en dicho país. 
Certifica que la participación del país inversor es 
voluntaria y, en el caso de los países donde las 
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actividades serán implementadas (país anfitrión), 
que estas actividades contribuyen a su desarrollo 
sostenible. 
c.2. Ciclo de un Proyecto MOL. 
La Figura No 14: Muestra el ciclo que todo proyecto debe 
pasar para que obtenga la calificación de MOL. 
Ptoyec1o 
(DPP) 
Autorización por el 
país promotor y 
, ·-• por e! pais anfitrión _.. 
ANO 
Validación 
DOE 
Registro 
.. JE 
l 
Expedición de CERs 
JE ·~ 
Certificación 
OOE 
Verlficaeión 
regular 
DOE 
. Implementación y 
seguimiento del 
•- proyecto por In 
parte¡ 
Figura No 14: Ciclo de un Proyecto MOL. 
Fuente: COES. 
c.2.1. Documento de diseño del proyecto. 
El promotor debe identificar y formular el potencial 
proyecto MOL, convencido de la viabilidad del 
proyecto, decide llevarlo a la práctica como 
proyecto MOL, y por tanto, elaborar el Documento 
de Diseño del Proyecto (DDP); el cual debe 
contener principalmente. 
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• Descripción general del proyecto. 
• Metodología aplicada para calcular la línea 
base. 
• Duración del proyecto/ periodo de acreditación 
seleccionado. 
• Plan y metodología de seguimiento. 
• Impactos o repercusiones ambientales del 
proyecto. 
• Comentarios de los involucrados/interesados. 
c.2.2. Autorización. 
Sobre la base del DDP, el promotor debe solicitar la 
aprobación del mismo a la ANO del país inversor y 
del país anfitrión. 
c.2.3. Validación. 
Es el proceso de evaluación independiente de un 
proyecto a cargo de una DOE, para comprobar si 
se cumplen los requisitos establecidos para el MOL 
en base al DDP. Si se determina que la actividad 
de proyecto propuesta es válida, la DOE ha de 
presentar a la JE una solicitud de registro en forma 
de informe de validación. 
c.2.4. Registro. 
Constituye la aceptación oficial por parte de la JE 
un proyecto validado como una actividad de 
proyecto MOL 
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c.2.5. Implementación y Seguimiento. 
El promotor debe ejecutar el plan de seguimiento 
recogido en el DDP registrado, el cual ha de 
realizarse a lo largo de todo el periodo de 
acreditación del proyecto, elaborando un informe 
de seguimiento que remitirá para su verificación y 
certificación a la DOE. 
c.2.6. Verificación. 
Revisión periódica independiente y determinación 
ex-post de las reducciones de GEl que han tenido 
lugar como resultado del proyecto del MOL 
registrado. El Informe de Verificación de la DOE 
establecerá las reducciones verificadas de 
emisiones (CERs) que el proyecto ha generado 
durante el periodo de operación del mismo. 
c.2.7. Certificación. 
Declaración escrita, por parte de la DOE, en la que 
afirma que, durante un periodo de tiempo 
especificado, el proyecto alcanzó la reducción de 
las emisiones de GEl que se han verificado y que 
no se habrían producido de no realizarse el 
proyecto MOL. 
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c.2.8. Expedición de CERs. 
El Informe de certificación constituye una solicitud a 
la JE para la expedición de los CERs equivalentes 
a las reducciones de emisiones de GEl que se 
hayan verificado y certificado. 
c.3. Proyectos MOL en el Sector Eléctrico. 
Los países Latinoamericanos son centro de recepción de 
proyectos MOL de empresas a nivel mundial y, en 
concreto, son el escenario natural donde las empresas 
energéticas, han realizado en el pasado cuantiosas 
inversiones. Además, destacar el alto potencial que tienen 
estos países para desarrollar proyectos MOL, 
especialmente energéticos, debido fundamentalmente a la 
gran disponibilidad de recursos renovables (eólica, solar, 
hidroeléctrica, biomasa, geotérmico, etc.). Por tanto, los 
países latinoamericanos cuentan con una magnífica 
oportunidad de negocio importante como anfitriones en el 
desarrollo de actividades de proyectos MOL. 
Los potenciales proyectos MOL en el sector eléctrico son 
las energías renovables, eficiencia energética y uso de 
combustibles más limpios. 
c.4. Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). 
El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) viene 
promocionado las inversiones en proyectos ambientales 
que contribuyen al desarrollo sostenible del Perú y que a 
su vez reducen las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEl) a la atmósfera, los cuales impactan 
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negativamente ocasionando el Efecto Invernadero y 
Calentamiento Global. En este sentido el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MOL) es un mecanismo financiero que 
puede ayudar a concretar la realización de este tipo de 
proyectos ambientales en nuestro país y apoyar la lucha 
mundial contra el Cambio Climático. 
El FONAM tiene una posición destacable en el país en la 
difusión de las oportunidades del MOL, siendo reconocido 
por el Negocio de Carbono del Banco Mundial como el 
Punto Focal de sus actividades en el Perú, en lo referente 
a la identificación, calificación y manejo de proyectos que 
puedan ser presentados en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio - MOL. 
Las actividades que realiza FONAM en ésta área son: 
• Mediante un trabajo personalizado, con empresas del 
sector privado y entidades del sector público, identifica 
proyectos que pueden ser elegibles en el marco del 
MOL. 
• Capacitación y asesoramiento en la preparación de 
proyectos MOL, en todo el ciclo del proyecto. 
d. Consideraciones para ingresos por mercados de carbono. 
Par la determinación de los ingresos por carbono es necesario 
obtener el valor del factor de emisión de TnC02/ MWh. 
d.1. Factor de emisión. 
El factor de emisión representa la cantidad de C02 que se 
genera por MWh de electricidad generada para la Red 
Eléctrica. 
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Este factor se utiliza para estimar las reducciones de 
emisiones que generan las actividades de proyecto del 
sector energético, que se encuentran bajo el marco del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL). 
El factor de emisión que se ha calculado es utilizado para 
actividades de proyecto como: 
• Generación de energía a partir de fuentes renovables 
conectadas a la red eléctrica. 
• Proyectos de eficiencia energética o de reducción del 
consumo de electricidad de la red eléctrica. 
• Actividades que consuman energía eléctrica de la red. 
Este primer cálculo referencial del factor de emisión de la 
Red Eléctrica fue desarrollado por el Fondo Nacional del 
Ambiente (FONAM) en el marco del Proyecto 
"Consolidación del Portafolio de Proyectos MOL en el 
Perú" con el apoyo del CF.:.Assist del Banco Mundial. El 
objetivo del trabajo es fomentar el desarrollo de proyectos 
MOL conectados a la Red y contribuir a facilitar a los 
proponentes de proyectos la realización de los 
correspondientes cálculos de las reducciones de 
emisiones. Los cálculos del factor de emisión se han 
realizado de acuerdo a la "Herramienta para el Cálculo del 
factor de emisión de un Sistema Eléctrico" versión 1.1, 
aprobada por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. 
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d.2. Datos básicos e información utilizada. 
Los datos más actualizados a la institución respectiva 
para poder realizar el cálculo referencial del factor de 
emisión. 
• Factor de Emisión por combustible: carbón, diésel, fuel 
oíl y gas natural (TnC02 por unidad de combustible). 
Datos: Directrices del IPCC de 2006 para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
• Generación de Electricidad (MWh) de cada planta 
conectada a la red. datos: Comité de Operaciones 
Económica del Sistema - COES. 
• Orden de Mérito de cada planta conectada a la red. 
datos: Comité de Operaciones Económica del Sistema 
-COES. 
• Consumo de combustible de cada planta conectada a 
la red. datos: Comité de Operaciones Económica del 
Sistema - COES. 
• Información de adiciones de plantas a la red. Datos: 
Comité de Operaciones Económica del Sistema -
COES. 
d.3. Bases del cálculo. 
El factor de emisión se calcula como un Margen 
Combinado (CM), que consiste en un promedio 
ponderado de dos factores, el Margen de Construcción 
(BM) y el Margen de Operación (OM). 
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CM = WsM X BM + WoM X OM ... (39) 
Dónde: 
BM: Margen de Construcción. 
OM: Margen Operativo. 
WBM y WoM : Son factores de ponderación. En 
general el valor a adoptar es 0,5. 
d.3.1. Calculo de margen de construcción (BM). 
• La herramienta para el cálculo prevé dos 
alternativas para el cálculo de BM. 
• Factor de emisión promedio de las últimas 5 
centrales incorporadas. 
• Factor de emisión promedio de las últimas 
centrales incorporadas correspondientes al 
20% de la energía total generada en el año. 
Se debe utilizar la alternativa que más energía 
incluya. Además, se debe excluir las centrales 
que ya han sido registradas ante la Junta 
Ejecutiva del MOL. 
De acuerdo a los cálculos realizados se ha 
utilizado la segunda alternativa dando como 
resultado: 
Factor BM= 0,4083 Tn C02/MWh ... (40) 
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d.3.2. Calculo del Margen de Operación (OM). 
Para el cálculo del OM, la herramienta prevé cuatro 
opciones. 
• Promedio. Promedio de todas las máquinas. 
• Simple. Promedio de las máquinas térmicas. 
• Simple ajustado. Variante del simple, en el caso en que 
máquinas de bajo costo estén en el margen en algunas 
horas. 
• Análisis de despacho. Promedio de las máquinas que 
estén en el 1 O% más alto del orden de mérito del 
despacho. Requiere cálculo horario. 
El método utilizado para este primer cálculo referencial del 
factor de emisión fue el Análisis de Despacho. Para poder 
usar el método Análisis de Despacho, se debe verificar 
que toda la información necesaria para el cálculo se 
encuentre disponible. 
Factor OM = 0,68571 Tn C02/MWh ... (41) 
d.3.3. Calculo de Margen Combinado (CM) . 
CM = WBM X BM + WOM X OM 
CM = 0,5 X 0,4083 + 0,5 X 0,68571 
factor CM = 0,5470 tn C02/MWhl ... (42) 
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2.2. MARCO NORMATIVO. 
2.2.1. Legislación de Cogeneración en el Perú. 
a) Ley de Concesiones Eléctricas: D.L. N° 258444 (19-11-
1992) y su reglamento D.S. 009-EM (25-02-1993). 
• Elimina el monopolio nacional 
• Separa las actividades en generación, transmisión y 
distribución. 
• Crea el mercado libre de electricidad. 
• Garantiza el libre acceso a la redes. 
• Incentiva la competencia en la actividad Generación a 
través del despacho óptimo. 
• Crea al Comité de Operación Económica del Sistema 
(COES). 
• Crea la garantía de la red principal. 
b) Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación 
Eléctrica: Ley N° 28832 (23-07 -2006). 
• Define al generador e incluye a la cogeneración y 
generación distribuida como tal. 
• Establece que por uso de redes de distribución, la 
cogeneración y generación distribuida sólo pagan el costo 
incremental. 
• Nueva composición del COES (incluye a distribuidores y 
usuarios libres). 
• Prevé el establecimiento de un rango de demanda en el 
cual los usuarios puedan elegir su condición de libre o 
regulado. 
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• Crea el mecanismo de licitaciones de suministro de 
electricidad convocadas. 
e) Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la 
generación de electricidad con el uso de energías 
renovables: D. L. N° 1002 (02-05-2008). 
• Se garantiza una participación de hasta 5% del Consumo 
Anual durante los primeros cinco (5) años. En adelante esta 
participación puede ser incrementada por el MEM. 
• Despacho preferencial. 
d) Decreto Legislativo que promueve la inversión en la 
actividad de generación eléctrica con recursos hídricos 
y con otros recursos renovables: D.L. N° 1058. 
• Establece que la generación de energía eléctrica a base de 
recursos hídricos o a base de otros recursos renovables 
tales como eólico, solar, geotérmico, biomasa o 
mareomotriz, gozara de régimen de depreciación acelerada 
(No mayor de 20% como tasa global anual) para efectos 
del impuesto a la renta. 
• La depreciación acelerada es aplicable a las maquinarias, 
equipos y obras civiles necesarias para la instalación y 
operación de la central, que sean adquiridos y/o 
construidos a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo. 
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e) Ley de promoción del uso eficiente de la energía: Ley N° 
27345 (08-09-2000). 
• Busca asegurar el suministro de energía, proteger al 
consumidor, fomentar la competitividad de la economía 
nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y 
consumo de los energéticos. 
• Promueve la creación de una cultura orientada al empleo 
racional de los recursos energéticos para impulsar el 
desarrollo sostenible del país buscando un equilibrio entre 
la conservación del medio ambiente y el desarrollo 
económico. 
• Busca diseñar, auspiciar, coordinar y ejecutar programas y 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 
del Uso Eficiente de la Energía (UEE). 
• La elaboración y ejecución de planes y programas 
referenciales de eficiencia energética. 
• Promueve el consumo eficiente de energéticos en zonas 
aisladas y remotas. 
f) Reglamento de Cogeneración: D.S. N° 037-2006-EM (07-07-
2006) y sus modificaciones: 0.5. N° 082-2007- EM (24 -11-
2007) y el D.S. No 052-2009 - EM (20-06-2009). 
Define los criterios técnicos a considerar en la Cogeneración, 
así como establece los requisitos y condiciones para que las 
centrales de cogeneración participen en el mercado eléctrico. 
• Precio del gas natural, igual que el aplicable a los 
generadores. 
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• Libre acceso para conectarse a las redes. Para el pago de 
peaje de conexión no se considera su potencia de 
Autoconsumo. 
• Paga únicamente el costo incremental por el uso de los 
sistemas secundarios o complementarios de transmisión, o 
de los sistemas de distribución. 
• Tiene despacho de energía preferencial por parte del 
COES y no se les margina durante la operación. 
• Puede vender sus excedentes mediante contrato a los 
generadores, distribuidores o usuarios libres. 
2.2.2. Procedimiento de calificación. 
a) Calificación. 
Es el procedimiento por el cual una central de cogeneración 
adquiere la calidad de Central de Cogeneración Calificada, la 
cual se obtiene cumpliendo los requisitos establecidos en los 
artículos 4° y 5° del Decreto Supremo No 037 -2006-EM (D.S. 
N° 037 -2006-EM). 
b) Solicitud de calificación de Centrales de Cogeneración. 
En referencia al Articulo N° 4 del D.S. N° 037 -2006-EM. 
Para adquirir la calidad de Central de Cogeneración 
Calificada, el titular de la central de cogeneración debe 
presentar una solicitud de calificación a la dirección, 
acompañando lo siguiente: 
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• Informe técnico que sustente el cumplimiento de los valores 
mínimos a que se refiere el Artículo 5°, basándose en las 
características técnicas de los equipos y en el 
planeamiento anual de operación de la central de 
cogeneración. 
• Balance energético sustentado de la central para las 
condiciones de operación en su máxima capacidad de 
cogeneración, indicándose la potencia eléctrica total a ser 
generada, la potencia mecánica, la potencia térmica 
utilizable y la potencia suministrada por el combustible, 
todos expresados en MW; incluyendo un diagrama de 
Sankey que indique los respectivos flujos de energía. 
• Memoria descriptiva de las instalaciones de la central, 
incluyendo diagramas y planos explicativos. 
• Actividad productiva a la que se destina el Calor Útil. 
• Potencia y energía eléctrica que se proyecta producir 
anualmente, y el desagregado entre la parte que será 
destinado al Autoconsumo y la que será entregada al 
Sistema Eléctrico. 
• Autorización de generación, cuando la potencia instalada 
sea superior a 500 kW. 
De existir deficiencias o si se hubiese omitido información, la 
Dirección observará la solicitud y notificará al solicitante para 
que la subsane dentro del plazo de quince ( 15) días hábiles 
de notificado, bajo apercibimiento de declarar improcedente la 
solicitud. 
La Dirección se pronunciará sobre la solicitud de Calificación 
de la central de cogeneración dentro del plazo de treinta (30) 
días hábiles desde la fecha de presentación. Vencido dicho 
plazo sin pronunciamiento alguno, se entenderá aprobada la 
solicitud. La Calificación deberá ser otorgada mediante 
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Resolución Directoral de la Dirección General de Electricidad, 
la que será publicada por cuenta del Cogenerador. La 
Calificación entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
e) Requisitos para la calificación. 
En referencia al Articulo N° 5 del D.S. N° 037 -2006-EM. 
Para efectos de la calificación, los titulares de las centrales de 
cogeneración deberán acreditar valores mínimos de REE, 
según combustible y/o tecnología, se acreditarán valores de 
relación entre Energía Eléctrica y Calor Útil (C) iguales o 
superiores a los indicados en el cuadro siguiente: 
Cuadro N° 6: Rendimiento Eléctrico Efectivo (REE) y 
Relación de Cogeneración (C) según tipo de 
tecnología. 
Tecnología/Combustible Rendimiento Relación de 
Eléctrico Efectivo Cogeneración 
(REE) (C=EN) 
Turbina de vapor a 0,70 0,15 
contrapresión 
Turbina de vapor de 0,58 0,30 
extracción 
Turbina de gas de ciclo 0,55 0,40 
simple 
Turbina de gas de ciclo 0,55 0,50 
combinado 
Motores de combustión 0,55 0,60 interna 
Biomasa 0,30 ---
Fuente: D.S. No 037-2006-EM. 
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Se entenderá por biomasa a la fracción de los productos, 
subproductos y residuos agrícolas (incluidas sustancias de 
origen vegetal y de origen animal), forestales, así como 
residuos industriales y municipales. 
Para aquellas centrales de cogeneración cuya potencia 
instalada sea menor o igual a tres (3) MW, el REE mínimo 
requerido será en un diez por ciento (10%) menor al que se 
indica en el Cuadro No 6, según corresponda. 
Así mismo se certifica para las condiciones de máxima 
capacidad de cogeneración durante 2 horas de operación 
continua para que una empresa pueda calificar. 
d) Tramitación ante el Ministerio de Energía y Minas. 
• Pago por Procedimiento TUPA (Es gratuito según R.M. 
068-201 0-EM). 
• En un proceso de 30 días. Se emite la Resolución de 
aprobación de la Calificación o caso contrario se rechaza, 
devolviéndose teniéndose 15 días hábiles para solucionar 
las observaciones. 
• Se presenta un Recurso de Reconsideración y 
posteriormente se emite la Resolución de aprobación a se 
deniega. 
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CAPITULO 111 
MATERIALES Y MÉTODO 
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3.1. MATERIALES. 
3.1.1. Equipo para procesamiento y análisis de la información. 
El desarrollo de este informe se hizo uso de: 
a) Instrumentación. 
- Analizador de gases (de empresa). 
- Termómetro de mercurio. 
- Pirómetro. 
- Cámara de imagen térmica. 
- Manómetro. 
- Registradores de flujo másico de vapor (placa orificio). 
- Cronometro. 
- Medidor de potencia (tablero general). 
- Medidor de energía activa (tablero general). 
- Medidor de velocidad de giro eje de turbina (tacómetro). 
b) Equipo Informático. 
Se utilizó computadora de mesa con procesador Core i 5 de 
cuarta generación con tarjeta de video de 1 GB y disco duro de 
1 Tb como herramienta de informática para procesar textos, 
simular cálculos en programa Excel 2003 con macro y realizar 
planos de planta con programa AutoCAD 2014. 
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3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
3.2.1. Para determinación del Sistema de Cogeneración. 
Para el cambio que sufrirá la central de cogeneración con la 
implementación del nuevo turbo generador de 21,7 MW para la 
generación de energía eléctrica se tomara en cuenta 2 modelos de 
estudio con sus respectivos casos. 
Actualmente se utilizan turbinas de vapor para uso mecánico en las 
distintas áreas a continuación: 
~ Área de trapiche: 
- Machete O 1. 
- Machete 02. 
- Desfibrador. 
- Molino 01 + molino 02. 
- Molino 03+ molino 04. 
- Molino 05. 
;.- Área de generación de vapor (calderas ) 
- Ventilador de tiro inducido para caldera Foster Wheleer 01. 
- Ventilador de tiro inducido para caldera Foster Wheleer 03. 
- Turbo bomba Worthinghton. 
- Turbo bomba Warren. 
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a) Modelo 1: Reemplazo de turbinas de vapor de uso mecánico 
a motores eléctricos. 
Se hace el reemplazo de turbinas de uso mecánico a 
motores eléctricos trifásicos con el fin de suministrar 
más vapor a alta presión y temperatura se suministre al 
nuevo turbo generador de 21,7 MW y su vapor de 
escape de la turbina de vapor salga a baja presión para 
luego pasar directo para uso calentamiento de agua en 
el desaireador, uso en fábrica para los distintos 
procesos de elaboración de azúcar y destilería. 
Ante dicho modelo se presentara los siguientes casos: 
a.1) Caso 1.1: Uso de caldera actual (P= 41 Bar; 
T=400 oc; mv = 99 Tn/h) +turbo generador 21,7 
MW. 
a.2) Caso 1.2: Compra de calderas que generen vapor 
sobrecalentado hasta 400 oc; a las presiones de: 
1.2.1. Presión de 41 Bar. 
1.2.2. Presión de 45 Bar. 
1.2.3. Presión de 60 Bar. 
a.3) Caso 1.3: Compra de calderas que generen vapor 
sobrecalentado hasta 450 oc; a las presiones: 
1.3.1. Presión de 41 Bar. 
1.3.2. Presión de 45 Bar. 
1.3.3. Presión de 60 Bar. 
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a.4) Caso 1.4: Compra de calderas que generen vapor 
sobrecalentado hasta 51 o oc; a las presiones de: 
1.4.1. Presión de 41 Bar. 
1.4.2. Presión de 45 Bar. 
1.4.3. Presión de 60 Bar. 
b) Modelo 2: Conservando el uso de turbinas de vapor de uso 
mecánico. 
Se mantiene el uso de turbinas de vapor para uso 
mecánico en las distintas áreas; el flujo másico de 
vapor a alta presión y temperatura generado en 
calderas se reparta entre el turbo generador de 21,7 
MW y las turbinas de vapor para uso mecánico, luego 
los vapores de escape de baja presión de todas las 
turbinas mencionadas pase para uso el calentamiento 
de agua en el desaireador, uso de fábrica para los 
procesos de elaboración de azúcar y destilería. 
Ante dicho modelo se presentara los siguientes casos. 
b.1) Caso 2.1: Uso de caldera actual (P= 41 Bar; 
T=400 oc; mv = 99 Tn/h) +turbo generador 21,7 
MW. 
b.2) Caso 2.2: Compra de calderas que generen vapor 
sobrecalentado hasta 400 oc; a las presiones de: 
2.2.1. Presión de 41 Bar. 
2.2.2. Presión de 45 Bar. 
2.2.3. Presión de 60 Bar. 
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b.3) Caso 2.3: Compra de calderas que generen vapor 
sobrecalentado hasta 450 oc; a las presiones: 
2.3.1. Presión de 41 Bar. 
2.3.2. Presión de 45 Bar. 
2.3.3. Presión de 60 Bar. 
b.4) Caso 2.4: Compra de calderas que generen vapor 
sobrecalentado hasta 51 o oc; a las presiones de: 
2.4.1. Presión de 41 Bar. 
2.4.2. Presión de 45 Bar. 
2.4.3. Presión de 60 Bar. 
3.2.2. Consideración de Cálculos. 
Se tomara en cuenta los parámetros nominales de uso del nuevo 
turbo generador de 21,7 MW en cuanto al flujo de vapor, presión y 
temperatura de trabajo, también los parámetros de molienda 
actuales y proyectados a futuro de 4 200 toneladas de caña molida 
al día (TCMD) hasta 5 300 TCMD. 
Es por ello que se presentara los modelos anteriores y los casos 
ante el cambio en la central de cogeneración que se presentara en 
la empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A. y que los excedentes 
de energía eléctrica generada se vendan a la red del sistema 
eléctrico interconectado nacional (SEIN). 
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3.2.3. Metodología de Cálculo. 
La actividad productiva es continua y se tomara en cuenta lo 
siguiente: 
-La implementación del nuevo turbo generador de 21,7 MW al 
sistema de cogeneración de la empresa para la generación de 
una mayor potencia efectiva que auto abastezca a la demanda 
actual de energía y permita la inyección de energía de sus 
excedentes al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 
- La posible adquisición de una caldera acuotubular que brinde un 
mayor flujo de vapor sobrecalentado para la inyección de vapor a 
la turbina de vapor para generación eléctrica y a las turbinas de 
vapor para uso mecánico si se da el caso; dado los resultados de 
los análisis se verá la compra de dicha caldera acuotubular con 
los mismos parámetros o distintos según presión y temperatura de 
salida. 
- El aumento de la capacidad de molienda hasta llegar a las 5300 
toneladas de caña molida al día (TCMD). 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 
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RESULTADOS 
Los presentes resultados se tomaran en cuenta para una producción de 
Molienda de 5301,53 Tn de caña al día; capacidad máxima de molienda en 
el área de trapiche y de producción de azúcar; así como el uso de vapor 
para generación de energía eléctrica, servicios auxiliares y destilería. 
Cuadro N° 7: Índice de molienda al mes. 
INDICE DE MOLIENDA Y FABRICA- PROMEDIO AL MES 
TIEMPOS 
Días Calendario 31 Días 
Horas al Mes 744 h/mes 
Falta Caña 0,66 valor referencial 
Tiempo Perdido Extracción 22 h 
Tiempo perdido Elaboración 4 h 
Tiempo Perdido Energía 3,4 h 
Tiempo Perdido Otros 6 h 
Tiempo Perdido Total 36,06 h 
Tiempo Programado 26 parada mensual 
Tiempo Disponible 718 Horas Mensuales 
Tiempo Útil 681,94 Horas Mensuales 
Horas al Molienda al día 22,00 Horas 
Ratio produc de vapor vs bagazo 2,08 
MOLIENDA 
Propia 165 540,000 T.C.Mes 
Sembradores 0,000 T.C.Mes 
Caña Bruta Molida 165 540,000 T.C.Mes 
Tn Caña 1 hora 241,00 T.C.H 
kg Sac Perdida 1 Tn Caña 0,35 valor referencial 
8 700 kJ/kg 
PCI bagazo 
2 077,9515 kcal/kg 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 8: Empleo de Turbinas de Vapor para uso Mecánico- Molienda de 5 301,53 Tn de caña al día. 
Presión Temp Presión Temp Flujo de Potencia Condición de Condición de EQUIPO Ingreso Ingreso Salida Salida Vapor (HP) vapor vapor (Bar) (oC) (Bar) (oC) (Tn/h) Entrada Entrada 
Turbo Ventilador Inducido N° 01 41 400 2,25 228 2,49 265,52 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbo Ventilador Inducido N° 03 41 400 2,25 228 2,49 265,52 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbo Bomba Warren 41 400 2,25 225 1,65 184,89 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbo Bomba Workintong 41 400 2,25 225 2,38 267,06 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbo Machete N° 01 41 400 2,16 220 6,24 723,92 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbo Machete No 02 41 400 2,28 190 5,48 764,13 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbo Desfibrador 41 400 2,14 200 5,35 703,81 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbina Vapor ( Molino 01 + 02) 41 400 2,88 235 13,43 1 402,23 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbina Vapor ( Molino 03 + 04) 41 400 1,93 230 11,80 1 262,08 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Turbina Vapor ( Molino 05) 41 400 2,14 230 5,96 639,34 Sobre Calentado Sobre Calentado 
Total 57,26 6 478,50 
~--·-·-----
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 15: Balance Volumétrico de Molienda- Área de Trapiche. 
Fuente: Elaboración propia. 
94 
~. ~ 
Agua+ 
bag;no 
~. 
• 
• 
. 1 
' 
----·' 
i1Tó ~~ . e . 
.~ 
...... 
u 
•Q) 
w 
e 
•O 
"ü 
~ 
Q) 
e 
Q) 
(9 
Q) 
"C 
ro 
~ 
·<( 
>. 
!..... 
o 
a. 
~ 
Q) 
"C 
e 
•O 
·~ 
!..... Q) 
e Q) 
O') 
Q) 
"C 
ro 
~ 
•<( 
1 
!9 
e 
ro 
a.. 
Q) 
"C 
ro 
E 
~ 
O') 
.~ 
Cl 
.. 
CD 
-o 
z 
e 
::l 
O') 
·-LL 
.~ 
a. 
e 
a. 
e: 
•O 
·o 
~ 
o 
..0 
tU 
w 
s 
S:: 
Cl) 
::l 
LL 
4.1. CÁLCULOS TÉCNICOS. 
A continuación se realizara el cálculo de potencias en los equipos 
accionados por turbinas de vapor, a una molienda máxima de 5300 
toneladas de caña molida al día. 
4.1.1. Determinación de consumo de vapor en las turbinas de vapor 
para uso mecánico. 
Acondicionando la ecuación 26 para nuestro calculo: 
Donde: 
k] 
he: entalpía de entrada [k
9
] 
hs: entalpía de salida [k] /kn 
rhv: Flujo de vapor [k:] 
k" 
V: Flujo de Calor [_l] 
S 
• Para el Turbo Ventilador No 01: 
Tenemos que: 
k] 
h1 = 3 212,62 kn 
k] 
h2 = 2 926,1039 kn 
v1 = 2 487,9 k:* ( 3 212,62 
V1 = 712 817,0573 ~ 
96 
2 926,1039 ) =~ 
Expresando los valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
V1 = 712 817,0573 -¡:; * 3 600 s * 1 000 
kf 
S 
NOTA: Las condiciones del Turbo Ventilador No 01 son las 
mismas para el Turbo Ventilador No 03 
V2 = 0,198 MW termico 
• Para el Turbo Bomba Warren accionada por turbina. 
Tenemos que: 
k] 
h1 = 3 212,62 kg 
h2 = 2 920,0576 :~ 
V3 = 1645,7 k:* e 3 212,62 - 2 920,0576 ) :~ 
V3 = 481 468,1315 ~ 
Expresando los valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
V3 = 481468,1315 h * 3 600 * kf S 1000 S 
V3 = 0,138 MW termico 
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• Para el Turbo Bomba Workintong accionada por turbina. 
Tenemos que: 
k] 
h1 = 3 212,62 kg 
h2 = 2 920,0576 :~ 
V4 = 2 377,1 k: * e 3 212,62 - 2 920,0576 ) :~ 
v4 = 695 453,9677 ~ 
Expresando los valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
V4 = 695 453,9677 h * 3 600 * kf 
V4 = 0,199 MW termico 
• Para el Turbo Machete No 01: 
Tenemos que: 
k] 
h1 = 3 212,62 kg 
h2 = 2 910,3532 :~ 
Vs = 
6 236,6 k: * ( 3 212,62 
1 885 144,4756 ~ 
98 
S 1000 S 
) k] 
- 2 910,3532 kg 
Expresando los valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
V5 = 1 884 144,4756 -h * * k] 3 600 S 1 OOO _ 
V5 = 0,540 MW termico 
• Para el Turbo Machete No 02: 
Tenemos que: 
k] 
hl = 3 212,62 kg 
h2 = 2 849,1834 :~ 
S 475,1 k:* ( 3 212,62 
1 989 874,7243 ~ 
S 
- 2 849,1834 ) k] 
kg 
Expresando los valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
1989 874,7243 h * 3 600 * k] 
S 1000 S 
V6 = 0,570 MW termico 
• Para desfibrador accionado por turbina de vapor tenemos que: 
k] 
hl = 3 212,62 kg 
h2 = 2 870,1238 :~ 
v7 = 5351,2 khg * ( 3 212,62 - 2870,1238 ) k] kg 
1 832 779,3513 ~ 
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Expresando en valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
V7 = 1 832 779,3513 -h * 3 0 * kf 
V7 = 0,525 MW termico 
6 Os 1000-
S 
• Para los molinos 01 y 02 accionado por turbina de vapor 
tenemos que: 
k] 
hl = 3 212,62 kg 
h2 = 2 937,8856 =~ 
Va= 
13 428 k: * ( 3 212,62 
3 689 167,6293 ~ 
) k] - 2 937,8856 kg 
Expresando en valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
Va = 3 689 167,6293 h * 3 600 * k] S 1000 S 
Va = 1,046 MW termico 
• Para los molinos 03 y 04 accionado por turbina de vapor 
tenemos que: 
k] 
hl = 3 212,62 kg 
h2 = 2 931,3445 =~ 
kg )k] 
V9 = 11804,9 h *e 3 212,62 - 2 931,3445 kg 
V9 = 3 320 446,6464 ~ 
100 
Expresando en valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
v9 = 2 931,3445 -h * 3 0 * kf 60 S 1000-
S 
V9 = 0,941 MW termico 
• Para el molino 05 accionado por turbina de vapor tenemos que: 
Tenemos que: 
k] 
h1 = 3 212,62 kg 
h2 = 2 930,5616 :~ 
kg ) k] 
V10 = s 963,5 h * e 3 212,62 - 2 930,5616 kg 
k] 
V10 = 1 682 072,6293 h 
Expresando en valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
k] 1 h 1 MW 
1 682 072,6293 h * 3 600 * k] 
S 1000 S 
V10 = 0,4 77 MW termico 
Expresando los valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
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Cuadro N° 9: Resumen de potencias en equipos mecánicos accionados por turbinas de vapor. 
Ingreso Ingreso Flujo Potencia Potencia Condición de Condición de EQUIPO p T h p T h Vapor (HP) (MW) vapor vapor Bar oc kJ/kg Bar oc kJ/kg Tn/h Entrada Entrada 
Sobre Sobre Turbo Ventilador 41 400 3 212,62 2,25 228 2 926,10 2,49 265,52 0,198 Calentado Calentado Inducido W 01 
Sobre Sobre Turbo Ventilador 41 400 3 212,62 2,25 228 2 926,10 2,49 265,52 o 198 Calentado Calentado Inducido No 03 
Sobre Sobre Turbo Bomba 41 400 3 212,62 2,25 225 2 920,06 1,65 184,89 0,138 Calentado Calentado Warren 
Sobre Sobre Turbo Bomba 41 400 3 212,62 2,25 225 2 920,06 2,38 267,06 0,199 Calentado Calentado Workintong 
Sobre Sobre Turbo Machete W 01 41 400 3 212,62 2,16 220 2 910,35 6,24 723,92 0,540 Calentado Calentado 
Sobre Sobre Turbo Machete W 02 41 400 3 212,62 2,28 190 2 849,18 5,48 764,13 0,570 Calentado Calentado 
Sobre Sobre Turbo Desfibrador 41 400 3 212,62 2,14 200 2 870,12 5,35 703,81 0,525 Calentado Calentado 
Sobre Sobre Turbina Vapor 41 400 3 212,62 2,88 235 2 937,89 13,43 1 402,23 1,046 Calentado Calentado ( Molino 01 + 02) 
Sobre Sobre Turbina Vapor 41 400 3 212,62 1,93 230 2 931,34 11,80 1 262,08 0,941 Calentado Calentado ( Molino 03 + 04) 
Sobre Sobre Turbina Vapor 41 400 3 212,62 2,14 230 2 930,56 5,96 639,34 0477 Calentado Calentado • ( Molino 05) 
Total 57,26 6 478,50 4,83 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Determinación de Calor Útil. 
Se calcula los calores útiles para cada equipo consumidor de 
vapor, haciendo el uso de tablas de vapor o software desarrollado 
por IAPWS IF97 por Magnus Holmgren, tenemos lo siguiente: 
Acondicionando la ecuación 26 para nuestro calculo. 
Donde: 
k] 
he: entalpía de entrada [k
9
] 
h5 : entalpía de salida [k] fkg 
mv: Flujo de vapor [k:] 
k] 
V: Flujo de Calor [-] 
S 
Los valores se muestran a continuación en el cuadro No 1 O. 
Expresando los valores hallados en su equivalente en MW 
térmicos, tenemos lo siguiente: 
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Cuadro N° 10: Calor útil total en la Empresa Agroindustrial San Jacinto S.A.A. 
In~ reso h Salida h Flujo Condición Condición EQUIPO p T [kJ/kg] p T kJ/kg Vapor MW vapor vapor Bar oc Bar oc Tn/h Entrada Salida 
Servicios 10,50 190,00 2 800,12 1 99,61 417,44 3,30 2,18 Sobre Liquido Sat 
auxiliares Calentado Drenaje 
Destilería 2,00 120,21 2 706,24 1 99,61 417,44 11,09 7,05 Saturado Liquido Saturado 
Desaireador 1,72 232,22 2 936,57 1.17 104,11 436,44 4,70 3,27 Sobre Liquido Calentado Saturado 
Zona de 1 '10 102,29 2 679,18 1 99,61 417,44 93,62 58,82 Saturado Liquido Evaporación Saturado 
Total 112,71 71,31 
Fuente: Elaboración propia. 
Comentario: 
En el Cuadro No 10 Se menciona 112,71 tn de vapor 1 h y el calor útil V será de 71,31 MW. 
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4.1.3. Determinación de modelos de cogeneración. 
Para el siguiente ejemplo se considerara el cambio total de turbinas 
de vapor a motores eléctricos lo cual implica que todo el flujo de 
vapor generado en caldera pasara al generación eléctrica mediante 
el uso de la turbo generador de 21,7 MW. 
Se requerirá un caldero de mayor flujo de vapor, a presión de 41 bar 
y 400 °C. 
Consideraciones: El calor útil permanecerá constante así como la 
configuración de la planta en cuanto al uso de equipos térmicos. 
La variación del uso de bagazo para la generación de vapor 
dependerá de lo siguiente: 
Cantidad de concentración de jugo a evaporar en el pre 
evaporador. 
- El limitante de capacidad de molienda de trapiche que puede 
llegar solo hasta las 5300 toneladas de caña molida al día. 
- La cantidad de vapor requerido en el área de destilería. 
- La cantidad de vapor requerido en la torre desaireador. 
- La cantidad de vapor requerida en servicios auxiliares. 
El bagazo tendrá un poder calorífico inferior de: 
PClnagazo = 8 700 kjfkg 
= 2 077,9515 k caljkg 
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Se cuenta con un ratio de generación de vapor en la caldera. 
Tn de vapor 
Ratio de generacio vapor = 2, 08 b Tn agazo 
Q = mB * PCI Bagazo • • • (47) 
Según el Cuadro No 1 O, la cantidad de vapor requerido por caldera 
será de 112,71 tn de vapor /h, calculamos el Q con la ayuda del 
indicador de ratio de generación de vapor. 
Usando el indicador de ratio de generación de vapor en la empresa 
San Jacinto S.A.A. 
tnvapor 
Ratw de generacwn de vapor = 2, 08 ----
tnbagazo 
Acondicionando la ecuación 43. 
Q = ( mv ) * PCinagazo ••• (48) Ratio de generacion de vapor 
(
112, 71 tn de;apor) kf 1 
Q= * 8700-*---2 08 tn de vapor kg 3 600 s 
' tn de bagazo 
Q = 130, 95 MW termico 
Según la ecuación 48; el valor de Q su valor variara según la 
cantidad de bagazo quemado. 
Determinando la potencia efectiva, según la ecuación 27. 
p efec = rRv X( he - hs) * 1/ reductor X 1/turbina 
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Cuadro No 11: Especificaciones técnicas del generador eléctrico de 
21,7 MW. 
Condiciones de Funcionamiento 1 2 
Potencia en los terminales del 16,68 21,7 MW 
generador 
Presión del vapor de entrada 41 66 Bar 
Temperatura de vapor de entrada 400 510 oc 
Flujo de entrada de vapor 115,5 115,5 Tn/h 
Presión de vapor 2,4 2,4 Bar 
Flujo de salida de vapor 115,5 115,5 Tn/h 
Vapor de salida de temperatura 127 134 oc 
Rotación de la turbina 6 800 6 800 rpm 
Rotación del generador 1 800 1 800 rpm 
Eficiencia del Generador 97,8 % 
Eficiencia del reductor 98,5 % 
Fuente: Manual de Operación del turbo generador de 21,7 MW General 
Electric. 
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Calculando la P efec· 
Datos h entrada h salida 
P [Bar] T [°C] kJ/kg kJ/kQ 
Entrada 41 400 3 212,62 2 731,93 Salida 2,40 134 
112,71 tn de :apor x (3 212,62- 2 731, 93) * O, 985 x O, 978 
Pefec = 3 600 S 
P efec = 14, 498 MW electrico = E 
Contrastación con el Parámetro de calificación; aplicando la 
condición de calificación según reglamento de cogeneración 
tenemos: 
E = 14, 498 MW electrico. 
Q = 130, 95 MW termico. 
V=71,31MW. 
Si tenemos que para calificar se debe cumplir según la ecuación 2: 
E 
0,3 :5 . 
. V Q--0,9 
14,498 
0,3:::;; ----7-1-,-3-1 = 0,28 (no cumple) 
130,95- 0,9 
Podemos notar que no califica como central de cogeneración e 
inyectar los excedentes de energía a la red. 
Es por ello que se presentaran los siguientes modelos con sus 
respectivos casos a continuación: 
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4.1.3.1. Modelo 11: Reemplazo de Turbinas de vapor de uso mecánico a motores eléctricos. 
a.1) Caso 1.1: Uso de caldera actual (P= 41 Bar; T= 400 oc; mv = 99 Tn/h) +turbo generador 21,7 MW. 
Cuadro N° 12: Caso 1.1 -MISMO USO DE CALDERO: 41 Bar; 400 oc; mv= 99 Tn 1 h. 
Molienda Flujos de Vapor Indicadores de Calificación de Cogeneración 
-· Turbo 21,7 !, P.COMS Datos Ingreso HORAS BAGAZO Caldera Equipos MW Planta P. P. REMPLAZO P. P. V 
TRABAJADAS UTILIZADO Q 'GEN=E COMS TURBINA- CONSUMIDA VENDIDA Fijo Generado Consumido Consumido Consumido 1 OTROS MOTORES TOTAL REE . Cumple 
p 
T[°C) (h/dfa] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 
1 [Bar] m b [Tnlh) m v (Tn/h) m v [Tnlh] m v [Tn/h) mv[Tnlh] 
Entrada 41 400 22 47,98 99,79 0,00 99,79 99,79 115,94 12,84 4,00 4,42 8,42 4,41 71,30 0,35 CUMPLE Salida 2,40 134 
Fuente: Elaboración Prop1a. 
a.2) Caso 1.2: Compra de calderas que generen vapor sobrecalentado hasta 400 oc; a las presiones de (41 Bar, 45 
Bar y 60 Bar). / 
Cuadro N° 13: Caso 1.2- COMPRA DE CALDERO DE MAYOR FLUJO (T = 400 oc). 
Molienda Flujos de Vapor Indicadores de Calificación de CoQeneración 
Caldera Equipos Turbo 21,7 Planta P. P.COMS P. 1 Datos Ingreso HORAS BAGAZO MW Q P. COMS REMPLAZO CONSUMIDA P. V TRABAJADAS UTILIZADO Generado Consumido Consumido Consumido GEN= E OTROS TURBINA- TOTAL VENDIDA Fijo REE· Cumple MOTORES 
p T (oC) [h/dla) [MW] [MW] [MW) [MW] [MW] [MW] [MW) [Bar] m b [Tn/h] m v[Tn/h] m v [Tnlh] m v [Tn/h] m v [Tn/h] 
Entrada 41 400 22 51,95 108,06 0,00 108,06 108,06 125,55 13,90 4,00 4,64 8,64 5,26 71,30 0,30 CUMPLE Salida 2,40 134 
Entrada 45 400 22 51,51 107,14 0,00 107,14 107,14 124,48 13,58 4,00 4,71 8,71 4,87 71,30 0,30 CUMPLE Salida 2,40 134 
Entrada 60 400 22 49,86 103,71 0,00 103,71 103,71 120,50 12,38 4,00 5,02 9,02 3,36 71,30 0,30 CUMPLE Salida 2,40 134 
Fuente: Elaboración Prop1a. 
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Datos Ingreso 
a.3) Caso 1.3: Compra de calderas que generen vapor sobrecalentado hasta 450 oc; a las presiones (41 Bar, 45 Bar 
y 60 bar). 
Cuadro No 14: Caso 1.3- COMPRA DE CALDERO DE MAYOR FLUJO (T = 450 oC) 
Molienda Flujos de Vapor Indicadores de Calificación de Cogeneración 
-· Turbo 21,7 P. COMS 
HORAS BAGAZO Caldera Equipos WNV Planta P. P. REMPLAZO P. P. V 
TRABAJADAS UTILIZADO a GEN= E COMS TURBINA- CONSUMIDA VENDIDA Fijo Generado Consumido Consumido Consumido OTROS MOTORES TOTAL REE 
' 
Cumple 
p 
T ¡·e¡ [h/dfa] m b [Tnlh] m v [Tnlh] m v[Tnlh] mv [Tnlh] m v [Tn/h] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [Bar] 
Entrada 41 
Salida 2,40 
Entrada 45 
Salida 2,40 
Entrada 60 
Salida 2,40 
Datos Ingreso 
p 
[Bar] 
Entrada 41 
Salida 2,40 
Entrada 45 
Salida 240 
Entrada 60 
Salida 2,40 
450 22 55,42 115,28 0,00 115,28 115.28 133,94 18,44 4,00 4,83 8,83 9,61 71,30 0,34 CUMPLE 134 
450 22 55,42 115,28 0,00 115,28 115.28 133,94 18,27 4,00 4,93 8,93 9,34 71,30 0,33 CUMPLE¡ 134 
450 22 55,42 115,28 0,00 115,28 115.28 133,94 17,61 4,00 5,38 9,38 8,23 71,30 0,32 CUMPLE 1 134 
Fuente: Elaboración Prop1a. 
a.4) Caso 1.4: Compra de calderas que generen vapor sobrecalentado hasta 510 oc; a las presiones (41 Bar, 45 Bar 
y 60 Bar). 
Cuadro N° 15: Caso 1.4- COMPRA DE CALDERO DE MAYOR FLUJO (T = 510 oC). 
Molienda FluJos de Vapor Indicadores de Calificación de Cogeneraclón 
Turbo 21,7 P. COMS -- ~-- l. Caldera Equipos Planta 1 P. P. HORAS BAGAZO MW 1 P. REMPLAZO P. 
TRABAJADAS UTILIZADO Q 1 GEN=E COMS TURBINA- CONSUMfDA VENDIDA Fijo Generado Consumido Consumido Consumido OTROS MOTORES TOTAL REE Cumple 
T¡·c¡ [h/día] m b [Tnlh] m v [Tn/h] m v [Tn/h] m v [Tnlh] m v [Tnlh] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 
510 22 52,99 110,22 0,00 110,22 110,22 128,07 21,70 4,00 4,70 8,70 13,00 71,30 0,44 CUMPLE 134 
510 22 53,31 110,88 0,00 110,88 110,88 128,83 21,70 4,00 4,81 8,81 12,89 71,30 0,44 CUMPLE 134 
510 22 54,54 113,45 0,00 113,45 113,45 131,82 21,70 4,00 5,32 9,32 12,37 71,30 0,41 CUMPLE 134 
Fuente: Elaboración Prop1a. 
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4.1.3.2. Modelo 2: Conservando el uso de Turbinas de vapor de uso mecánico. 
b.1) Caso 2.1: Uso de caldera actual (P= 41 Bar; T= 400°C; mv = 99 Tn/h) + turbo generador 21,7 MW. 
Cuadro N° 16: Caso 2.1- MISMO USO DE CALDERO: 41 Bar; 400 oc; mv = 99 Tn 1 h. 
Molienda Flujos de Vapor Indicadores de Calificación de Cogeneraclón 
Caldera Equipos Turbo 21,7 Planta P. P. COMS P. : Datos Ingreso HORAS BAGAZO MW P. REMPLAZO P. V 
TRABAJADAS UTILIZADO Q GEN= E COMS TURBINA- CONSUMIDA VENDIDA Fijo 1 Generado Consumido Consumido Consumido 1 OTROS TOTAL REE MOTORES 
p 
T ¡·e¡ [h/dla] m b [Tnlh] m v[Tnlh] m v [Tnlh] mv[Tnlh] m v [Tnlh] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [Bar) 
Entrada 41 400 22 38,57 80,23 47,59 32,63 80,23 93,21 4,20 4,00 0,00 4,00 0,20 71,30 0,30 
Salida 2,40 134 
Fuente: Elaboración Prop1a. 
b.2) Caso 2.2: Compra de calderas que generen vapor sobrecalent.ado hasta 400 oc; a las presiones (41 Bar, 45 
Bar y 60 Bar). 
Cuadro No 17: Caso 2.2- COMPRA DE CALDERO DE MAYOR FLUJO (T= 400 oC). 
Molienda Flujos de Vapor Indicadores de Calificación de Cogeneraclón 
Caldera Equipos Turbo 21,7 Planta P. P. COMS P. Datos Ingreso HORAS BAGAZO MW p REMPLAZO P. V 
TRABAJADAS UTILIZADO Q : GEN=E COMS TURBINA- CONSUMIDA VENDIDA Fijo Generado Consumido Consumido Consumido OTROS MOTORES TOTAL REE 
p 
T¡·c¡ [h/dla] m b[Tnlh] m v [Tn/h] m v [Tnlh] m v [Tn/h] m v[Tn/h] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [Bar) 
Entrada 41 400 22 38,57 80,23 47,59 32,63 80,23 93,21 4,20 4,00 0,00 4,00 0,20 71,30 0,30 Salida 2,40 134 
Entrada 45 400 22 38,27 79,60 48,21 31,39 79,60 92,48 3,98 4,00 0,00 4,00 -0,02 71,30 0,30 Salida 2,40 134 
Entrada 60 400 
2,40 134 22 37,06 n,o9 51,10 25,99 n,o9 89,57 3,10 4,00 0,00 
4,00 
-0,90 71,30 0,30 
Salida 
Fuente: Elaboración Prop1a. 
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Cumple 
CUMPLE 
Cumple 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
Datos Ingreso 
b.3) Caso 2.3: Compra de calderas que generen vapor sobrecalentado hasta 450 oc; a las presiones (41 Bar, 45 
Bar y 60 Bar). 
Cuadro No 18: Caso 2.3- COMPRA DE CALDERO DE MAYOR FLUJO (T =450 oc). 
Molienda Flujos de Vapor Indicadores de Calificación de Cogeneración 
-----
Turbo 21,7 P. COMS 
HORAS BAGAZO Caldera Equipos MW Planta P. P. REMPLAZO P. P. V 
TRABAJADAS UTILIZADO Q GEN= E COMS TURBINA- CONSUMIDA VENDIDA Fijo Generado Consumido Consumido Consumido OTROS MOTORES TOTAL REE 
p 
T¡·c1 [hldla] m b [Tnlh) m v [Tnlh) m v [Tnlh) m v [Tn/h] m v (Tnlh] [MW) [MW) [MW) [MW] [MW] [MW] [MW] IBarl 
Entrada 41 
Salida 2,40 
Entrada 45 
Salida 2,40 
Entrada 60 
Salida 2,40 
Datos Ingreso 
p 
[Bar] 
Entrada 41 
Salida 240 
Entrada 45 
Salida 2,40 
Entrada 60 
Salida 2,40 
450 22 40,61 84.48 48,97 35,51 84,48 98,15 5,68 4,00 0,00 4,00 1,68 71,30 0,30 134 
450 22 40,24 83,69 49,58 34,12 83,69 97,24 5,41 4,00 0,00 4,00 1,41 71,30 0,30 134 
450 22 38,70 80,49 52,41 28,08 80,49 93,52 4,29 4,00 0,00 4,00 0,29 71,30 0,30 134 
Fuente: Elaboración Propra. 
b.4) Caso 2.4: Compra de calderas que generen vapor sobrecalentado hasta 510 oc; a las presiones (41 Bar, 45 
Bar y 60 Bar). 
Cuadro N° 19: Caso 2.4- COMPRA DE CALDERO DE MAYOR FLUJO (T= 510 oc). 
Molienda Flujos de Vapor Indicadores de Calificación de Cogeneraclón 
·--·- --
Turbo 21,7 P. COMS Caldera Equipos Planta P. P. HORAS BAGAZO MW Q P. COMS REMPLAZO CONSUMIDA P. V TRABAJADAS UTILIZADO Generado Consumido Consumido Consumido GEN= E OTROS TURBINA- TOTAL VENDIDA Fijo REE MOTORES 
T¡·c1 (hldla] m b [Tn/h] m v[Tnlh) m v(Tnlh) m v (Tn/h) m v[Tnlh] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 
510 22 43,55 90,59 50,92 39,68 90,59 105,26 7,81 4,00 0,00 4,00 3,81 71,30 0,30 
134 
510 22 43,05 89,54 51,51 38,03 89,54 104,03 7,44 4,00 0,00 4,00 3,44 71,30 0,30 134 
510 22 40,96 85,19 54,20 30,99 85,19 98,98 5,93 4,00 0,00 4,00 1,93 71,30 0,30 134 
Fuente: Elaboración Propra. 
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Cumple 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
Cumple 
i 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
4.1.4. Modelo de los costos de generación de vapor. 
Se tiene como referencia los valores la el caso 1.3.1. Reemplazo 
de turbinas de vapor en áreas del proceso productivo a 
motores Eléctricos- Condiciones Pent=41 Bar, T ent= 450 °C. 
• Para determinar el Costo Fijo de Generación de Vapor , se utiliza 
la ecuación 29 y ecuación 30: 
Se tiene que Inversión relacionada a la generación de vapor es: 
1 = 7 000 000,00 U$S. 
La tasa de interés del mercado i = 12% 
Periodo de vida útil n= 20 años. 
Costos de Operación y Mantenimiento asociados a la generación 
de vapor 
OMF = 2 000 U$S/mes. 
El factor T se refiere al periodo de tiempo de operación, 
considerándose 20 años, 300 días de zafra/año y 24 horas. 
El Factor de recuperación de capital según ecuación 30, será: 
(0,12 * (1 + 0,12)20 
frc = ((1 + 0,12)20- 1) 
frc = 0,1339 
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Determinamos seguidamente el Costo Fijo de Generación de 
Vapor según ecuación 29. 
(7 000 000 * 0,1339) 2 000 
CFvapor = 20 * 300 * 24 + 24 * 30 
CFvapor = 9,2858 U$S/h 
• El Costo Variable de Generación de Vapor: 
Debido a que está directamente involucrado con el combustible, 
en este caso BAGAZO, el cual es un subproducto de la molienda, 
por ello se considera O 
• Para determinar el Costo de Total de Generación de Vapor se 
hace uso de la ecuación 28: 
9, 2858 US$/h 
CT = +O 
vapor 115,28 Tn. vaporjh 
U$S 
CTvapor =O, 0805 T d n. evapor 
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4.1.5. Determinación en los costos de generación de energía 
eléctrica. 
Se tiene como referencia los valores en el caso 1.3.1. Reemplazo 
de turbinas de vapor en áreas del proceso productivo a 
motores eléctricos - Condiciones Pent= 41 Bar, Tent= 450°C, 
Turbina de contrapresión. 
• El costo Fijo de generación de vapor se determina teniendo 
presente las ecuaciones 29 y ecuación 30 : 
Se tiene que Inversión relacionada a la generación de energía 
eléctrica de 1 = 8 000 OOO,OOU$. 
La tasa de interés del mercado i = 12%. 
Periodo de vida útil n= 20 años. 
Costos de Operación y Mantenimiento asociados a la 
generación de energía eléctrica OMF = 3 000,00 U$/mes. 
El factor T se refiere al periodo de tiempo de operación, 
considerándose 1 O años, 300 días de zafra/año y 24 horas. 
El Factor de recuperación de capital será según ecuación 30: 
(0,12 * (1 + 0,12)20 
frc = ((1 + 0,12)20 - 1) 
frc = 0,1339 
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Determinamos seguidamente el Costo Fijo de Generación de 
Energía Eléctrica según ecuación 32: 
(8 000 000 * 0,1339) 3 000 
CF ee = 20 * 300 * 24 + 24 * 30 
CF e e = 11,6044 US$/h 
• El Costo variable de generación de energía eléctrica se 
determina teniendo en cuenta la ecuación 33 y ecuación 34. 
U$S 115,28 Tn de vapor 
CVee = O, 0805 d * Tn. e vapor 18,4 7 h * MW 
U$S 
CVee = O, 5036 MWh 
• Finalmente para hallar el costo de generación de energía 
eléctrica aplicamos la ecuación 31, reemplazando cada uno de 
los términos hallados: 
11, 6044 U$S /h U$S 
CTee = 18,44 MW + O, 5036 MWh 
U$S 
CTee = 1, 1329 MWh 
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4.1.6. Cuadro resumen de costos de generación de energía 
eléctrica. 
Se determinan los costos de generación para cada una de los 
mejores casos, los cuales se tienen los siguientes resultados: 
Cuadro N° 20: Precios de Generación de Energía Eléctrica. 
VARIABLE CASO 1.1 CASO 1.3.1 CASO 1.3.2 CASO 1.3.3 CASO 1.4.3 
Inversión Generación o 7 000 000 7 500 000 8 000 000 15 000 000 de Vapor (U$S} 
Interés(%} 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 
Años 20 20 20 20 20 
OMF (U$S/mes} 2 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
Días de zafra 300 300 300 300 300 
COSTO DE GENERACION DE VAPOR 
frc 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 
OMF (U$S/h) 3,4722 2,7778 2,7778 2,7778 2,778 
CFvapor (U$S/h) 3,4722 9,2858 9,7506 10,2155 16,7235 
CFvapor (U$S/Tn. de 0,0348 0,0805 0,0846 0,0886 0,1474 
vapor) 
CVvapor (U$S/Tn. de o o o o o 
vapor} 
CT (U$S/Tn. de 0,0348 0,0805 0,0846 0,0886 O, 1474 
vapor) 
Inversión Generación 
Energía Eléctrica 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 
(U$S) 
Interés(%) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 
Años 20 20 20 20 20 
OMF (U$S/mes) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3000,00 
COSTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 
frc 0,1339 O, 1339 O, 1339 0,1339 0,1339 
OMF (U$S/h) 4,1667 4,1667 4,1667 4,1667 4,1667 
CFee (U$S/h} 11,6044 11,6044 11,6044 11,6044 11,6044 
CVee (U$S/MWh) 0,2704 0,5036 0,5337 0,5801 0,7707 
CTee (U$S/MWh} 1,1742 1,1329 1,1689 1,2391 1,3054 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.7. Retribuciones económicas por inyección de excedentes de 
energía y potencia. 
Teniendo en cuenta que por condiciones de calificación, están en 
capacidad de inyectar energía y potencia a la red, determinamos 
sus ingresos por ser una Central de Cogeneración Calificada. 
• Teniendo en cuenta tos valores para la opción 1.3.1, tenemos 
el siguiente cálculo. 
Inicialmente determinamos la Potencia Excedente: 
Exced. de Potencia = E - Potencia para autoconsumo. 
Exced. de Potencia = 18,44 - (Autoconsumo + Pot. Cons. 
De Reemplazo .turb.- Mot. 
Eléctricos). 
Exced. de Potencia= 18,44 MW- (4 + 4,83) MW. 
Exced. de Potencia= 18.,44 MW- 8,83 MW. 
Exced. de Potencia= 9,61 MW. 
Para una operación de 300 días de zafra, obtiene la siguiente 
energía generada. 
dias horas 
Exced. de Energía = 9, 61 MW * 300 año * 24 dia 
MWh 
Exced. de Energía = 69 162 ---
ano 
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• Para determinar las retribuciones por excedencia de energía, 
teniendo en cuenta el precio ponderado para el año 2014, el 
cual absorbe todas las fluctuaciones del precio durante el 
último año transcurrido y cuyo valor es: 24,56 U$/MWh, se 
tiene que: 
MWh U$ 
Ingreso E. E. (Energía Electrica) = 69 162 año * 24, 56 MWh 
U$ 
Ingreso E. E. (Energía Electrica) = 1 699 355, 520---
ano 
• Para determinar las Retribuciones Económicas por Potencia. 
Se tiene en cuenta el Precio de Potencia de la Barra de 
Referencia más cercana a la Empresa de Generación de 
Energía o de Cogeneración. En este caso es la Barra de 
Chimbote 1 cuyo precio es: 17,94 S/. kW-mes , expresado en 
dólares estadounidenses es : 
. . 
17
• 
94 kW ~~~es U$ 
PreciO Potencia = S/ = 5, 659 kW _ 
3 17 _. mes 
' $ 
Entonces el ingreso por potencia será: 
U$ U$ 
Ingreso P = 9 610 kW * 5, 659 kW - 54 385,931--
- mes mes 
U$ meses U$ 
Ingreso P = 54 385,931 -- * 12 = 652 631, 167-_-
mes año ano 
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• Retribuciones Económicas Totales Percibidas. El Total de las 
Retribuciones Económicas obtenidas por el concepto de venta 
de energía y potencia al SEIN será según ecuación 38. 
U$ U$ 
IVESEIN = (1699 355,520 + 652 631, 167)-_- = 2 351986,687-_-
ano ano 
• El Ingreso neto Obtenido es la diferencia entre el total de lo 
percibido por sus ventas al SEIN, menos el costo total realizado 
por generación de energía. La Energía total generada al año: 
dias h 
Energia Anual Generada = 18,44 MW * 300 --- * 24-d. 
ano 1a 
MWh 
Energia Anual Generada = 132 768 ---
ano 
El Costo Total Anual de la Energía generada es. 
MWh U$ U$ 
CTAGE = 132 768 --- * 1,1329 MWh = 150 409,085 ---
ano ano 
Luego el Ingreso neto será en función ecuación 35. 
U$ 
lEE= 2 351986,687-150 409,085 = 2 201577,602 ---
ano 
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• Se tiene el siguiente cuadro resumen de los cálculos para 
cuatro casos de cogeneración restantes: 
Cuadro N° 21: Ingreso por venta de Energía y Potencia. 
VARIABLE CASO 1.1 CASO 1.3.1 CASO 1.3.2 CASO 1.3.3 CAS01.4.3 
INGRESO POR ENERGIA 
Potencia a Cogenerar 12,84 18,44 18,27 17,61 21,7 (MW) 
Autoconsumo 4 4 4 4 4 
Excedente de Potencia 4,42 9,61 9,34 8,23 12,38 (MW) 
Horas (300 días de 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 
zafra) 
Energía Anual 
Producida para 31 824,00 69 192,00 67 248,00 59 256,00 89136,00 
Inyección {MWhlaño) 
Precio Energía 2014 24,56 24,56 24,56 24,56 24,56 (U$8/MWh) 
Ingreso Energía 781 597,44 1 699 355,52 1 651 610,88 1 455 327,36 2 189 180,16 Eléctrica (U$8/año) 
INGRESO POR POTENCIA 
Excedente de Potencia 4,42 9,61 9,34 8,23 12,38 (MW) 
Precio de Potencia en 
Barra Chimbote 1 5,659 5,659 5,659 5,659 5,659 
(U$8/kW) 
Ingreso por Potencia 300169,590 652 631,167 634 295,016 558 913,060 840 746,498 (U$8/Año) 
INGRESO POR VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA 
IVE8EIN (U$8/Año) 1 081 767,030 2 351 986,687 2 285 905,896 201 240,420 3 029 926,658 
COSTO TOTAL ANUAL POR GENERACION DE ENERGIA 
Potencia a Cogenerar 12,84 18,44 18,27 17,61 21,7 (MW) 
Horas (300 días de 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 
zafra) 
Energía Anual 
Producida por 92 448,00 132 768,00 131 544,00 126 792,00 89 136,00 Cogeneración 
(MWh/año) 
CTee (U$8/MWh) 1,1742 1,1329 1,1689 1,2391 1,3054 
CTAGE (U$8/Año) 108 551,512 150 409,085 153 756,055 157 103,024 203 960,597 
INGRESO NETO ENERGIA ELECTRICA 
lEE (U$8/Año) 973 215,518 2 201 577,602 2 132149,841 1 857 137,396 2 825 966,061 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.8. Ingresos por Mercado de Carbono. 
• Es necesario determinar el excedente de energía, el cual se 
obtuvo anteriormente, el cual es el siguiente: 
MWh 
Exced. de Energía = 69 162 ---
ano 
• El cálculo de las emisiones de C02 se obtiene multiplicando el 
Excedente de Energía por el Factor de Margen Combinada 
(Factor CM) según ecuación 42. 
Factor CM = 0,5470 tC02 1 MWh 
MWh 
Emision de COz = 69 162 ---*O, 5470 Tn C02 /MWh ano 
Emision de COz = 37 848, 024 Tn C02e /año 
• Determinación del bono de carbono: 
Para obtener el Ingreso por bono de carbono, es necesario 
multiplicar las emisiones de C02 por el precio promedio de la 
tonelada de C02,, cuyo valor es de 15U$/ Tn C02 e. 
Tn C02e U$ Ingreso por Bono de Carbono = 37 848,024 _ * 15 T CO 
ano n 2 e 
U$ 
Ingreso por Bono de Carbono = 567 720, 360---
ano 
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• Se presenta el Cuadro Resumen de los cálculos realizados para los 5 casos, siguiéndola misma metodología 
realizada para el caso 1.3.1. 
Cuadro N° 22: Ingresos por mercado de carbono. 
VARIABLE CASO 1.1 CASO 1.3.1 CASO 1.3.2 CASO 1.3.3 CASO 1.4.3 
Bagazo asociado (Tn/h) 47,98 55,42 55,42 55,42 54,34 
Excedente de Potencia (MW) 4,42 9,61 9,34 8,23 12,38 
Días de zafra (Operación) 300 300 300 300 300 
Horas de operación al día (h) 24 24 24 24 24 
Excedente de energía 31 824,00 69 192,00 67 248,00 59 256,00 89 136,00 (MWh/año) 
Factor emisión de C02 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 (Tn. C02/MWh) 
Emisiones de C02 17 407,73 37 848,02 36 784,66 32 413,03 48 757,392 (Tn C02 e /Año) 
Costo de la Tn C02 15 15 15 15 15 (US$/Tn. C02) 
INGRESO POR BONO DE 261 115,920 567 720,360 551 769,840 486 195,480 731 360,88 CARBONO (U$S/año) 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
4.2.1. Determinación del Valor Actual Neto. 
La determinación del Valor Actual Neto se tiene en cuenta la 
ecuación 43. 
Se tiene una Inversión de U$ 15 000 000,00 (Como suma de las 
inversiones en la Generación de Vapor = U$ 7 000 000,00 y 
Generación de Energía Eléctrica= U$ 8 000 000,00). 
La Tasa de interés del mercado es del12%. 
La vida útil estimada para proyectos de generación de energía es 
20 años. 
• EGRESOS 
El Costo de Operación y Mantenimiento Anual es = 5 
000,00*12 =U$ 60 000,00. 
El Gasto de Energía, ya que se estima que debe tener una 
acometida para casos especiales o cargas menores hasta 30 
kW, cuyo costo anual es de U$ 4 200,00. 
Los egresos anuales totales serán= 60 000,00 + 4 200,00 
=U$ 64 200,00 
• INGRESOS 
Ingresos Netos por Venta de Energía= U$ 2 201 577,602 
Ingresos por Mercado de Carbono= U$ 567 720,360 
Para el caso 1.3.1, se tiene: 
Vt= 2 769 297,962-64 200,000 =U$ 2 705 097,962 
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20 
~ 2 705 097,962 
VAN= -15 000 000,00 +L., (1 + 0,12) 20 
t=l 
VAN= U$ 5 205 576,7267 
De manera análoga se obtiene los siguientes resultados para 
cada una de los casos 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2. 
VAN 
U$ 
S7,000,,000.Il000 -!---··------·-------........; 
$5,000,000.0000 +-----------------
a u) Pent=41 B-ar,Tent .. mc 
Psal=2.4-!lar,Tsal=134~c 
mv,!J9.79Tn/h 
ll13.1}PenMl 
Rar, T att=45:)'(; 
Psal=2.4 !lar,TE!lt=134'C 
mv=115.28T,~h 
a 1:3.2.Pent=45 
Bar,T ent=4:~l'C 
P sal=241lar, T $I=134'C 
mv" 1151BT~n 
•t.HjP.ent=OO 
Bar,Tent=4sti'C 
P:sal:::l-4 Bar, Tsafz134"C 
rmv::U518t:rVn. 
1111.4.1} Pent=41 
Bar,T ent=:S 1<rC 
P:Sal= 2. 4 Bar, T $I:::134'C 
mv=110.0S Tr>/h 
•142)P.ent=45 
ll;ar,T eJt=5 ID'C 
P:sa!=24Bar,TsaM34"C 
mv:: 110.74 Tr>/h 
•1.43) Pentoro 
8ar,T ent.--510'C 
Psa1=24 Bar, T:sal=131l'C ~-o-----------------------------------------------------------m-v_=_lB_3_r_n_~----~ 
Figura N° 17: VAN de los casos de Cogeneración. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se tiene así mismo el siguiente Cuadro para el VAN en función de 
las Potencias Generadas: 
Cuadro N° 23: Valores del VAN en función de su potencia. 
Casos Potencia VAN(US$) generada (E) 
1.1) Pent=41 Bar, T ent=400 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 12,84 $695 414,1466 
mv = 99,79 Tn/h 
1.3.1) Pent=41 Bar, Tent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tent=134 oc 18,44 $5 205 576,7267 
mv = 115,28 Tn/h 
1.3.2) Pent=45 Bar, T ent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 18,27 $4 067 848,4706 
mv = 115,28 Tn/h 
1.3.3) Pent=60 Bar, Tent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 17,61 $1 023 854,5289 
mv = 115,28 Tn/h 
1.4.1) Pent=41 Bar, T ent=51 O oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 $7 648 720,3863 
mv = 110,08 Tn/h 
1.4.2) Pent=45 Bar, T ent=51 O oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 $5 824 090,3561 
mv = 110,74 Tn/h 
1.4.3) Pent=60 Bar, Tent=510 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 $3 091 714,7612 
mv = 113,3 Tn/h 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.2. Determinación de la Tasa de Retorno. 
La determinación de la Tasa Interna de Retorno se toma en cuenta 
la ecuación 45, así como los criterios del ítem de Evaluación 
Económica del Capítulo del Marco Teórico, donde se detalla que el 
TIR > O para una viabilidad del proyecto, o por lo menos superior a 
su tasa de interés. 
Realizando el cálculo para el caso 1.3.1 se tienen los siguientes 
datos: 
VAN= U$ 0,00 
Vt =U$ 2 705 097,962 
Inversión (1)= U$ 15 000 000,00 
Tasa de interés (i) = 12,00% 
Vida útil (n)= 20 años. 
Reemplazando en la ecuación 45, se obtiene: 
20 ~U$ 2 705 097,962 
VAN= O= -15 000 000,00 + L (1 + TIR)20 
t=1 
TIR = 17,291% 
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Se detalla así mismo, se detallan los valores de la TIR para cada 
una de los casos restantes 
Cuadro N° 24 TIR de cada caso de Cogeneración. 
P,T Entrada-P,T Salida-Vapor Potencia TIR (%) Generado generada (E) 
1.1) Pent=41 Bar, Tent=400 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 12,84 13,368% 
mv = 99,79 Tn/h 
1.3.1) Pent=41 Bar, T ent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tent=134 oc 18,44 17,291% 
mv = 115,28 Tn/h 
1.3.2) Pent=45 Bar, T ent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 18,27 16,039% 
mv = 115,28 Tn/h 
1.3.3) Pent=60 Bar, Tent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 17,61 13,011% 
mv = 115,28 Tn/h 
1.4.1) Pent=41 Bar, T ent=51 o oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 17,810% 
mv = 110,08 Tn/h 
1.4.2) Pent=45 Bar, T ent=51 o oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 16,165% 
mv = 110,74 Tn/h 
1.4.3) Pent=60 Bar, Tent=510 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 14,102% 
mv = 113,3 Tn/h 
Fuente: Elaboración propia. 
4.2.3. Determinación de la Rentabilidad del Proyecto. 
Para la determinación de la Rentabilidad de la Inversión se tiene en 
cuenta la ecuación 46 del Capítulo: Marco Teórico, así como los 
siguientes criterios para el caso 1.3.1. 
Inversión (1)= U$ 15 000 000,00 
Vt =U$ 2 705 097,962 
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Se tiene el siguiente cálculo: 
15 000 000,00 
PRI = 2 705 097,962 = 5,545 años 
Cuadro No 25: Periodo de Rentabilidad de la inversión de cada 
caso de Cogeneración. 
P,T Entrada-P,T Salida-Vapor Potencia Periodo de generada Rentabilidad de la Generado (E) Inversión lAñas) 
1.1) Pent=41 Bar, T ent=400 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 12,84 6,872 
mv = 99,79 Tn/h 
1.3.1) Pent=41 Bar, T ent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tent=134 oc 18,44 5,545 
mv = 115,28 Tn/h 
1.3.2) Pent=45 Bar, T ent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 18,27 5,917 
mv = 115,28 Tn/h 
1.3.3) Pent=60 Bar, Tent=450 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 17,61 7,020 
mv = 115,28 Tn/h 
1.4.1) Pent=41 Bar, T ent=51 O oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 5,403 
mv = 110,08 Tn/h 
1.4.2) Pent=45 Bar, Tent=510 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 5,877 
mv = 110,74 Tn/h 
1.4.3) Pent=60 Bar, Tent=510 oc 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 6,584 
mv = 113,3 Tn/h 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO V 
DISCUSIÓN 
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5.1. Referente al diseño del Sistema de Cogeneración. 
Se debe tomar en cuenta los cálculos técnicos realizados en el capítulo 
4; calificación de cogeneración dependerá de: 
- De la capacidad de molienda de caña del cual esta dimensionada el 
área de trapiche. 
- De la cantidad de jugo extraído en el proceso de molienda. 
- La re estructuración de cambio de turbinas de vapor para uso 
mecánico a uso de motores eléctricos trifásicos. 
- La opción de compra de nuevos calderos de mayor flujo y mayor 
temperatura quedara expuesta a evaluación económica según la 
inversión que se genere, más la inversión ya realizada en la compra 
del nuevo turbo generador de 21,7 MW. 
- El comportamiento termodinámico dependerá mucho en la elección de 
la posible compra del caldero acuotubular. 
- La potencia excedente generada para la venta dependerá de la 
cantidad de vapor que se inyecte a la turbina de generación eléctrica. 
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Comprobando el comportamiento termodinámico para los casos: con programa Engineering Equation solver Versión 7,6920. 
CASO DESCRIPCION P,T Entrada-P,T Salida-Vapor Potencia EVALUACION Generado generada (E) TERMODINAMICA 
1.1) 
CALDERA ACTUAL 41 Bar; 400 oc ;m v - 99 
Tn/h - COSTO = O; COSTO TURBO 
______ __G_E.J"l~RADQR =U$~JLMib!-QNES 
Unit Settings: [kJ)/[C]/[bar)/[kg]l[degrees) 
h1 = 3213 [kJ/kgJ h2 = 2732 [kJ/kgJ 
o 
~ 
... 
SteamiAPWS 700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
o 
0,0 1,0· 2,0· 3,0 4,() 5,0 
S (ltJ/Icg-K] 
P1 = 41 [Bar) 
6,0 7,0 8,0 
1.1) Pent=41 Bar, Tent-400 oc CUMPLE · 
9,0 
Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 12,84 MW 
mv =_ 99 79 Tn/h TERMODINAMICAMENTE 1 
-- ---·----
P2= 2.4 [Bar] s, = 6. 758 [kJ!kg-K] s2 = 7.1 09 [kJ/kg-K] T1 = 4oo rCJ 
~ us Umited Acodemic:v ... ion: C:ills (UMriEi:> licuiEM!Cl\luuo.m . 1•~6.7594 ir.J11:9-i< i:40!ús e P•4Ó,93 ¡,.,;,- h=l2131dil<g -.;o~o7i6s ni• 3/kgji 
-~ File Edh . Sf:llltth Options. Ci!!leuf5te TabfH Plots WindDWS H~tp Thermodynamics 
~!Q!~I: :;'¡~¡~¡: lül!~!!!iJfj¡¡a ¡¡¡;Jg¡'ª¡¡ m.Jltal~l~l~llsle!Í¡¡¡¡js!IEllliiiillmi~IIBiiiml~~ll.íl 
T-t:Siei!IIL~ T < Slei!IILIAPWS (mom) L_ 
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Figura No 18: Comportamiento termodinámico del caso 1.1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Comentario: Según la figura No 18 (lado derecho) posee comportamiento irreversible, es decir no es isoentrópico. 
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CASO DESCRIPCION P,T Entrada-P,T Salida-Vapor Potencia EVALUACION Generado generada (E) TERMODINAMICA 
COMPRA DE CALDERA DE MAYOR FLUJO 
(T = 450 oc); 1.3.1) Pent=41 Bar, Tent=450°C CUMPLE 1.3.1) COSTO TURBO GENERADOR =US$ 8 Psal=2,4 Bar, Tent=134 oc 18,44 MW TERMODINAMICAMENTE 
MILLONES 
Unit Settings: [kJ)I[C]I[bar]/[kg]l[degrees] 
h, = 3330 [kJ/kg] h2 = 2732 [kJ/kg] 
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Figura N° 19: Comportamiento termodinámico del caso 1.3.1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Comentario: Según la figura No 19 (lado derecho) posee comportamiento irreversible, es decir no es isoentrópico. 
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T2= 134 ['C] 
CASO DESCRIPCION P,T Entrada-P,T Salida-Vapor Potencia EVALUACION Generado generada (E) TERMODINAMICA 
COMPRA DE CALDERA DE MAYOR FLUJO 
(T = 450 oC); 1.3.2) Pent=45 Bar, Tent=450 oc CUMPLE 1.3.2) COSTO TURBO GENERADOR =US$ 8 Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 18,27 MW TERMODINAMICAMENTE 
MILLONES 
- ---- ------- --- --
Unit Settings: [kJ]I[C]/[bar]/[kg]/[degrees] 
h1 = 3324 [kJ/kg] h2 = 2732 [kJ/kg] P1 = 45 [Bar] 
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Figura N° 20: Comportamiento termodinámico del caso 1.3.2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Comentario: Según la figura No 20 (lado derecho) posee comportamiento irreversible, es decir no es isoentrópico. 
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T2= 134 rCJ 
CASO DESCRIPCION 
COMPRA DE CALDERA DE MAYOR FLUJO 
1.3.3) (T = 450 °C); COSTO TURBO GENERADOR =US$ 8 
MILLONES 
-------------
Unit Settings: [kJ]I(C)/[bar]/[kg)l(degrees] 
h1 • 3303 [kJ¡'kg] h2 - 2732 [kJ/kg) P1• 60 [Bar) 
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Figura N° 21: Comportamiento termodinámico del caso 1.3.3. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Comentario: Según la figura No 21 (lado derecho) posee comportamiento irreversible, es decir no es isoentrópico. 
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Potencia EVALUACION CASO DESCRIPCION P,T Entrada-P,T Salida-Vapor Generado generada (E) TERMODINAMICA 
COMPRA DE CALDERA (T = 510 °C); 1.4.1) Pent=41 Bar, Tent=510 oc 
1.4.1) COSTO TURBO GENERADOR =US$ Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 MW 
8 MILLONES mv = 110 08 Tn/h 
-
-
-- - . 
Unit Settings: [kJ]I[C]/[bar)/[kg]l[degrees] 
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Figura N° 22: comportamiento termodinámico del caso 1.4.1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Comentario: Según la figura No 22 (lado derecho) posee comportamiento reversible, es decir es isoentrópico. 
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IDEALIZADO 
T2=134 ('C] 
1 
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CASO DESCRIPCION P,T Entrada-P,T Salida-Vapor Generado Potencia EVALUACION generada (E) TERMODINAMICA 
COMPRA DE CALDERA (T=510 °C} 1.4.2) Pent=45 Bar, Tent=510 oc CUMPLE PERO SE 
1.4.2) . ; COSTO TURBO GENERADOR Psal=2,4 Bar, Tsal=134 oc 21,7 MW APROXIMA A 
¿=US$ 8 MILLONES mv = 110,74 Tn/h IDEALIZARSE ; 
-------------
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Unit Settings: [kJ],I[C]/(bar]/[kgl/[degrees] 
h, = 3463 (kJ/kg] h2 = 2732 (kJ/kg] P1 = 45 [Bar] P2 = 2.4 [Bar] s, = 7.062 (kJ¡kg-K] 82 = 7.109 [kJ¡kg-K] T1=510 ['C] T2= 134 ['C] 
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Figura N° 23: Comportamiento termodinámico del caso 1.4.2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Comentario: Según la figura No 23 (lado derecho) posee comportamiento irreversible, es decir no es isoentrópico, pero está 
muy cerca serlo. 
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CASO 
1.4.3) 
1 DESCRIPCION 
COMPRA DE CALDERA (T =51 o 0 C) ; 
COSTO TURBO GENERADOR =US$ 8 
MILLONES 
Unit Settings: [kJ)I[C]/(bar]/[kg)/(degrees] 
h, o 3447 (kJ/kg] h2 • 2732 (kJ/kg] P1 a 60 [Bar] 
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Figura N° 24: Comportamiento termodinámico del caso 1.4.3. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Comentario: Según la figura No 24 (lado derecho) posee comportamiento irreversible, es decir no es isoentrópico. 
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5.2. Referente a la evaluación técnica de los casos. 
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15 
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En los siguientes Cuadros se muestra las barras de comportamiento 
para cada uno de los mejores casos del Sistema de Cogeneración. 
Según la Figura No 25 se tiene que el caso 1.3.1, presenta el menor 
costo de generación de energía eléctrica con un valor de 1,1329 
US$/MWh, así mismo tiene la capacidad de generar una potencia de 
18,44 MW eléctricos (con una Presión de 41 Bar y Temperatura de 450 
oc. como parámetros de generación de vapor sobrecalentado}, mientras 
que el caso 1.4.3 cogen era 21,7 MW pero presenta un mayor precio de 
generación igual a 1,3054 US$/MWh. Es decir a medida que la 
temperatura se incrementa los costos de generación de vapor se hacen 
más elevados, y también el costo de generación de energía eléctrica. 
21.7 
18.44 18.27 
17.61 
12.84 
1.4.3) CTee:1.3054 1.3.1) CTee=l.l329 1.3.2) CTee=1.1689 1.3.3) Cte=1.2391 1.1) Ctee=1.1742 l 
COSTO TOTAL DE GENERACIÓN DE_EN~RGÍA E~ÉCTRI~A ~U$5/_I\Il~~J-------··-~--~----.J 
Figura N° 25: Potencia a Cogenerar según Costo de Generación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según la Figura No 26, para el caso 1.3.1, debido a su menor costo de 
generación, le permite tener buenos ingresos netos por generación de 
energía eléctrica al SEIN (ya sea en potencia y energía), teniendo un 
ingreso anual de US$ 2 201 577,602, valor que supera al caso 1.3.2, el 
cual tiene un Ingreso de US$ 2 132 149,841. Esto da una diferencia de 
US$ 69 427,761 anuales. 
El caso 1.4.3 posee el mejor ingreso de todos los cinco casos pero con 
el mayor costo de generación. 
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Figura N° 26: Ingreso Neto de Energía Eléctrica según Costo de 
Generación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según la Figura N° 27, en la cual se representan los Ingresos por 
Mercado de Carbono, el caso 1.3.1, tiene un ingreso por este concepto 
en el orden de US$ 567 720,360. 
El caso 1.4.3 posee el mejor Ingreso por Mercado de Carbono en el 
orden de US$ 761 360,880, pero como se mencionó anteriormente, a la 
vez tiene el mayor costo de generación. 
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Figura N° 27: Ingresos por Mercado de Carbono según Costo de 
Generación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Referente a la Evaluación Económica. 
Realizada la evaluación económica del proyecto de Cogeneración y 
analizando los Indicadores económicos, el caso 1.3.1 es el que presenta 
mejores valores de desempeño económico tanto en el VAN, TIR y 
Periodo de Retorno de la Inversión. 
Estos Indicadores están ligados al Costo de Generación de Energía 
(1, 1329 US$/MWh), potencia a generar (18,44 MW), Ingresos por 
Mercado de Carbono (567 720,360 US$/Año), por lo tanto es más viable 
económica y técnicamente. 
Económicamente los 5 casos son viables, en los cuales el valor del TIR 
es superior a la tasa de interés, así como los valores del VAN son altos y 
positivos. 
Referente al Periodo de Retorno de la Inversión, el caso 1.3.1 representa 
el menor valor con 5,545 años, para esta evaluación resulta viable el que 
obtenga el menor valor de todas las opciones evaluadas. 
Cuadro N° 26: Resumen de Indicadores Económicos según casos. 
INGRESO NETO 
Costo de Generación POTENCIA A POR VENTA DE INGRESOS POR 
(US$/MWh) COGENERAR ENERGIA MERCADO DE (MW) ELECTRICA CARBONO 
(U$S/Año) 
1.4.3) CTee=1,3054 21,7 2 825 966,061 731360,880 
1.3.1) CTee=1,1329 18,44 2 201 577,602 567 720,360 
1.3.2) CTee=1,1689 18,27 2 132 149,841 551769,840 
1.3.3) Cte=1,2391 17,61 1857 137,396 486195,480 
1.1) Ctee=1,1742 12,84 973 215,518 261115,92 
Fuente: Elaboración propia. 
142 
5.4. Alternativa seleccionada. 
El caso 1.3.1 representa el mejor resultado para la instalación de una 
Central de Cogeneración Calificada para la empresa Agroindustrial San 
Jacinto S.A.A. con los siguientes detalles técnicos: 
Cuadro N° 27: Detalles técnicos de la alternativa óptima de 
cogeneración. 
PARAMETROS DE GENERADOR DE VAPOR 
Presión 41 Bar 
Temperatura 450 oc 
Vapor Generado 115,28 Tn Vapor/h 
Bagazo 55,42 Tn Bagazo/ 
VAPOR DE PROCESO 
Vapor no ingresante a la T. V. - Para o Tn Vapor/h 
uso mecánico 
Vapor ingresante a la T.V. 115,28 Tn Vapor/h 
PARAMETROS DE GENERACION 
Potencia Efectiva Generada (E) 18,44 MW eléctricos 
Flujo de Calor Suministrado (Q) 133,94 MWtérmicos 
Flujo de Calor Útil (V) 71,3 MWtérmicos 
REE 0,3 
Potencia Autoconsumo 4 MW eléctricos 
Potencia Excedente 9,42 MW eléctricos 
PRECIO DE GENERACION DE 1,1329 U$S/MWh ENERGIA 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES. 
• Se determinó el bálance de energía en el sistema de cogeneración 
actual, con el uso de la nueva turbina de 21,7 MW, el cual posee una 
molienda de 3 569,19 toneladas de caña molida al día (TCMD), 
generando un flujo de calor suministrado de 93,21 MW térmicos; calor 
útil de 71,3 MW térmicos y generación de potencia de 4,2 MW 
eléctricos el cual es un 63,42% de generación de energía eléctrica 
comparados con los 2,57 MW eléctricos que generaban con el turbo 
generador General Electric de 3 MW, en ambos casos teniendo el uso 
de las turbinas de vapor como uso mecánico y los calderos actuales. 
• Se determinó el dimensionamiento de condiciones de cogeneración 
con el turbo generador de.21,7MW. Seleccionándose del modelo 1,el 
cual se caracteriza por generar 18,44 MW eléctricos, con flujo de calor 
suministrado de 133,94 MW y calor útil de 71,3 MW térmicos; aquellos 
valores son generados con una molienda 5301,53 toneladas de caña 
molida al día (TCMD), 55,42 Tn de bagazo por hora quemados en las 
calderas, generado así 15,28 Tn de vapor/ha 41 Bar y 450 oc. Y se 
descartó el modelo 2 debido a que no es viable económicamente 
según indicadores económicos. 
• Se estableció las condiciones de venta de energía eléctrica según el 
D.S 037-2006-EM, resultando como mejor alternativa el caso 1.3.1; 
teniendo como ingreso de energía eléctrica 1 699 355,520 U$/año. 
• Se determinó la rentabilidad del turbo generador de 21,7 MW 
mediante indicadores económicos, resultando como mejor alternativa 
el caso 1.3.1; el cual posee un VAN igual a U$ 5 205 576,7267. 
También se obtiene TIR igual a 17,291 % y periodo de retorno de la 
inversión de 5,545 años. 
145 
6.2 RECOMENDACIONES. 
• Cambiar el uso de turbinas de vapor de uso mecánico a motores 
eléctricos trifásicos para el aprovechamiento del vapor para la 
generación eléctrica en el turbo generador de 21,7 MW General 
Electric. 
• Mantener la temperatura de ingreso a la turbina elevada para generar 
un mayor energía eléctrica para tener mejor aprovechamiento de salto 
entalpico. 
• Adquirir Caldera Acuotubular de alta Eficiencia que genere Vapor 
Sobrecalentado a 450 oc de temperatura y 41 Bar de presión como 
condiciones de ingreso a la Turbina de Vapor, de esta manera se 
puede ejecutar y cumplir los resultados tanto económicos como 
técnicos de la mejor alternativa seleccionada. 
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ANEXOS 
ANEXO A: DECRETO SUPREMO N° 037 -2006-EM 
APRUEBA SUSTITUCIÓN DEL REGLAMENTO DE COGENERACIÓN 
DECRETO SUPREMO N2 037-2006-EM 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07/07/2006. 
Modificatorias: 
1. Decreto Supremo Nº 082-2007-EM, publicado el 24/11/2007. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2005 fue publicado el Decreto Supremo Nº 064-2005-EM, en cuyo 
artículo 1 º fue aprobado el Reglamento de Cogeneración con el objeto de promover el desarrollo de 
una tecnología que mejora la eficiencia energética y reduce el consumo de combustibles mediante la 
producción combinada de energía eléctrica y calor útil; 
Que, durante el proceso de elaboración de los procedimientos para determinar los valores de 
potencia y energía firme de las unidades de las Centrales de Cogeneración Calificadas, así como los 
procedimientos de despacho, surgió la necesidad de introducir precisiones al texto del Reglamento, 
toda vez que se trata de una tecnología sin antecedente normativo ni de aplicación en el país; 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, y en el 
inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; 
DECRETA: 
Artículo 12.- Sustitución del Reglamento de Cogeneración 
Sustitúyase el Reglamento de Cogeneración aprobado por el artículo 1!! del Decreto Supremo Nº 064-
2005-EM, por el Reglamento de Cogeneración que forma parte del presente Decreto Supremo, que 
consta de quince (15) Artículos. 
Artículo 22.- Adecuación de los procedimientos del COES 
El COES propondrá al Ministerio de Energía y Minas, para su aprobación, la adecuación de sus 
procedimientos para determinar los valores de potencia y energía firme de las unidades de las 
Centrales de Cogeneración Calificadas, y de sus procedimientos internos de operación a lo 
establecido en el presente Decreto Supremo, dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 
calendarios desde su publicación. 
Artículo 32.- Derogatoria 
Dejar sin efecto las normas que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. 
Artículo 42.- Vigencia de la norma 
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
Artículo 52 •• Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. 
ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República. GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA, 
Ministro de Energía y Minas. 
REGLAMENTO DE COGENERACIÓN 
Artículo 12.- Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto definir los criterios a considerar en la Cogeneración, así 
como establecer los requisitos y condiciones para que las centrales de cogeneración participen en el 
mercado eléctrico. 
Artículo 22.- Ámbito 
Están comprendidas dentro del alcance del presente Reglamento, las Centrales de Cogeneración 
Calificadas que operen conectadas a los sistemas eléctricos de distribución o transmisión normados 
por el Decreto Ley N9 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N9 009-93-EM. 
Los aspectos no previstos en el presente Reglamento, se sujetan a las disposiciones de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, su Reglamento y demás normas aplicables a las actividades eléctricas. 
Artículo 32.- Definiciones y Glosario de Términos 
Cuando en el presente Reglamento se utilicen los siguientes términos en singular o plural, tendrán el 
significado que a continuación se indica: 
3.1 Autoconsumo de Potencia.- Es la potencia eléctrica destinada al consumo del proceso 
productivo del cual forma parte integrante el proceso de Cogeneración. 
Será medido y registrado de manera independiente para efecto de las valorizaciones del COES. 1 
3.2 Autoconsumo de Energía.- Es la energía eléctrica destinada al consumo del proceso productivo 
del cual forma parte integrante el proceso de Cogeneración. 
Será medido y registrado de manera independiente para efecto de las valorizaciones del COES.2 
3.3 Calificación.- Es el procedimiento por el cual una central de cogeneración adquiere la calidad de 
Central de Cogeneración Calificada. 
3.4 Calor Útil (V).- Es la energía térmica proveniente de un proceso de cogeneración, destinada a la 
actividad productiva. 
3.5 Cogeneración.- Es el proceso de producción combinada de energía eléctrica y Calor Útil, que 
forma parte integrante de una actividad productiva, en el cual la energía eléctrica es destinada al 
consumo de dicha actividad productiva y cuyo excedente es comercializado en el mercado eléctrico. 
3.6 Central de Cogeneración Calificada.- Es la calidad que obtiene una central de cogeneración 
cuando cumple los requisitos establecidos en los artículos 49 y 59 del presente Reglamento. 
1 Numeral modificado por disposición del Art. 1 º del D.S. Nº 082-2007-EM, publicado el 24/11/2007, cuyo texto rige en la 
actualidad. 
El texto anterior era el siguiente: 
3.1 Autoconsumo de Potencia.- Es la potencia eléctrica destinada al consumo del proceso productivo del Cogenerador y que 
no es materia de transacción comercial entre agentes. Será medido y registrado de manera independiente para efecto de las 
valorizaciones del COES. 
2 Numeral modificado por disposición del Art. 1º del D.S. Nº 082-2007-EM, publicado el 24/11/2007, cuyo texto rige en la 
actualidad. 
El texto anterior era el siguiente: 
3.2 Autoconsumo de Energfa.- Es la energfa eléctrica destinada al consumo del proceso productivo del Cogenerador y que no 
es materia de transacción comercial entre agentes. Será medido y registrado de manera independiente para efecto de las 
valorizaciones del COES. 
3.7 Cogenerador.- Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que es titular de una 
Central de Cogeneración Calificada. Las personas jurídicas deberán estar constituidas con arreglo a 
las leyes peruanas. 
3.8 Dirección.- Es la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. 
3.9 Ley.- Es el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 
3.10 Reglamento.- Es el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM. 
3.11 SEIN.- Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
3.12 COES.- Es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
Otros términos no comprendidos en el presente Artículo tendrán el significado establecido en la Ley y 
el Reglamento. Cuando se haga referencia a un artículo sin mencionar la norma a la que pertenece, 
debe entenderse referido al Reglamento de Cogeneración. 
Artículo 42.- Solicitud de Calificación de Centrales de Cogeneración 
Para adquirir la calidad de Central de Cogeneración Calificada, el titular de la central de cogeneración 
debe presentar una solicitud de Calificación a la Dirección, acompañando lo siguiente: 
4.1 Informe técnico que sustente el cumplimiento de los valores mínimos a que se refiere el Artículo 
5º, basándose en las características técnicas de los equipos y en el planeamiento anual de operación 
de la central de cogeneración. · 
4.2 Balance energético sustentado de la central para las condiciones de operación en su máxima 
capacidad de cogeneración, indicándose la potencia eléctrica total a ser generada, la potencia 
mecánica, la potencia térmica utilizable y la potencia suministrada por el combustible, todos 
expresados en MW; incluyendo un diagrama de Sankey que indique los respectivos flujos de energía. 
4.3 Memoria descriptiva de las instalaciones de la central, incluyendo diagramas y planos explicativos. 
4.4 Actividad productiva a la que se destina el Calor Útil. 
4.5 Potencia y energía eléctrica que se proyecta producir anualmente, y el desagregado entre la parte 
que será destinado al Autoconsumo y la que será entregada al Sistema Eléctrico. 
4.6 Autorización de generación, cuando la potencia instalada sea superior a 500 kW. 
De existir deficiencias o si se hubiese omitido información, la Dirección observará la solicitud y 
notificará al solicitante para que la subsane dentro del plazo de quince {15) días hábiles de notificado, 
bajo apercibimiento de declarar improcedente la solicitud. 
La Dirección se pronunciará sobre la solicitud de Calificación de la central de cogeneración dentro del 
plazo de treinta {30) días hábiles desde la fecha de presentación. Vencido dicho plazo sin 
pronunciamiento alguno, se entenderá aprobada la solicitud. La Calificación deberá ser otorgada 
mediante Resolución Directora! de la Dirección General de Electricidad, la que será publicada por 
cuenta del Cogenerador. La Calificación entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano3 . 
3 Tercer párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 082-2007-EM, publicado el24/11/2007, cuyo texto rige en 
la actualidad. 
El texto original del mencionado tercer párrafo era el siguiente. 
La Dirección se pronunciará sobre la solicitud de Calificación de la central de cogeneración dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles desde la fecha de presentación. Vencido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, se entenderá denegada la solicitud. 
El plazo otorgado para subsanar observaciones, no será computado para los efectos del plazo 
señalado en el párrafo anterior. 
Artículo 50.- Valores Mínimos de Rendimiento Eléctrico Efectivo (REE) 
Para efectos de la Calificación, los titulares de las centrales de cogeneración deberán acreditar 
valores mínimos de REE, según combustible y/o tecnología. Tratándose de centrales de 
cogeneración que utilicen como combustible el gas natural, además acreditarán valores de relación 
entre Energía Eléctrica y Calor Útil (C) iguales o superiores a los indicados en el cuadro siguiente: 
Tecnología 1 Combustible 
Turbina de vapor a contrapresión 
Turbina de vapor de extracción 
Turbina de gas de ciclo simple 
Turbina de gas de ciclo combinado 
Motores de combustión interna 
Biomasa (*) 
Rendimiento 
Eléctrico Efectivo 
(REE) 
0,70 
0,58 
0,55 
0,55 
0,55 
0,30 
C= EIV 
0,15 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
(*) Se entenderá por biomasa la fracción de los productos, subproductos y residuos agrícolas 
(incluidas sustancias de origen vegetal y de origen animal), forestales, así como residuos industriales 
y municipales Para aquellas centrales de cogeneración cuya potencia instalada sea menor o igual a 
tres (03) MW, el REE mínimo requerido será en un diez por ciento (10%) menor al que se indica en el 
Cuadro anterior, según corresponda. 
El REE se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
E 
REE= __ _ 
V 
Q--
0,9 
Donde: 
E :Energía eléctrica generada medida en bornes de generador, expresada en MW.h. 
Q : Energía suministrada por el combustible utilizado, calculada en MW.h y con base a 
su poder calorífico inferior. 
V :Calor Útil, expresado en MW.h. 
La determinación del REE se efectuará para las condiciones de operación en su máxima 
capacidad de cogeneración durante dos (2) horas de operación continua. 4 
Artículo 6°.- Precio de gas natural aplicable al Cogenerador 
Tanto el precio de Gas Natural como las tarifas de Transporte y Distribución de Gas aplicables a los 
Cogeneradores para las Centrales de Cogeneración Calificadas, serán los mismos que corresponden 
La Calificación será otorgada mediante Resolución Directoral, la que será publicada por cuenta del Cogenerador La 
Calificación entrará en vigencia a partir del dfa siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
4 Articulo modificado por disposición del Art. 1Q del D.S. N° 082-2007-EM, publicado el 24/11/2007, cuyo texto rige en la 
actualidad. 
El texto del artículo original tiene otras tablas, valores, etc. 
para "Generadores Eléctricos" conforme a lo dispuesto por la Ley de Promoción del Desarrollo de la 
Industria del Gas Natural, Ley Nº 27133 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-
99-EM. 
El Cogenerador podrá contratar el suministro, transporte y distribución de gas natural que requiera 
para su uso propio y para el uso de la actividad productiva asociada a dicha cogeneración. Para estos 
efectos, se deberá contar con sistemas o equipos de medición independientes que permitan 
diferenciar el gas consumido tanto para cogeneración como para la actividad productiva asociada a 
dicha cogeneración. 
Lo establecido en el primer párrafo del presente artículo es aplicable únicamente al volumen de gas 
consumido para la cogeneración.5 
Artículo 72.- Optimización, operación y producción de energía eléctrica 
Tratándose de Centrales de Cogeneración Calificadas integrantes del SEIN, se deberá cumplir con 
las siguientes reglas para la aplicación de los Artículos 92º a 99º, y 105º, 106º y 124º del Reglamento: 
7.1 El programa de operación y despacho de las Centrales de Cogeneración Calificadas será 
establecido según los requerimientos de producción asociada de Calor Útil, y tendrá prioridad en el 
despacho. Para tal efecto, el Cogenerador deberá presentar su programa de generación a la 
Dirección de Operaciones del COES, para ser incluido en la programación del despacho, según la 
periodicidad establecida en los procedimientos del COES. 
7.2 El costo variable de las unidades de la Central de Cogeneración Calificada, despachadas según 
el criterio anterior, no será considerado para la determinación del Costo Marginal de Corto Plazo a 
que se refiere los Artículos 1 052 y 1 062 del Reglamento. 
7.3 La valorización de la energía entregada y retirada por un Cogenerador, será efectuada según los 
procedimientos establecidos en el Artículo 1 07º del Reglamento. Para tal efecto, el COES considerará 
la producción de energía eléctrica de la Central de Cogeneración Calificada como entrega de energía 
al sistema y el Autoconsumo de Energía como un retiro de energía del sistema atribuible al propio 
Cogenerador. 
Artículo 8!!.- Energía y Potencia Firme de Centrales de Cogeneración Calificada 
Para determinar la Energía Firme a que se refiere el inciso b) del Artículo 1 032 del Reglamento, para 
las Centrales de Cogeneración Calificadas se empleará la energía eléctrica que se proyecta entregar 
al SE IN en cada año calendario. El COES adecuará el Procedimiento correspondiente. 
La Potencia Firme a que se refiere el inciso a) del Artículo 11 Oº del Reglamento para las Centrales de 
Cogeneración Calificadas, se calculará como el promedio de las potencias medidas en bornes de las 
·unidades de generación eléctrica durante el mes de evaluación. 
Para la aplicación de lo establecido en los párrafos precedentes, el COES deberá tener en 
5 Articulo modificado por disposición del Art. 1 Q del D.S. Nc 052-2009-EM, publicado el 20/06/2009, cuyo texto rige en la 
actualidad. 
El Articulo original era el siguiente: 
Articulo 6°.- Precio de Gas Natural aplicable a los Cogeneradores 
El precio del Gas Natural aplicable a los Cogeneradores para las Centrales de Cogeneración Calificadas, es el mismo precio 
que corresponde para "Generadores Eléctricos" conforme a la Ley Nº 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria 
del Gas Natural, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-99-EM. 
Artículo modificado por el Articulo 1 del Decreto Supremo Nº 082-2007-EM, publicado el 24/11/ 2007, cuyo texto era el 
siguiente: 
Artículo 6.- Precio de gas natural aplicable al Cogenerador 
Tanto el precio de Gas Natural como las tarifas de la Red Principal aplicables a los Cogeneradores para las Centrales de 
Cogeneración Calificadas, serán los mismos que corresponden para "Generadores Eléctricos" conforme a la Ley NQ 27122 (se 
refiere a la Ley 27133), Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 040-99-EM. 
consideración los límites determinados por la producción asociada de Calor Útil de la Central de 
Cogeneración Calificada. 
Artículo 92.- Egresos y pagos por Potencia eléctrica 
La liquidación de los Egresos por Compra de Potencia y el Pago por Potencia de un Cogenerador 
integrante del COES se efectuará de conformidad con el Artículo 111 11 del Reglamento. Para tal 
efecto, el Autoconsumo de Potencia en la hora de máxima demanda mensual se considerará como 
una compra de potencia al sistema, que constituye un Egreso por Compra de Potencia atribuible al 
Cogenerador. Los Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el Sistema de una Central de 
Cogeneración Calificada serán determinados conforme al Artículo 11311 del Reglamento. 
Artículo 102.- Oferta de Cogeneración en el cálculo de Tarifas en Barra 
Para el cálculo de las tarifas en barra, la oferta de las Centrales de Cogeneración Calificadas será 
proyectada como una constante que será igual a los valores históricos de producción de potencia y 
energía registrados de cada Central en el último año. Para la simulación del despacho se considerará 
los criterios establecidos en los numerales 7.1 y 7.2 del Artículo 711 • 
Artículo 112.- Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución 
El acceso de Centrales de Cogeneración Calificadas a los sistemas de los concesionarios de 
transmisión y distribución, se sujeta a lo dispuesto en los Artículos 3311 y 349 de la Ley, 
respectivamente; así como en el Artículo 6211 del Reglamento, y demás normas aplicables. 
Artículo 12°.- Compensación por Conexión a los Sistemas de Transmisión y Distribución 
El peaje de conexión que le corresponda pagar a un Cogenerador se determinará según lo 
establecido en el Artículo 137°del Reglamento; para este efecto, no se considerará su Autoconsumo 
de Potencia. 
El uso de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión o de los Sistemas de 
Distribución, será pagado por el Cogenerador considerando únicamente el costo incremental 
incurrido. 6 
Artículo 132.- Comercialización de la Potencia y Energía Entregada al Sistema 
13.1 El Cogenerador que opte por integrarse al COES, podrá comercializar su Potencia y Energía 
Entregada al Sistema con distribuidores, generadores y/o clientes libres, tomando en cuenta lo 
especificado en los Artículos 1 01!! y 1 02º del Reglamento. Las transferencias de energía que resulten 
de la operación económica del Sistema, serán liquidados según los procedimientos del COES. 
13.2 El Cogenerador que no sea integrante del COES, debe tener contratada la venta de la totalidad 
de su Potencia y Energía Entregada al Sistema con distribuidores, generadores y/o clientes libres. 
Artículo 14!!.- Tratamiento de una Central de Cogeneración Calificada sin producción de Calor 
útil asociado 
Cuando una Central de Cogeneración Calificada no esté operando para producir Calor Útil, estará 
sujeta a las mismas reglas y procedimientos aplicables a las unidades termoeléctricas del SEIN. Para 
este efecto, el Cogenerador deberá informar al COES si la central está o no disponible para operar en 
estas condiciones. El COES adecuará los procedimientos correspondientes para tomar en 
6 Articulo modificado por disposición del Art. 1 g del D.S. Nº 082-2007-EM, publicado el 24/11/2007, cuyo texto rige en la 
actualidad. 
El texto original era el siguiente: 
Articulo 12º.- Compensación por Conexión a los Sistemas Transmisión y Distribución 
El Peaje de Conexión que le corresponde pagar a un Cogenerador se determinará según lo estipulado en el Articulo 13yg del 
Reglamento; para este efecto, su Autoconsumo de Potencia será considerado como la entrega a un cliente atribuible a dicho 
Cogenerador. 
Las compensaciones por el uso de los Sistemas Secundarios de Transmisión o los Sistemas de Distribución, se sujetan a lo 
dispuesto en el Articulo 62g de la Ley y el Artículo 139º del Reglamento. 
consideración las distintas modalidades de operación de las Centrales de Cogeneración Calificadas. 
Artículo 151! •• Fiscalización 
Corresponde al OSINERG la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones del Cogenerador. 
El OSINERG efectuará periódicamente pruebas para determinar los valores reales de REE y C de las 
Centrales de Cogeneración Calificadas, en la cual los valores de E, Q y V indicados en el artículo 59, 
serán medidos durante un período ininterrumpido no menor a dos (2) horas de funcionamiento a su 
máxima capacidad de cogeneración. 
El informe de fiscalización correspondiente será notificado por el OSINERG al Cogenerador y a la 
Dirección. 
Si dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ser requerido por la Dirección, el Cogenerador no 
cumple con subsanar las observaciones formuladas por el OSINERG, la Calificación será cancelada 
mediante Resolución Directora!. La subsanación será acreditada con un nuevo informe de 
fiscalización. 
ANEXO 8: REPORTES 
Reportes de producción, análisis químico, molienda de empresa San Jacinto S.A.A. 
Cuadro N° B-1: Indicadores de Molienda 2014. 
TONELADAS DE CANA OlAS DE POL% RENDIMIENTO RATIO DE % PARTICIPACION RENDIMIENTO 
MESES SAN TERCERO TOTAL MOLIENDA CAÑA FABRICA MOLIENDA PROPIOS TERCEROS COMERCIAL JACINTO S 
p p p p p p p % % p 
ENERO 60 551,30 14 377.00 74 928.30 27 13,27% 11,03% 2 775,12 80,81 19,19 11,06% 
FEBRERO 57 617,70 17 445.00 75 062.70 26 13,08% 11,10% 2 887,03 76,76 23,24 11,23% 
MARZO 63219,10 14 867.00 78 086.10 27 12,90% 10,67% 2 892,08 80,96 19,04 10,69% 
ABRIL 60 086,70 17 318.00 77 404.70 28 12,76% 10,78% 2 764,45 77,63 22,37 10,90% 
MAYO - - - - 0,00% 0,00% - -
-
-
JUNIO 41 624,85 10 231.00 51 855.85 15 12,42% 10,46% 3 457,06 80,27 19,73 10,58% 
JULIO 79 734,00 20 263.00 99 997.00 29 12,63% 10,66% 3 448,17 79,74 20,26 10,78% 
AGOSTO 75 404,25 21 691.00 97 095.25 27 12,71% 10,49% 3 596,12 77,66 22,34 10,51% 
SEPTIEMBRE 75 425,80 19 073.00 94 498.80 28 12,99% 11,02% 3 374,96 79,82 20,18 11,14% 
OCTUBRE 75 846,55 21 900.00 97 746.55 28 13,10% 10,87% 3 490,95 77,60 22,40 10,89% 
NOVIEMBRE 75 761,94 19 056.00 94 817.94 28 13,14% 11,16% 3 386,35 79,90 20,10 11,28% 
DICIEMBRE 75 395,70 21 709.00 97 104.70 27 13,18% 10,94% 3 596,47 77,64 22,36 10,96% 
TOTAL 740 667,89 197 930,00 938 597.89 290 12,94% 10,85% 3 268,89 78,91 21,09 10,92% 
Fuente: Reporte de Agro Industrias san Jacinto S.A.A 
Cuadro No B-2: Indicadores de producción 2014. 
INDICADORES DE PRODUCCION 
PRODUCCION DE ALCOHOL 
1 
BOLSAS DE AZUCAR MELAZA BAGAZO 
MESES 
(LITROS) 
PRODUC CONSUMO 
%CAÑA RECTIFI INDUS %CAÑA PRODUC BLANCA RUBIA TOTAL VENTA ALCOHOL CONSUMO VENTA 
CION DESTILERIA CADO TRIAL CION 
ENERO 165695,95 - 165 695,95 2 997,13 1 547,265 1 449,87 4,00 351 000 28 080 379 080 29,50 22 103,849 21 797,324 306 525 
FEBRERO - 168 548,27 168 548,27 2 852,38 1 489,959 1 362,42 3,80 338 000 27 040 365 040 29,50 22 143,497 21 836,422 307 075 
MARZO 167 009,13 - 167 009,13 3 123,44 1 547,265 1 576,18 4,00 351 000 28 080 379 080 29,50 23 035,400 22 715,956 319 443 
ABRIL 0,00 168 790,10 168 790,10 2 941,38 1 604,571 1 336,81 3,80 364 000 29120 393120 29,50 22 834,387 22 517,731 316 656 
MAYO 0,00 - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
JUNIO 0,00 109 712,18 109 712,18 1 970,52 1 917,551 52,97 3,80 435 000 34 800 469 800 29,50 15 297,476 15 085,338 212 138 
JULIO 0,00 215647,66 215 647,66 3 799,89 3 707,265 92,62 3,80 841 000 67 280 908 280 29,50 29 499,115 29 090,036 409 079 
AGOSTO 204 054,43 - 204 054,43 3 883,81 3 808,653 75,16 4,00 864 000 69120 933120 29,50 28 643,099 28 245,891 397 208 
SEPTIEMBRE 0,00 210531,87 210531,87 3 590,95 3 579,429 11,53 3,80 812 000 64 960 876 960 29,50 27 877,146 27 490,560 386 586 
OCTUBRE 212 980,35 - 212 980,35 3 909,86 3 826,286 83,58 4,00 868 000 69440 937 440 29,50 28 835,232 28 435,360 399 872 
NOVIEMBRE 0,00 213 960,06 213 960,06 3 603,08 3 579,429 23,65 3,80 812 000 64 960 876 960 29,50 27 971,291 27 583,400 387 892 
DICIEMBRE 212 950,02 - 212 950,02 3 884,19 3 808,653 75,53 4,00 864 000 69120 933120 29,50 28 645,887 28 248,640 397 246 
TOTAL 962689,88 1087190,14 2 049 880,0!_ 36 556,64 30 416,33 6140,31 3,895 6900000 552 000 7 452 000 29,50 276886,38 273 046,66 3 839,72 
Fuente: Reporte de Agro Industrias San Jacinto S.A.A. 
Cuadro N° B-3: Indicadores de eficiencia de producción 2014. 
MESES 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 
POL% 
CAÑA 
13,27% 
13,08% 
12,90% 
12,76% 
0,00% 
12,42% 
12,63% 
12,71% 
12,99% 
13,10% 
13,14% 
13,18% 
12,94% 
INDICADORES DE EFICIENCIA 
PERDIDAS 
TOTALES EXTRACCION RETENCION ~~COBRADO 
FABRICA 
2,24% 96,10% 86,51% 83,14% 
1,98% 96,10% 88,31% 84,86% 
2,23% 96,05% 86,12% 82,72% 
1,97% 96,05% 88,00% 84,53% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1,96% 96,05% 87,68% 84,22% 
1,97% 96,05% 87,89% 84,41% 
2,22% 96,05% 85,91% 82,52% 
1,98% 96,10% 88,23% 84,79% 
2,23% 96,10% 86,34% 82,97% 
1,98% 96,10% 88,36% 84,91% 
2,23% 96,10% 86,42% 83,05% 
2,10% 96,08% 87,23% 83,81% 
Fuente: Reporte de Agro Industrias San Jacinto S.A. 
Reportes de la empresa distribuidora de energía. 
Se tomó como referencia los valores de energía y potencia de la sub 
estación de la empresa Hidrandina S.A a través de gráficos obtenidos que 
son parte de la data histórico de Consumos y Lectura según suministro No 
49532348 de empresa San Jacinto S.A.A. 
Figura N° B-4: Energía activa [ENE 2013- MAY 2015]. 
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Fuente: Data histórica de Hidrandina S.A. 
Figura N° B-5: Energía activa en hora punta y fuera de punta 
[ENE 2013- MAY 2015] . 
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Fuente: Data histórica de Hidrandina S.A. 
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ANEXO C: ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 
Luego que la caña de azúcar en pesada, puesta en mesa recepcionadora 
01, pasa a la mesa 02 en donde mediante unas paletas (gallego) es 
ordenada para luego pasar a la zona de corte 01 (machete 01), luego a la 
zona de corte 02 (machete 02), luego a la zona de desfibradora de donde 
obtenemos la siguiente cantidad de caña antes de pasar a la zona de 
molinos. 
Caña Desfibrada = 241, 00 Tn/h 
Dato Laboratorio: %Poi = 12, 89% 
%Poi 
100 x Caña Desfibrada= 31,06 Tn/h 
%Poi 
Brix(o) = O, 94 = 13, 8181% 
Brix 
100 xCaña Desfribrada = 33, 05 Tn/h 
Dato Laboratorio: Fibraco) = 15, 04% 
%Fibra 
100 
x Caña Desfibrada = 36,25 Tonjh 
Humedadco) = 100 - (Brix% +Fibra%) = 71, 25% 
%Humedad 
--
1
-
0
-
0
-- x Caña Desfibrada = 171, 71 Tnjh 
No Azucar = Bri:XOA> - Poi% = O, 82% 
% NoAzucar 
--
1
-
0
-
0
--x Caña Desfribrada = 1, 98 Tn/h 
MOLINO 01: 
Molino 01: Datos Salida de bagazo 
Dato Laboratorio: %Polc1) = 10, 64% 
Dato Laboratorio: %Brixc1) = 11,73% 
Dato Laboratorio: %Humedadc1) = 60, 13% 
%Fibrac1) = 100 - (%Brix- %Humedad) = 28, 14% 
%Fibra 
100 x Caña Desfibrada = 36,25 Tn/h 
%Reductorc1) = %Brixc1) - %Polc1) = 1, 09% 
Será la misma cantidad porque es mismo tipo de caña y no se agrega nada 
de caña. 
_ . . 36. 25 Tn/h 
Cana Comprimidac1) = % F"b x100 = 128, 81 Tn/h 
o 1 rac1) 
Cantidad de Polc1): 
%Polc1) 
100 x Caña Comprimidac1) = 13, 71 Tn/h 
Cantidad de Brixc1): 
%Brixc1) Tn 
100 x Caña Comprimidac1) = 15, 11 h 
Cantidad de Humedadc1): 
%Humedadc1) 
100 x Caña Comprimidac1) = 77,45 Tn/h 
Cantidad de Reductorc1): 
%Reductorc1) _ . . 
100 x Cana Compnmidac1) = 1, 4 Tn/h 
Molino 01: Datos Salida de Jugo 
Pol01) = Polco) - Polc1) = 17, 36 Tnjh 
Brix01) = Brixco) - Brixc1) = 17, 94 Tn/h 
Agua01) = Humedadco)- Humedad(!) = 94,25 Tn/h 
Reductorc1) = No Azucarco) - Reductorc1) = O, 58 Tn/h 
Total Jugou1) = Brix01) - Agua01) = 112, 19 Tnjh 
MOLINO 02: 
Molino 02: Datos Salida de bagazo 
Dato Laboratorio: %Polc2) = 6, 7% 
Dato Laboratorio: %Brixc2) = 7, 63% 
Dato Laboratorio: %Humedadc2) = 57, 92% 
%Fibrac2) = 100- (%Brixc2)- %Humedadc2)) = 34,45% 
%Fibra 
100 x Caña Desfibrada = 36,25 Tnjh 
%Reductorc2) = %Brixc2) - %Polc2) = O, 93% 
Será la misma cantidad porque es mismo tipo de caña y no se agrega nada 
de caña. 
_ . . 36,25 Tnjh 
Cana Compnmidac2) = O'-f"b x100 = 105,21 Tn/h 
. í'O 1 rac2) 
Cantidad de Polcz): 
%Polcz) _ . . 
100 x Cana Compnmidacz) = 1, OS Tn/h 
Cantidad de Brixc2): 
%Brixc2) _ • • 
100 x Cana Comprimidacz) = 8, 03 Tn/h 
Cantidad de Humedadcz): 
%Humedadcz) 
100 x Caña Comprimidacz) = 60, 94 Tn/h 
Cantidad de Reductorcz): 
%Reductorcz) _ . . 
100 x Cana Compnmidacz) = O, 98 Tn/h 
Molino 02: Datos Salida de Jugo 
Según la estructura de cómo se pone o agregue el agua de inhibición su 
cálculo se pospondrá para más adelante. 
MOLINO 03: 
Molino 03: Datos Salida de bagazo 
Dato Laboratorio: %Polc3) = 5, 42% 
Dato Laboratorio: %Brixc3) = 6, 31% 
Dato Laboratorio: %Humedadc3) = 54, 56% 
%Fibrac3) = 100 - ( %Brixc3) - %Humedadc3)) = 39, 13% 
%Fibra 
100 x Caña Desfibrada = 36,25 Tn/h 
Será la misma cantidad porque es mismo tipo de caña y no se agrega nada 
de caña. 
_ . . 36, 25 Tn/h 
Cana Compnmtdac3) = % F"b x100 = 92, 63 Tn/h 
o 1 rac3) 
Cantidad de Polc3): 
%Polc3) 
100 x Caña Comprimidac3) = 5, 02 Tn/h 
Cantidad de Brix(3): 
%Brixc3) 
100 x Caña Comprimidac3) = 5, 84 Tn/h 
Cantidad de Humedadc3): 
%Humedadc3) 
100 x Caña Comprimidac3) = 50, 54 Tn/h 
Cantidad de Reductorc3): 
%Reductorc3) 
100 
x Caña Comprimidac3) = O, 82 Tn/h 
Molino 03: Datos Salida de Jugo 
Según la estructura de cómo se pone o agregue el agua de inhibición su 
cálculo se pospondrá para más adelante. 
MOLINO 04: 
Molino 04: Datos Salida de bagazo 
Dato Laboratorio: %Polc4) = 3, 28% 
Dato Laboratorio: %Brixc4) = 4, 05% 
Dato Laboratorio: %Humedadc4) = 52, 35% 
%Fibrac4) = 100 - ( %Brixc4) - %Humedadc4)) = 43,6% 
%Fibra 
100 x Caña Desfibrada = 36,25 Tn/h 
%Reductorc4) = %Brixc4) - %Polc4) = O, 77% 
Será la misma cantidad porque es mismo tipo de caña y no se agrega nada 
de caña. 
36,25 Tn/h 
Caña Comprimidac4) = % F"b x100 = 83, 13 Tn/h 
o 1 rac4) 
Cantidad de Polc4): 
%Polc4) 
100 x Caña Comprimidac4) = 2, 73 Tn/h 
Cantidad de Brixc4): 
%Brixc4) 
100 x Caña Comprimidac4) = 3, 37 Tn/h 
Cantidad de Humedadc4): 
%Humedadc4) 
--
1
-0-0---'--"- x Caña Comprimidac4) = 43, 52 Tn/h 
Cantidad de Reductorc4): 
%Reductorc4) 
100 x Caña Comprimidac4) = O, 64 Tn/h 
Molino 04: Datos Salida de Jugo 
Según la estructura de cómo se pone o agregue el agua de inhibición su 
cálculo se pospondrá para más adelante. 
MOLINO 05: 
Molino 05: Datos Salida de bagazo 
Dato Laboratorio: %Polcs) = 1, 73% 
Dato Laboratorio: %Brixcs) = 2, 55% 
Dato Laboratorio: %Humedades)= 47,57% 
%Fibracs) = 100- (%Brixcs)- %Humedades)) = 49,88% 
%Fibra 
100 x Caña Desfibrada = 36,25 Tn/h 
%Reductores) = %Brixcs) - %Polcs) = O, 82% 
Será la misma cantidad porque es mismo tipo de caña y no se agrega nada 
de caña. 
36,25 Tnjh 
Caña Comprimidacs) = % F"b x100 = 72, 67 Tn/h 
o 1 raes) 
Cantidad de Po les): 
%Po les) 
100 x Caña Comprimidacs) = 1, 26 Tn/h 
Cantidad de Brixcs): 
%Brixcs) 
100 x Caña Comprimidacs) = 1, 85 Tn/h 
Cantidad de Humedades): 
%Humedades) _ . . 
100 x Cana Comprimidaes) = 34, 57 Tn/h 
Cantidad de Reductores): 
%Reductores) _ . . 
100 x Cana Comprimidaes) = O, 6 Tn/h 
Molino 05: Datos Salida de Jugo 
Según la estructura de cómo se pone o agregue el agua de inhibición su 
cálculo se pospondrá para más adelante. 
Total de bagazo obtenido en la molienda se dará en el Molino 05 con un 
total de: 
Total de Bagazo = 72, 67 Tnfh 
De este total de bagazo no todo se va al proceso de generación de vapor 
mediante la quema de toda esta cantidad de bagazo; esto dependerá de la 
cantidad de jugo extraído (juego mezclado) y del cual cuando pase por un 
proceso de precalentado, adición de productos químicos y otros, pase a 
zona de clarificado en el cual según el contenido de agua que tendrá dicha 
mezcla de agua y sacarosa se calculara que cantidad de vapor se generara 
para el proceso de pre evaporación. 
Calculo Volumétrico para la cantidad de jugo obtenido en molienda. 
Según el esquema de la Figura No C-1, verificamos que el punto en donde 
se agrega el agua de inhibición se agrega entre el Molino 4 (salida) y 
Molino 5 (entrada). 
Dato Laboratorio: %Agua = 28, 78% 
Total de Caña = 241,00 Tnfh 
Agua = %Agua x Total de Caña = 69, 3598 Tnfh 
Comprobando: 
Bagazo(Entrada S) =Agua+ Caña Comprimidac4) = 69,3598 + 83, 13 
Tn 
= 152,4911 
Analizando los Colchones de Bagazo en los Molinos. 
MOLINO 05: 
Polcc-s) = Polc4) = 2, 73 Tn/h 
[ Polc
4) l %Polcc-S) = B X 100 = 1, 79 % 
agazo(Entrada S) 
Brixcc-s) = Brixc4) = 3, 37 Tn/h 
. [ Brixc4) l %BriXcc-s) = 8 x 100 = 2, 21 % agazo(Entrada S) 
Humedadcc-s) = Humedadc4 -s) = 112,88 Tn/h 
[ 
Humedadc4-s) l %Humedadcc-s) = 8 x 100 = 74,02% agazo(Entrada S) 
Fibracc-s) = Fibrac4) = 36,25 Tnfh 
[ 
Fibrac4) l %Fibracc-s) = 8 x 100 = 23, 77% agazo(Entrada S) 
Reductorcc-s) = Reductorc4) = O, 64 Tnfh 
[ 
Reductorc4) l %Reductorcc-s) = 8 x 100 = O, 42 % agazo(Entrada S) 
Obtención de Jugo. 
Polos) = Polc4) - Polcs) = 1, 47 Tn/h 
Brixas) = Brixc4)- Brixcs) = 1, 51 Tn/h 
Agua0s) = Humedadc4) +Humedades)- Agua Imbibicion = 78,31 Tn/h 
Reductoras) = Brixos) - Po les) = o, 04 Tn/h 
Total Jugoc¡s) = Polos) + Reductoras) + Agua0s) = 79, 83 Tn/h 
MOLINO 04: 
Polcc-4) = Polc3) + Poljs = 6, 49 Tn/h 
Brixcc-4) = Brixc3) + Brixc¡s) = 7, 36 Tnjh 
Humedadcc-4) = Humedadc3 _ 4) + Aguaus) = 128, 85 Tnjh 
Fibracc-4) = Fibrac3) = 36,25 Tnjh 
Reductorcc-4) = Reductorc3) +Reductoras)= 0,87 Tnjh 
Total = Polcc-4) + Humedadcc-4) + Fibracc-4) + Reductorcc-4) 
= 172,46 Tn/h 
Obtención de Jugo. 
Pol04) = Polcc-4) - Polc4) = 3, 76 Tn/h 
Brix04) = Brixcc-4) - Brixc4) = 3, 99 Tnjh 
Agua04) = Humedadcc-4) - Humedadc4) = 85, 33 Tn/h 
Reductor04) = Reductorcc-4) - Reductorc4) = O, 23 Tnjh 
Total Jugou4) = Polc¡4) + Reductorc¡4) + Aguaa4) = 89, 32 Tn/h 
MOLINO 03: 
Polcc-3) = Polc2) + Poli4 = 10, 81 Tn/h 
Brixcc-3) = Brix(2) + Brix04) = 12, 02 Tn/h 
Humedadcc-3) = Humedad(2) + Aguau4) = 146,27 Tn/h 
Fibracc-3) = Fibrac2) = 36,25 Tnfh 
Reductorcc-3) = Reductorc2) + Reductoru4) = 1,21 Tnjh 
Total = Polcc-3) + Humedadcc-3) + Fibracc-3) + Reductorcc-3) = 194, 54 Tn/h 
Obtención de Jugo. 
Pol03) = Polcc-3) - Polc3) = 5, 79 Tn/h 
Brix03) = Brixcc-3) - Brixc3) = 6, 17 Tn/h 
Agua03) = Humedadcc-3) - Humedadc3) = 95, 73 Tn/h 
Reductor03) = Reductorcc-3) - Reductorc3) = O, 38 Tn/h 
Total Jugo(j3) = Pol03) + Reductor03) + Aguao3) = 101, 91 Tn/h 
MOLINO 02: 
Polcc-2) = Polc1) + Poli3 = 19, 5 Tnjh 
Brixcc-2) = Brixc1) + Brix03) = 21, 28 Tn/h 
Humedadcc-2) = Humedadc1) + Aguau3) = 173, 18 Tn/h 
Fibracc-2) = Fibrac1) = 36,25 Tnjh 
Reductorcc-2) = Reductorc1) + Reductoru3 ) = 1, 79 Tnjh 
Total = Polcc-2) + Humedadcc-2) + Fibracc-2) + Reductorcc-2) 
= 230, 71 Tn/h 
Obtención de Jugo. 
Pol02) = Polcc-2) - Polc2) = 12, 45 Tn/h 
Brix02) = Brixcc-2) - Brixc2) = 13, 26 Tnjh 
Agua02) = Humedadcc-2) - Humedadc2) = 112, 24 Tnjh 
Reductor02) = Reductorcc-z) - Reductorc2) = O, 81 Tnjh 
Total Jugovz) = Pol02) + Aguac¡2) + Reductor02) = 125, 5 Tn/h 
Total jugo Mezclado = Total Jugo (jl) +Total Jugo (jZ) = 237,69 Tn/h 
Análisis del Jugo Mezclado. 
Polüugo mezclado) = Polüt) + Po luz) = 29, 81 Tn/h 
Brixaugo mezclado) = Brixa1) + Brix02) = 31, 19 Tn/h 
Agua(jugo mezclado) = Aguaü1) + Agua(í2) = 206, 5 Tn/h 
Reductorüugomezclado) = Reductorüt) + Reductoruz) = 1,39 Tnfh 
Totaluuoo mezclado) = Pol(jugo mezclado) + Agua(jugo mezclado) + Reductor (jugo mezclado) 
Total(íugomezclado) = 237,69 Tn/h 
De toda la molienda de 241 Tn de caña molida /h; obtenemos 237,69 Tn de 
jugo mezclado/h; del cual pasara a fabrica para el proceso de 
precalentamiento, filtración, agregación de insumas químicos y decantación 
por el clarificador entre otros, llegando hasta el pre evaporador. 
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Figura N° C-1: Balance volumétrico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO D: DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA EN LOS MOLINOS POR 
MÉTODO DE CÁLCULO MECÁNICO SEGÚN E. HUGOT 
Molienda: 
Total dias Mes = 31 dias 
Total horas Mes= 3131 x 24 = 744 h 
Tiempo Perdido por falta de Caña = 0,66 hjmes 
Tiempo Perdido en Extraccion = 22 hjmes 
Tiempo Perdido en elaboracion = 4 hjmes 
Tiempo Perdido en Energia = 4 hjmes 
Tiempo Perdido Otros = 6 hjmes 
Tiempo Perdido Total = 36,06 hjmes 
Tiempo Programado (Parada Mensual) = 26 h/mes 
Tiempo Disponible = Total horas Mes - (Tiempo Perdido Total) 
h h 
= 744-- 36,60-
mes mes 
h 
=718-
mes 
Tiempo Util = Tiempo Disponible - Tiempo Programado 
= 681,94 hjmes 
Molienda: 
Caña Bruta Molida al Mes= 86 849,310 Tn Cañajmes 
La materia Prima (Caña de Azúcar) es recogida por cosecha propia de la 
empresa y terceros. 
Datos: 
Tn Caña 
C: h ;promedio 
TnCaña 
CcM-1) = 241--h--
f: Fibra de caña en relacion a la unidad. 
f = 0,146 (Dato de Laboratorio) 
e: Coeficiente relativo a los aparatos de preparacion. 
(E. Hugot, p. 159) 
e= e Machete 01 X eMachete 02 X Coesfibradora 
C = 1,15 X 1,1 X 1,05 = 1,328 
n: Velocidad del Molino 
n = 4,50rpm 
L: longitud de las masas. 
L = 1,778 metros ~ 70 pulg 
D: Diametro de las masas (exterior) 
D = 0,9652 metros~ 38 pulg 
N: Numero de masas del tandem o Trapiche. 
N = 20 masas ( cada molino cuenta con 4 masas) 
. . Tiempo util 
Horas EfectiVas al Dla(trabajadas) = T 1 d. 1 ota 1as a mes 
681,94 h h 
Horas efectivas al dia(trabajadas) = 31 d" = 22 -d. 1as Ia 
Tiempo Perdido al Dia = 24 horas - Horas Efectivas al Diactrabajadas) 
Tiempo Perdido al Dia = 24 h - 22 h = 2 h 
Usamos la siguiente ecuación no 141- (E. Hugot, p. 160) 
[
e xnx L x D2x{iVl 
Capacidad optima de Molienda = O, 55x f - j 
Capacidad optima de Molienda 
_ [1,328 x 4,50 rpm x 1,778 m x (0,965)2 x ..,fi]jl 
- O,SSx 0,146 
Tn Caña 
Capacidad optima de Molienda= 166,726 --h-
Tn Caña 
= 166,726 h x Horas Efectivas al Dia(trabajadas) 
Tn Caña h 
166,726 h x 22 día 
Tn Caña 
- 3667,972 d" Ia 
Pero tenemos que en promedio: 
C _ 241 Tn Caña (M-1)- h , entonces: 
Capacidad Real de Molienda = C (M-t)X Horas Efectivas al Dia(trabajadas) 
TnCaña hras 
= 241 h x 22 dia 
Tn Caña 
- S 302 d" Ia 
Calculo de la Potencia en los Molinos 
Molino 01: 
a) Carga Fibrosa Específica 
Datos Anteriores: 
Tn Caña 
CcM-1) = 241 h 
f: Fibra de Caña en relaciona la Unidad 
fM-1 = 0,142 (Dato de Laboratorio 
Ton Fibra 
C'en hora --+ C'cM-1) = c(M-l)xf 
, Tn Caña Tn Fibra 
C (M-1) = 241 h X 0,142 = 34,198 h 
DcM-1) = 0,965 m R:: 38 pulg 
n CM-1) = 3,480 rpm 
LcM-t) = 1,676 m R:: 66 pulg 
q: Abertura de Molino (trabajando). 
Usamos la siguiente ecuación no 148 - (E. Hugot, p. 170). 
Cx1000xf 
q = 60 x 1r x D x n x L 
241,00 Tn ~bra x 1 000 ~~ x 0,142 kg 
q = . 1 = 32,234 -2 
rmn m 60 11x rr x 0,9652 m x 3,480 s x 1,676 m 
t: Carga Fibrosa Especifica 
t = q 
DcM-1) 
kg 
32,234 fñ2 kg 
t = 0,9652 m = 33,4°3 m3 
b) Presión aplicada en Masa Superior 
PcM-1): Presiona la que sujeta la Fibra al Cilindro 
PcM-1) = 2500 Psi (dato) 
Lado Piñón: 
D1_ 1: Diametro de Piston Hidraulico 
D1_ 1 = 304,80 mm:::::: 12 pulg 
A 1_ 1 : Area Transversal del Piston 
_ (1rxD~-1) A1-1- 4 
(nx(304,8mmx 1~~m)2) 2 A1-1 = 4 = 729,66 cm 
Presión Aplicada al Cilindro. 
P1_ 1 : Fuerza Aplicada al Cilindro 
p1-1 = p(M-1) X A1-1 
1 kgf 
. cm2 2 1 Tn p 1_ 1 = 2 500 Psi x 2 . x 729,66 cm x 1 000 K 14,2 pSI g 
P1_ 1 = 128,28 Tn Fuerza 
Lado Cadena 
D1 _ 2 : Diametro del Piston Hidraulico 
D1_ 2 = 304,8 mm :::::: 12 pulg 
A1_ 2 : Area Trnasversal al Piston Hidraulico 
n x Df-2 
A1-2 = 4 
( 1 cm )
2 
rrx 304,8mmx 10mm 2 A1-2 = 4 = 729,66 cm 
P1_ 2 : Fuerza Aplicada al Cilindro 
P1-2 = PcM-1) X A1-2 
kgf 
1 -z 1 Tnf 
P 1_ 2 = 2 500 psi x 14,;;Psi x 729 66 cm
2 
x 1 OOO kg = 128,28 Tn f 
PHT: Fuerza Aplicada al Cilindro 
PHT = P1-1 + P1-2 
PHT = 128,28 + 128,28 = 256,561 Tn f 
e) Densidad de la Fibra Comprimida. 
Dato anterior: 
P: Piston que sujeta a la Fibra 
kgf 
. . 'Ciñ2 kg f 
P = 2 500 psi x 14,22 psi = 175,809 cm2 
d 1_ 1 : Densidad de Fibra Comprimida 
d1-1 = 1 512 + p X 220 X 10-3 
kgf kg 
d1-1 = 1512 + 175,809 - 2 X 220 X 10-
3 
= 1550,678 - 3 cm m 
d) Densidad del Jugo Bajo presión 
djugo 1 : Densidad del jugo a Presion Atmosferica ( Dato) 
Tn 
djugo 1 = 1,050 3 
m 
d 1_ 2 : Densidad del jugo a Presion 
( kg) ( -6 . ) d1-2 = djugoX 1000 Tn 1 + 380 X 10 X P 
( Tn kg) ( kg f ) d 1 _ 2 = 1,050 m3 x 1 000 Tn 1 + 380 x 10-6 x 175,809 cm2 
kg 
d1-2 = 1120,15 -3 
m 
e) Densidad del Bagazo 
De laboratorio: 
F: Contenido de fibra por unidad de bagazo a la salida. 
Molino %Fibra %Fibra 
Caña Bagazo 
Molino 01 14,9 18,57 
Molino 02 18,57 28,14 
Molino 03 28,14 34,45 
Molino 04 34,45 39,13 
Molino 05 39,13 43,6 
Cuadro N° D-1: Contenido de Fibra por unidad de Bagazo. 
Fuente: Laboratorio Agro Industrias San Jacinto S.A.A 
F M-1 = 0,1857 
D1: Densidad del Bagazo (mezcla de jugo y fibra) 
(E. Hugot, p. 173) 
1 kg 
0,1857 1- 0,1857 = 1181•039 m3 
1 550,678 + 1120,15 
f) Potencia Neta. 
Usamos la siguiente ecuación n° 181 -(E. Hugot, p. 190), el resultado 
dará directo en hp. 
Para el uso de molinos antiguos con presión hidráulica floja, lubricación 
mediocre, se agregara al valor un excedente de un 1 O% mas como 
medida de precaución según autor; (E. Hugot, p. 191 ). 
TN.,Di = n(M-1) X D(M-1) {PHT r O,Sx ~+o, os]+ 4x L(M-1)} X 1,1 
{ [ 
33,403 l } T Neto 1 = 3,480 X 0,9652 256,561 0,5 X • + 0,05 + 4 X 1,676 X 1,1 
1181,039 X 0,1857 
T Neto 1 = 257,9 Hp 
g) Rendimiento de la Transmisión (Dato de Área de Trapiche referente a 
la transmisión por engranajes de mismo Molino) 
n 1 = 0,955 ~ Transmision de Alta 
n2 = 0,925 ~ Transmision Intermedia 
n 3 = 0,925 ~ Transmision de Baja 
nt1 = n 1 x n 2 x n 3 = 0,817 ~ Transmision Total 
Engranajes rectos: 90-95% 
Engranajes Helicoidales : 93 - 98% 
h) Potencia Total. 
TNeto 1 T Total1 = ---
nu 
257,9 Hp 
Trotall = 0,817 = 314,670 Hp 
Dato: Eficiencia del reductor: nrR 1 = 7 4,5 % 
· Trotall T Total1 = ---
nTR1 
314,67 Hp 
Trotall = 7 S = 422,376 Hp O, 4 
T Especifica 1: Potencia especifica 
T Total1 
T Especifica 1 = ---
C'(M-1) 
422,376 Hp Hp 
T Especifica 1 = T e - = 12,351 tn 
34,198 n hana h 
Incluyendo un factor de seguridad del25% más para la potencia a 
instalar. 
ÍTota11 
f.s Tlnstalar 1 = 
422,376 Hp 
Tlnstalar1 = 0,025 = 527,970 Hp 
La nueva potencia específica será: 
· T Total1 
T Especifica 1 = C' (M-1) 
422,376 Hp Hp 
t Especifica 1 = T e - = 15,439 tn 
34,198 n hana h 
El mismo procedimiento para los molinos: 
-Molino 02. 
-Molino 03. 
-Molino 04. 
-Molino 05. 
MOLINO- 01 
A) Carga Fibrosa Especifica 
t 33.403 Kg/m3 Carga Fibrosa Especifica 
c·o1 241.000 TCH Tonelada de Caña por hora que Ingresa al Molino 
e 01 34.198 TFH Tonelada de Fibra por Hora 
q 32.234 Kg/m2 Abertura de Molinos Trabajando 
f 0.142 Fibra de Caña en Relación a la Unidad (Entrada) 
O ext 0.965 m Diámetro Exterior de Masas 
n 3.480 rpm Velocidad de Molino 
L 1.676 m Longitud de Masas 
8) Presión Aplicada a la Masa Superior 
p 
1 2500.00 1 Psi Presión a la que se Sujeta la Fibra al Cilindro 
Lado Piñón 
D1 1 304.800 ]mm Diámetro del pistón hidráulico 
A1 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P1 128.280 Tonf Fuerza Aplicada al Cilindro 
Lado 
Cadena: 
D2 1 304.800 lmm Diámetro Del Pistón Hidráulico 
A2 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P2 128.280 Tonf Fuerza Aplicada al Cilindro 
PHT 256.561 Tonf Presión Total Aplicada al Cilindro 
C) Densidad verdadera de Fibra Comprimida 
p1 1550.678 Kg/m3 Densidad de la Fibra Comprimida 
p 175.809 Kg/cm2 Presión a la que se sujeta la Fibra 
D) Densidad del Jugo Bajo Presión 
p2 1120.15 Kg/m3 Densidad del Jugo Bajo Presión 
pjugo 1.05 Ton/m3 Densidad del Jugo a la Presión Atmosférica 
E) Densidad del Bagazo 
Densidad 1181.039 Kg/m3 Por ser el Bagazo una Mezcla Jugo y Fibra 
F 0.186 Contenido de Fibra por Unidad de Bagazo ( Salida) 
F) Potencia Neta 
T neto 257.09 HP 
G) Rendimiento de Transmisión 
n1 0.955 Transmisión - Alta 
n2 0.925 Transmisión - Intermedia 
n3 0.925 Transmisión - Baja 
nt 0.817 Transmisión Total 
Engranajes Rectos 90-95 % 
Engranajes Helicoidales 93-98 % 
H) Potencia Total 
T total 314.670 HP Potencia necesaria en el Eje del Turbo-Reductor 
n tr 1 0.745 1 Eficiencia del Turbo - Reductor 
T total 422.376 HP Potencia en el Eje de la Turbina 
T especifico 12.351 Potencia Especifica 
F.S 1 1.250 1 Factor de seguridad un 25% más; según E. Hugot 
T instalar 527.970 HP Potencia a Instalar como Nuevo Accionamiento 
T especifico 15.439 HP/TFH Potencia Especifica 
MOLINO -02 
A) Carga Fibrosa Especifica 
t 35.986 kg/m3 Carga Fibrosa Especifica 
C'01 159.039 TCH Tonelada de Caña por hora que Ingresa al Molino 
e 01 29.534 TFH Tonelada de Fibra por Hora 
q 31.092 kg/m2 Abertura de Molinos Trabajando 
f 0.186 Fibra de Caña en Relación a la Unidad (Entrada) 
D ext 0.864 m Diámetro Exterior de Masas 
n 3.480 rpm Velocidad de Molino 
L 1.676 m Longitud de Masas 
B) Presión Aplicada a la Masa Superior 
p 1 2600.00 J Psi Presión a la que se Sujeta la Fibra al Cilindro 
Lado Piñón 
D1 1 304.800 ]mm Diámetro del pistón hidráulico 
A1 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P1 133.412 Tn f Fuerza Aplicada al Cilindro 
Lado Cadena: 
D2 1 304.800 ]mm Diámetro Del Pistón Hidráulico 
A2 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P2 133.412 Tn f Fuerza Aplicada al Cilindro 
PHT 266.823 Tn f Presión Total Aplicada al Cilindro 
C) Densidad verdadera de Fibra Comprimida 
p1 1552.225 kg/m3 Densidad de la Fibra Comprimida 
p 182.841 ~cm2 Presión a la que se sujeta la Fibra 
O) Densidad del Jugo Bajo Presión 
p2 1122.95 kg/m3 Densidad del Jugo Bajo Presión 
pjugo 1 1.05 ] Tn/m3 Densidad del Jugo a la Presión Atmosférica 
E) Densidad del Bagazo 
Densidad 1217.719 kg/m3 Por ser el Bagazo una Mezcla Jugo y Fibra 
F 0.281 Contenido de Fibra por Unidad de Ba_g_azo ( Salida} 
F) Potencia Neta 
T neto 209.29 HP 
G) Rendimiento de Transmisión 
n1 0.955 Transmisión - Alta 
n2 0.925 Transmisión - Intermedia 
n3 0.925 Transmisión - Baja 
nt 0.817 Transmisión Total 
Engranajes Rectos 90-95% 
Engranajes Helicoidales 93-98% 
H) Potencia Total 
T total 256.168 HP Potencia necesaria en el Eje del Turbo-Reductor 
n tr 1 0.745 1 Eficiencia del Turbo- Reductor 
T total 343.849 HP Potencia en el Eje de la Turbina 
T especifico 11.643 Potencia Especifica 
F.S 1 1.250 1 Factor de seguridad un 25% más; según E. Hugot 
T instalar 429.812 HP Potencia a Instalar como Nuevo Accionamiento 
T especifico 14.553 HP/TFH Potencia Especifica 
MOLINO- 03 
A) Carga Fibrosa Especifica 
t 44.543 kg/m3 Carga Fibrosa Especifica 
c·o1 129.909 TCH Tonelada de Caña por hora que Ingresa al Molino 
e 01 36.556 TFH Tonelada de Fibra por Hora 
q 38.485 kg/m2 Abertura de Molinos Trabajando 
f 0.281 Fibra de Caña en Relación a la Unidad (Entrada) 
D ext 0.864 m Diámetro Exterior de Masas 
n 3.480 rpm Velocidad de Molino 
L 1.676 m Longitud de Masas 
B) Presión Aplicada a la Masa Superior 
p 1 2700.00 1 Psi Presión a la que se Sujeta la Fibra al Cilindro 
Lado Piñón 
D1 1 304.800 lmm Diámetro del pistón hidráulico 
A1 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P1 138.543 Tn f Fuerza Aplicada al Cilindro 
Lado Cadena: 
D2 1 304.800 !mm Diámetro Del Pistón Hidráulico 
A2 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P2 138.543 Tn f Fuerza Aplicada al Cilindro 
PHT 277.086 Tn f Presión Total Aplicada al Cilindro 
C) Densidad verdadera de Fibra Comprimida 
p1 1553.772 kg/m3 Densidad de la Fibra Comprimida 
p 189.873 kg/cm2 Presión a la que se sujeta la Fibra 
O) Densidad del Jugo Bajo Presión 
p2 1125.76 kg/m3 Densidad del Jugo Bajo Presión 
pjugo 1 1.05 1 Tn/m3 Densidad del Jugo a la Presión Atmosférica 
E) Densidad del Bagazo 
Densidad 1243.793 kg/m3 Por ser el Bagazo una Mezcla Jugo y Fibra 
F 0.345 Contenido de Fibra por Unidad de Bagazo ( Salida) 
F) Potencia Neta 
Tneto 215.73 HP 
G) Rendimiento de Transmisión 
n1 0.955 Transmisión - Alta 
n2 0.925 Transmisión - Intermedia 
n3 0.925 Transmisión - Baja 
nt 0.817 Transmisión Total 
Engranajes Rectos 90-95% 
Engranajes Helicoidales 93-98% 
H) Potencia Total 
T total 264.054 HP Potencia necesaria en el Eje del Turbo-Reductor 
n tr 1 0.745 1 Eficiencia del Turbo - Reductor 
T total 354.435 HP Potencia en el Eje de la Turbina 
T especifico 9.696 Potencia Especifica 
F.S 1 1.250 1 Factor de seguridad un 25% más; según E. Hugot 
T instalar 443.044 HP Potencia a Instalar como Nuevo Accionamiento 
T especifico 12.119 HP/TFH Potencia Especifica 
MOLINO -04 
A) Carga Fibrosa Especifica 
t 48.009 kg/m3 Carga Fibrosa Especifica 
C'01 114.372 TCH Tonelada de Caña por hora que Ingresa al Molino 
e 01 39.401 TFH Tonelada de Fibra por Hora 
q 41.480 kg/m2 Abertura de Molinos Trabajando 
f 0.345 Fibra de Caña en Relación a la Unidad ( Entrada) 
D ext 0.864 m Diámetro Exterior de Masas 
n 3.480 rpm Velocidad de Molino 
L 1.676 m Longitud de Masas 
B) Presión Aplicada a la Masa Superior 
p 
1 2600.00 1 Psi Presión a la que se Sujeta la Fibra al Cilindro 
Lado Piñón 
D1 1 304.800 lmm Diámetro del pistón hidráulico 
A1 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P1 133.412 Tn f Fuerza Aplicada al Cilindro 
Lado Cadena: 
D2 1 304.800 !mm Diámetro Del Pistón Hidráulico 
A2 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P2 133.412 Tn f Fuerza Aplicada al Cilindro 
PHT 266.823 Tn f Presión Total Aplicada al Cilindro 
C) Densidad verdadera de Fibra Comprimida 
p1 1552.225 kg/m3 Densidad de la Fibra Comprimida 
p 182.841 kg/cm2 Presión a la que se sujeta la Fibra 
D) Densidad del Jugo Bajo Presión 
p2 1122.95 kg/m3 Densidad del Jugo Bajo Presión 
pjugo 1 1.05 1 Tn/m3 Densidad del Jugo a la Presión Atmosférica 
E) Densidad del Bagazo 
Densidad 1259.220 kg/m3 Por ser el Bagazo una Mezcla Jugo y Fibra 
F 0.391 Contenido de Fibra por Unidad de Bagazo ( Salida) 
F) Potencia Neta 
T neto 204.03 HP 
G) Rendimiento de Transmision 
n1 0.955 Transmisión - Alta 
n2 0.925 Transmisión - Intermedia 
n3 0.925 Transmisión - Baja 
nt 0.817 Transmisión Total 
Engranajes Rectos 90-95% 
Engranajes Helicoidales 93-98% 
H) Potencia Total 
T total 249.730 HP Potencia necesaria en el Eje del Turbo-Reductor 
n tr 1 0.745 1 Eficiencia del Turbo - Reductor 
T total 335.209 HP Potencia en el Eje de la Turbina 
T especifico 8.508 Potencia Especifica 
F.S 1 1.250 1 Factor de seguridad un 25% más; según E. Hugot 
T instalar 419.011 HP Potencia a Instalar como Nuevo Accionamiento 
T especifico 10.634 HP/TFH Potencia Especifica 
MOLINO- 05 
A) Carga Fibrosa Especifica 
t 55.589 kg/m3 Carga Fibrosa Especifica 
C'01 116.590 TCH Tonelada de Caña por hora que Ingresa al Molino 
e 01 45.622 TFH Tonelada de Fibra por Hora 
q 48.029 kg/m2 Abertura de Molinos Trabajando 
f 0.391 Fibra de Caña en Relación a la Unidad ( Entrada) 
D ext 0.864 m Diámetro Exterior de Masas 
n 3.480 rpm Velocidad de Molino 
L 1.676 m Longitud de Masas 
B) Presión Aplicada a la Masa Superior 
p 1 2700.00 1 Psi Presión a la que se Sujeta la Fibra al Cilindro 
Lado Piñón 
D1 1 304.800 lmm Diámetro del pistón hidráulico 
A1 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P1 138.543 Tn f Fuerza Aplicada al Cilindro 
Lado Cadena: 
D2 1 304.800 ]mm Diámetro Del Pistón Hidráulico 
A2 729.659 cm2 Área Transversal del Pistón Hidráulico 
P2 138.543 Tnf Fuerza Aplicada al Cilindro 
PHT 277.086 Tn f Presión Total Aplicada al Cilindro 
C) Densidad verdadera de Fibra 
Comprimida 
p1 1553.772 kg/m3 Densidad de la Fibra Comprimida 
p 189.873 kg/cm2 Presión a la que se sujeta la Fibra 
O) Densidad del Jugo Bajo Presión 
p2 1125.76 kg/m3 Densidad del Jugo Bajo Presión 
pjugo 1 1.05 1 Tn/m3 Densidad del Ju_go a la Presión Atmosférica 
E) Densidad del Bagazo 
Densidad 1279.423 kg/m3 Por ser el Bagazo una Mezcla Jugo y Fibra 
F 0.436 Contenido de Fibra por Unidad de Bagazo ( Salida) 
F) Potencia Neta 
T neto 212.64 HP 
G) Rendimiento de Transmisión 
n1 0.955 Transmisión -Alta 
n2 0.925 Transmisión - Intermedia 
n3 0.925 Transmisión - Baja 
nt 0.817 Transmisión Total 
Engranajes Rectos 90-95% 
Engranajes Helicoidales 93-98% 
H) Potencia Total 
T total 260.273 HP Potencia necesaria en el Eje del Turbo-Reductor 
n tr 1 0.745 1 Eficiencia del Turbo - Reductor 
T total 349.360 HP Potencia en el Eje de la Turbina 
T especifico 7.658 Potencia Especifica 
F.S 1 1.250 1 Factor de seguridad un 25% más; según E. Hugot 
T instalar 436.700 HP Potencia a Instalar como Nuevo Accionamiento 
T especifico 9.572 HP/TFH Potencia Especifica 
1 MOUNOS M -01 M -02 M -03 M -04 M .;;os 
1T neto [HP] 257,09 209,29 215,73 204,03 212,64 
! T total [HP] 314,670 256,168 264,054 249,730 260,273 
n tr [%] 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 
i T total [HPJ '422,376 343,849 354,435 335,209 349,360 
: T especifico 
1 
12,351 11,643 9,696 8,508 7,658 
F.S 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 
527,970 429,812 443,044 419,011 436,700 
co 15,439 14,553 12,119 10,634 9,572 
co 11,513 10,853 • 9,038 7,930 7,138 
Cuadro N° D-2: Resumen de Potencias en los molinos. 
Fuente: Elaboración propia 
DESCRIPCION 
Potencia Neta 
Potencia necesaria en el Eje 
del Turbo-Reductor 
Eficiencia del Turbo -
Reductor 
Potencia en el Eje de la 
Turbina 
Potencia Especifica 
Potencia Especifica 
Potencia Especifica 
ANEXO E: COMPORTAMIENTO DEL VAN Y TIR SEGÚN LOS MODELOS Y CASOS. 
CASO 1.1 ANALISIS ECONOMICO CASO 1.1 ANALISIS ECONOMICO 1 
Ingresos Egresos Interés Ingresos Egresos 
Mercado de 
Carbono 261115.920 OMF 66000 0.120 
Mercado de 
660001 Carbono 261115.920 OMF 
Venta de Gastos Venta de Gastos 
Energía 973215.5179 acometida 4200 Energía 973215.5179 acometida 4200 
FLUJO 1 Flujo Neto 
PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS NETO (1 + on (1 + on PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS 
FLUJO 
NETO 
o 8000000 o 8000000 -8000000 
1 70200 1234331.438 1164131.438 0.893 1,039,403.07 1 70200 1234331.438 1164131.438 
2 70200 1234331.438 1164131.438 0.797 928,038.455 2 70200 1234331.438 1164131.438 
3 70200 1234331.438 1164131.438 0.712 828,605.763 3 70200 1234331.438 1164131.438 
4 70200 1234331.438 1164131.438 0.636 739,826.574 4 70200 1234331.438 1164131.438 
5 70200 1234331.438 1164131.438 0.567 660,559.441 5 70200 1234331.438 1164131.438 
6 70200 1234331.438 1164131.438 0.507 589,785.216 6 70200 1234331.438 1164131.438 
7 70200 1234331.438 1164131.438 0.452 526,593.942 7 70200 1234331.438 1164131.438 
8 70200 1234331.438 1164131.438 0.404 470,173.163 8 70200 1234331.438 1164131.438 
9 70200 1234331 .438 1164131.438 0.361 419,797.467 9 70200 1234331.438 1164131.438 
10 70200 1234331.438 1164131.438 0.322 374,819.167 10 70200 1234331.438 1164131.438 
11 70200 1234331.438 1164131.438 0.287 334,659.970 11 70200 1234331.438 1164131.438 
12 70200 1234331.438 1164131.438 0.257 298,803.545 12 70200 1234331.438 1164131.438 
13 70200 1234331.438 1164131.438 0.229 266,788.879 13 70200 1234331.438 1164131.438 
14 70200 1234331.438 1164131.438 0.205 238,204.357 14 70200 1234331.438 1164131.438 
15 70200 1234331.438 1164131.438 0.183 212,682.461 15 70200 1234331.438 1164131.438 
16 70200 1234331.438 1164131.438 0.163 189,895.055 16 70200 1234331.438 1164131.438 
17 70200 1234331.438 1164131.438 0.146 169,549.156 17 70200 1234331.438 1164131.438 
18 70200 1234331.438 1164131.438 0.130 151,383.175 18 70200 1234331.438 1164131.438 
19 70200 1234331.438 1164131.438 0.116 135,163.549 19 70200 1234331.438 1164131.438 
20 70200 1234331.438 1164131.438 0.104 120,681.740 20 70200 1234331.438 1164131.438 
VAN J $695 414,1466 TIR 13,368% 
CASO CASO 
1.3.1 ANALISIS ECÓNOMICO 1.3.1 ANALISIS ECÓNOMICO 
Ingresos Egresos Interés Ingresos Egresos 
Mercado de Mercado de 
Carbono 567720.360 OMF 60000 0.120 Carbono 567720.360 OMF 60000 
Venta de Gastos Venta de Gastos 
Energía 2201577.602 acometida 4200 Energía 2201577.602 acometida 4200 
FLUJO 1 Flujo Neto PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS NETO (1 + on (1 + i)" PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS 
FLUJO 
NETO 
o 15000000 o 15000000 -15000000 
1 64200 2769297.962 2705097.962 0.893 2,415,266.04 1 64200 2769297.962 2705097.962 
2 64200 2769297.962 2705097.962 0.797 2,156,487.53 2 64200 2769297.962 2705097.962 
3 64200 2769297.962 2705097.962 0.712 1,925,435.29 3 64200 2769297.962 2705097.962 
4 64200 2769297.962 2705097.962 0.636 1,719,138.66 4 64200 2769297.962 2705097.962 
5 64200 2769297.962 2705097.962 0.567 1,534,945.23 5 64200 2769297.962 2705097.962 
6 64200 2769297.962 2705097.962 0.507 1,370,486.81 6 64200 2769297.962 2705097.962 
7 64200 2769297.962 2705097.962 0.452 1,223,648.94 7 64200 2769297.962 2705097.962 
8 64200 2769297.962 2705097.962 0.404 1,092,543.69 8 64200 2769297.962 2705097.962 
9 64200 2769297.962 2705097.962 0.361 975,485.444 9 64200 2769297.962 2705097.962 
10 64200 2769297.962 2705097.962 0.322 870,969.146 10 64200 2769297.962 2705097.962 
11 64200 2769297.962 2705097.962 0.287 777,651.023 11 64200 2769297.962 2705097.962 
12 64200 2769297.962 2705097.962 0.257 694,331.271 12 64200 2769297.962 2705097.962 
13 64200 2769297.962 2705097.962 0.229 619,938.635 13 64200 2769297.962 2705097.962 
14 64200 2769297.962 2705097.962 0.205 553,516.638 14 64200 2769297.962 2705097.962 
15 64200 2769297.962 2705097.962 0.183 494,211.284 15 64200 2769297.962 2705097.962 
16 64200 2769297.962 2705097.962 0.163 441,260.075 16 64200 2769297.962 2705097.962 
17 64200 2769297.962 2705097.962 0.146 393,982.210 17 64200 2769297.962 2705097.962 
18 64200 2769297.962 2705097.962 0.130 3511769.830 18 64200 2769297.962 2705097.962 
19 64200 2769297.962 2705097.962 0.116 314,080.206 19 64200 2769297.962 2705097.962 
20 64200 2769297.962 2705097.962 0.104 280,428.755 20 64200 2769297.962 2705097.962 
' 
VAN 1 $5 205 576,?_?f!JL ____ TIR 17,291%' 
CASO 
1.3.2 ANALISIS ECÓNOMICO 
CASO 
1 1.3.2 ANALISIS ECÓNOMICO 
Ingresos Egresos Interés Ingresos Eg_resos 
Mercado de Mercado de 
Carbono 551769.840 OMF 60000 0.120 Carbono 551769.840 OMF 60000 
Venta de Gastos Venta de Gastos 
Energía 2132149.841 acometida 4200 Energía 2132149.841 acometida 4200 
FLUJO 1 PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS NETO Flujo Neto (1 + on (1 + on PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS 
FLUJO 
NETO 
o 15500000 o 15500000 -15500000 
1 64200 2683919.681 2619719.681 0.893 2,339,035.43 1 64200 2683919.681 2619719.681 
2 64200 2683919.681 2619719.681 0.797 2,088,424.49 2 64200 2683919.681 2619719.681 
3 64200 2683919.681 2619719.681 0.712 1,864,664.72 3 64200 2683919.681 2619719.681 
4 64200 2683919.681 2619719.681 0.636 1,664,879.22 4 64200 2683919.681 2619719.681 
5 64200 2683919.681 2619719.681 0.567 1 ,486,499.30 5 64200 2683919.681 2619719.681 
6 64200 2683919.681 2619719.681 0.507 1,327,231.52 6 64200 2683919.681 2619719.681 
7 64200 2683919.681 2619719.681 0.452 1 '185,028.14 7 64200 2683919.681 2619719.681 
8 64200 2683919.681 2619719.681 0.404 1,058,060.84 8 64200 2683919.681 2619719.681 
9 64200 2683919.681 2619719.681 0.361 944,697.180 9 64200 2683919.681 2619719.681 
10 64200 2683919.681 2619719.681 0.322 843,479.625 10 64200 2683919.681 2619719.681 
11 64200 2683919.681 2619719.681 0.287 753,106.808 11 64200 2683919.681 2619719.681 
12 64200 2683919.681 2619719.681 0.257 672,416.793 12 64200 2683919.681 2619719.681 
13 64200 2683919.681 2619719.681 0.229 600,372.136 13 64200 2683919.681 2619719.681 
14 64200 2683919.681 2619719.681 0.205 536,046.550 14 64200 2683919.681 2619719.681 
15 64200 2683919.681 2619719.681 0.183 478,612.991 15 64200 2683919.681 2619719.681 
16 64200 2683919.681 2619719.681 0.163 427,333.028 16 64200 2683919.681 2619719.681 
17 64200 2683919.681 2619719.681 0.146 381,547.346 17 64200 2683919.681 2619719.681 
18 64200 2683919.681 2619719.681 0.130 340,667.274 18 64200 2683919.681 2619719.681 
19 64200 2683919.681 2619719.681 0.116 304,167.209 19 64200 2683919.681 2619719.681 
20 64200 2683919.681 2619719.681 0.104 271 ,577.865 20 64200 2683919.681 2619719.681 
VAN 1 _j4- 06?_848,4706 ~ TIR 16,039% 
CASO 1 CASO 
1.3.3 ANALISIS ECÓNOMICO 1.3.3 ANALISIS ECÓNOMICO j 
Ingresos Egresos Interés Ingresos Egresos ' 
' 
Mercado de Mercado de 1 
Carbono 486195.480 OMF 60000 0.120 Carbono 486195.480 OMF 60000 
Venta de Gastos Venta de Gastos 
Eneroía 1857137.396 acometida 4200 Energía 1857137.396 acometida 4200 
FLUJO 1 
PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS NETO Flujo Neto (1 + on (1 + i)" PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS 
FLUJO 
NETO 
o 16000000 o 16000000 -16000000 
1 64200 2343332.876 2279132.876 0.893 2,034,940.07 1 64200 2343332.876 2279132.876 
2 64200 2343332.876 2279132.876 0.797 1,816,910.78 2 64200 2343332.876 2279132.876 
3 64200 2343332.876 2279132.876 0.712 1,622,241.76 3 64200 2343332.876 2279132.876 
4 64200 2343332.876 2279132.876 0.636 1,448,430.15 4 64200 2343332.876 2279132.876 
5 64200 2343332.876 2279132.876 0.567 1,293,241.20 ' 5 64200 2343332.876 2279132.876 
6 64200 2343332.876 2279132.876 0.507 1,154,679.64 6 64200 2343332.876 2279132.876 1 
7 64200 2343332.876 2279132.876 0.452 1,030,963.97 7 64200 2343332.876 2279132.876 
8 64200 2343332.876 2279132.876 0.404 920,503.543 8 64200 2343332.876 2279132.876 
9 64200 2343332.876 2279132.876 0.361 821,878.163 9 64200 2343332.876 2279132.876 
10 64200 2343332.876 2279132.876 0.322 733,819.789 10 64200 2343332.876 2279132.876 
11 64200 2343332.876 2279132.876 0.287 655,196.240 11 64200 2343332.876 2279132.876 
12 64200 2343332.876 2279132.876 0.257 584,996.643 12 64200 2343332.876 2279132.876 
13 64200 2343332.876 2279132.876 0.229 522,318.431 13 64200 2343332.876 2279132.876 
14 64200 2343332.876 2279132.876 0.205 466,355.742 14 64200 2343332.876 2279132.876 
15 64200 2343332.876 2279132.876 0.183 416,389.055 15 64200 2343332.876 2279132.876 
16 64200 2343332.876 2279132.876 0.163 371,775.942 16 64200 2343332.876 2279132.876 
17 64200 2343332.876 2279132.876 0.146 331,942.806 17 64200 2343332.876 2279132.876 
18 64200 2343332.876 2279132.876 0.130 296,377.505 18 64200 2343332.876 2279132.876 
19 64200 2343332.876 2279132.876 0.116 264,622.772 19 64200 2343332.876 2279132.876 
20 64200 2343332.876 2279132.876 0.104 236,270.332 20 64200 2343332.876 2279132.876 
VAN 1 $1 023 854,5289 - --·----- TIR 13,011% 
CASO 1.4.3 ANALISIS ECONOMICO CASO 1.4.3 ANALISIS ECONOMICO 
Ingresos Egresos Interés Ingresos Egresos 
Mercado de Mercado de 
Carbono 731360.880 OMF 60000 12.00% Carbono 731360.880 OMF 60000 
Venta de 2825966.06 Gastos Venta de Gastos 
Energía 1 acometida 4200 Energía 2825966.061 acometida 4200 
PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS FLUJO NETO 1 l Flujo Neto (1 + nn Jl + i)n PERIODO INVERSION EGRESOS INGRESOS FLUJO NETO 
o 23000000 o 23000000 -23000000 
1 64200 3557326.941 3493126.941 0.893 3118863.341 1 64200 3557326.941 3493126.941 
2 64200 3557326.941 3493126.941 0.797 2784699.411 2 64200 3557326.941 3493126.941 
3 64200 3557326.941 3493126.941 0.712 2486338.76 3 64200 3557326.941 3493126.941 
4 64200 3557326.941 3493126.941 0.636 2219945.321 4 64200 3557326.941 3493126.941 
5 64200 3557326.941 3493126.941 0.567 1982094.037 5 64200 3557326.941 3493126.941 
6 64200 3557326.941 3493126.941 0.507 1769726.819 6 64200 3557326.941 3493126.941 
7 64200 3557326.941 3493126.941 0.452 1580113.231 7 64200 3557326.941 3493126.941 
8 64200 3557326.941 3493126.941 0.404 1410815.385 8 64200 3557326.941 3493126.941 
9 64200 3557326.941 3493126.941 0.361 1259656.594 9 64200 3557326.941 3493126.941 
10 64200 3557326.941 3493126.941 0.322 1124693.387 10 64200 3557326.941 3493126.941 
11 64200 3557326.941 3493126.941 0.287 1004190.524 11 64200 355 7326.941 3493126.941 
12 64200 3557326.941 3493126.941 0.257 896598.6823 12 64200 3557326.941 3493126.941 
13 64200 3557326.941 3493126.941 0.229 800534.5378 13 64200 3557326.941 3493126.941 
14 64200 3557326.941 3493126.941 0.205 714762.9802 14 64200 3557326.941 3493126.941 
15 64200 3557326.941 3493126.941 0.183 638181.2323 15 64200 3557326.941 3493126.941 
16 64200 3557326.941 3493126.941 0.163 569804.6717 16 64200 3557326.941 3493126.941 
17 64200 3557326.941 3493126.941 0.146 508754.1712 17 64200 3557326.941 3493126.941 
18 64200 3557326.941 3493126.941 0.130 454244.7957 18 64200 3557326.941 3493126.941 
19 64200 3557326.941 3493126.941 0.116 405575.7104 19 64200 3557326.941 3493126.941 
20 64200 3557326.941 3493126.941 0.104 362121.17 20 64200 3557326.941 3493126.941 
J $3 091 714,7612 
VAf\.1 ..... __ TIR 14,102% 
